
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
VIBO VALENTIA 

Dipartimento di Prevenzione–Direttore ad Interim: dott. Giuseppe Rodolico   
U.O.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione-Direttore: dott. Giuseppe Barbieri 

Part. IVA 02866420793 
Via D. Alighieri, 67 - 89900 Vibo Valentia   -   www.aspvv.it    -    pec: aspvibovalentia@pec.it 

SERVIZIO CONTROLLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO 

Esaminato il rapporto di prova analitico  

Comune Data prelievo 

Punto prelievo 

Esame chimico – fisico             di routine  di verifica 

Esame microbiologico              di routine     di verifica 

Il campione dell’acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del D. Lgs 31/2001 e s. m., 
risulta: 

CONFORME   

Il Responsabile SIAN      
Dott. Giuseppe Barbieri 

22RC411IB/01 22RC411ICA/01 

Zambrone 06.07.2022 (verbale n. 46/22) 

F.P Via Aldo Moro Fraz.Daffna

X X 

X X 

http://www.aspvv.it/
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OVINCIALE DI REGGIO CALABRIA
LAB ORATORIO BIONATURALI STICO E TOS SICOLOGICO

LAB NO 1787 L

Data:1510712022 RAPPORTO DI PROVA N' 22RC411IB/OI Pasina 1 di I

Campione di("): Acqua destinata al consumo umano

Numero di registro:4 ll I lFicl22
Cliente/Indirizzo@):S.I.A.N. -A.S.P. W Ambito Vibo Valentia- C.so Vittorio Emanuele III - 89900 Vibo Valentia

Campionato da('): S.LA.N. - A.S.P.- Ambito VV
Verbale n.\"):4612022

Comune("r: Zambrone (W)
Punto di campionamento("): Fontana Pubblica (vedi tabella)

Data campionamento('): 061 07 12022

Data inizio analisi: 0610712022

Note:

Data ricevim ento: 061 07 12022

Data fine analisi: 0810712022

(c): dati forniti dal cliente e riportati nel verbale di campionamento

Punto di
campionamento(t)

N.Reg.Acc Parametro
Valore

(intervallo di
fìidnniqì

Unità di
misura

Metodo

F.P Via Aldo Moro
Fraz.Daffna

4ttyP.Cl22

Batteri Coliformi 0 MPN/l00mL UNI EN ISO 9308-2:2014

Escherichia coli 0 MPN/l00mL LINI EN ISO 9308-2:2014

Enterococchi* 0 UFC/l00mL UNI EN ISO7899-2:2003

IL RESPONSABILE
Dott.ssaGioúànndB

icevuto.IlLaboratoriodeclinaogniresponsabilitàpereventuali

informazioni fomite dal Cliente e per eventuali scostamenti dalle condizioni specificate.

Non può essere riprodotto parzialÀente né usato per scopi pubblicitari, se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.

Incasodipararnetrichepresentinoscostamentidallecondizionispeciiicate,glistessiparametrisarannoindicaticonl,apices.LanaturadelloScostento
campo note dell'anagrafica del campione.

L,intervallo di fiducia per le analisi microbiologiche contenute nel presente documento è relativo ad un livello di probabilità P:95%. Nel caso di risultato corredato di

incertezza estesa si considera, anche, un fattore di copertura K:2.
I campioni sottoposti a prov4 se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo l'emissione del Rapporto di prova.

I controcampionì di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emìssione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente.

I controcampioni di campioni no.-n regolamentari sono conservati per-1 anno dall'emissione delRapporto di Prov4 salvo i casi in cui esistono prescrizioni o normative

specifiche.
Le orove dall'asterisco (*) non sono accreditate da AQQBEDIA.

Arpacal - Dipartimento Provinciale di Reggio Calabria

(lndirizzo via Troncovito snc) - (cap 89135 - Città Reggio calabria) - (tel. 0965 372618)

P. IVA 02352560797 www.arpacal.it
Mod2-P7.8 - Rev'4 de|3010312022
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DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA
LABORATORIO CHIMICO ACQUA/ARIA

LAB NO 1787 L

Data:27/07/2022 RAPPORTO DI PROVA N" 22RC411ICA/01 Pagina I di 2

Campione di('): Acqua destinata al consumo umano
Numero di registro: 4llllRCl2022
Cliente/Indirizzok): ASP Vibo Valentia SIANA/ia D. Alighieri ,67 - 8gg00 Vibo Valentia
Campionato da("): ASP Vibo Valentia SIAN
Verbale n.@ : 46/2022 del 06107 12022

Comune('): Zambrone (VV)
Punto di campionamento("): Font. Pubb. Via Aldo Moro Fraz. Daffinà - Acqua Condottata Sorical
Data campionamento('): 061 07 12022

Data inizio analisi: 0610712022

Data ricevim ento: 06/07 12022

Data fine analisi: 2610712022
Note: i parametri indicati con l'apice s possono essere influenzati da uno scostamento dovuto alla mancata
acidificazione in campo del campione. L'acidificazione è stata effettuata in Laboratorio.
(c): dati forniti dal cliente e riportati nel verbale di campionamento

Parametro Valore Incertezza Unità di misura Metodo

Valore di
parametro

D. Lgs.3ll2001
e s.m.i.

Conducibilità 342 pS/cm a 20'C APAT CNR IRSA 2030 Man29 2003 2s00
Colore* Accettabile APAT CNR IRSA 2020 Mm29 2003 Accettabile
Odore* Accettabile APAT CNR IRSA 2050 Man29 2003 Accettabile
Torbidità* Accettabile APAT CNR IRSA 2l l0 Man29 2003 Accettabile
Concentrazione ioni idroseno* 7,9 Unità pH APAT CNR IRSA 2060 Man29 2003 >6,5e<9,5
Disinfettante residuo* < 0,2 mg/l APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 (Nora l)
Sodio* 17,7 mg/l APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003 200
Ammonio* < 0,10 mg/l APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003 0,50
Potassio* 1,8 mg/l APAT CNR IRSA 3030 Man29 2003 (Nota 2)
Magnesio* 4,5 mgl APAT CNR IRSA 3030 Man29 2003 (Nota 2)
Calcio* 48, I mg/l APAT CNR IRSA 3030 Mwr29 2003 (Nota 2)
Durezza* 1 3,8 of APAT CNR IRSA 2040 A Man 29 2003 (Nota 3)
Fluoruro* 0,37 mg/l APAT CNR IRSA 4020 Man29 2003 r,50
Cloritox <50 vgl Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS CBB 037 700 (Nota 4)
Cloruro* 16,0 mgl APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 250
N trito* (come NOz- ) < 0,10 mg/l APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,50
N trato* (come NOr- ) l7,4 mg/l APAT CNR IRSA 4020 Man29 2003 50

Solfato* 17,5 mg,/l APAT CNR IRSA 4020 Man29 2003 250
Ossidabilità* 2,4 mg/lo2 Rapporti ISTISAN 2007/31Meî ISS BEB 027 5,0

Residuo fisso a 180 oC* 2tl mgll Rapporti ISTISAN 2007/3lMet ISS BFA 032 (Nota 5)
Cianuri liberi* < 5,0 tt9ll MI CN 01 rev00 2019 50
Nota l: valore consigliato:0,2 mg/l (se impiegato)
Nota 2: valore non normato nel D.Lss. 3112001.
Nota 3: valori consigliati: l5-50 of. Il limite inferiore vale per le acque sottoposte a trattamento di addolcimento o di dissalazione
Nota 4: DM 05/09/200ó.
Nota 5: valore massimo consigliato: 1500 mg/I.

Arpacal - Dipartimento Provinciale di Reggio Calabria
(Indirizzo Via Troncovito snc) - (Cap 89135 - Città Reggio Calabria) - (tel. 0965 372618)

P. IVA 02352560797 www.arpacal.it
Modl-P7.8 - Rev.3 del0911112020
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DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Data:2710712022

LABORATORIO CHIMICO ACQUA/ARIA

LAB NO 1787 L

RAPPORTO DI PROVA N' 22RC4lllCA/01 Pasina2 di2

Parametro Valore lncertezza
Unità di
misura

Metodo943
Valore di parametro
D. Lgs.31/2001e

s.m.i.

Alluminio*' 22,9 pell LIN EN ISO 7294-2:20 6 200

Antimonio' < 0,50 pcll UN EN ISO 7294-2:20 6 5,0

Arsenico' < 0,50 pc/l L]N EN ISO 7294-2:20 6 l0

Boro*t 0,02 mg/l UN EN ISO 7294-2:20 6 1,0

Cadmio' < 0,50 ItC/l UN EN ISO 7294-2:2016 5,0

Cromo' < 1,0 lLCll UN EN ISO 7294-2:2016 )(,

Ferro*' 14,5 vcll L]N EN ISO 7294-2:2016 200

Manganese' < 1.0 pell L]N EN ISO 7294-2:2016 50

Mercurio*' < 0,10 pen UN EN ISO 7294-2:2016 1,0

Nichel' < 1,0 lLCll UN EN ISO 7294-2:2016 20

Piombo' 0,73 pgtl uN EN ISO 7294-2:2016 l0

Rame*t < 0,01 mgll L'N EN ISO 7294-2:2016 1,0

Selenio' 1,8 pcll LINI EN ISO 7294-2:2016 l0

Vanadio*' 1,0 pc/l LINI EN ISO 7294-2:2016 140 (Nora 6)

Benzene* < 0,10 ItC/l LINI EN ISO 15680:2005 1,0

I ,2-dicloroetano* < 0,50 pc/l LINI EN ISO 15680:2005 3,0

Somma di Tetracloroetilene e

Tricloroetilene* (da calcolo)
< 0,50 vg/l LINI EN ISO 15680:2005 l0

Trialometani totali*
(da calcolo) (Nota 7)

0,70 ttgll LINI EN ISO 15680:2005 30

Antiparassitari totali*
(da calcolo) (Nota 8)

< 0,10 ItCll APAT CNR IRSA 5060 Man29 2003 0,50

Benzo(a)pirene* < 0,005 pLCll Rapporti ISTISAN 2007131 Mer ISS CAB 039 0,010

I.P.A.* (da calcolo) (Nota 9) < 0,05 pc/l Rapporti ISTISAN 2007/3 I Met ISS CAB 039 0,10

Nota 6: DM22l12l20ll. Nota 7: Somma delle concentrazioni di bromoformio, cloroformio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

dieldrin, endosulfan I, endosulfan II, endosulfan solfato, endîi
Nota 9: Somma delle concentrazioni di benzo(b)

Il Re Laboratorio
Gi Marino

\-

HC (lindano), delta-BHC, 4,4' -DDD, 4,4'-DDE, 4,4' -DDT,
' eptacloro, eptacloro epossido.

k)fl u.piantendgbenzo(ghi)perilene e indeno( 1,2,3-cd)pirene.

íI i, .,',,i:,

, \'*
; if;

eventuali informazioni fornite dal Cliente e per eventuali scostamenti da[Q condizioni spegifigate.

Non può essere riprodotto parzialmente né usato per scopi pubblicitari. se hon prggjaar*oriiúazione scritta da parte di questo laboratorio.
IncasodiparametrichepresentinoScoStamentidallecondizionispecifcate,g|iiiés'3iparametrisarannoindicaticonl'apices.Lanaturadelloscostamento
campo note dell'anagrafica del campione.
L'incertezza è riportata come incertezza estesa, calcolata con fattore di copertura K:2 ed espressa con livello di probabilità P45%.
Non viene effettuata conezione per il recupero se non diversamente specificato nel presente rapporto.

Note: I risultati del presente rapporto si riferiscono esclusivamente àf'eainpíone sottoposto a prova, cosi come ricevuto. Il Laboratorio declina ogni responsabilità per

campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo I'emissione del Rapporto di prova.

controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente.

controcampioni di campioni non regolamentari sono conservati per I anno dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo i casi in cui esistono prescrizioni o normative

dall'asterisco (*) non sono accreditate da ACCREDIA

Arpacal - Dipartimento Provinciale di Reggio Calabria
(lndirizzo Via Troncovito snc) - (Cap 89135 - Città Reggio Calabria) - (tel. 0965 372618)

P. M 02352560797 www. arpacal. it
Modl-P7.8 - Rev.3 del09llll2020




