
        
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 

VIBO VALENTIA 
 

Dipartimento di Prevenzione -  Direttore ad interim Dott. Giuseppe RODOLICO 
U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - Responsabile Dott. Giuseppe BARBIERI 
 

 
Part. IVA 02866420793 

Via D. Alighieri, 67 - 89900 Vibo Valentia   -   www.aspvv.it    -    pec: aspvibovalentia@pec.it 
 

 

 

SERVIZIO CONTROLLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO 

 

Esaminato il rapporto di prova analitico      
 
 
Comune Data prelievo 
 
 
Punto prelievo  
 
 
Esame chimico – fisico                      di routine                      di verifica  
 
Esame microbiologico                       di routine                      di verifica 
  
 
 
Il campione dell’acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del D. Lgs 31/2001 e s. m., 
risulta: 
 
 

CONFORME   
 

 

   

Il Responsabile del Procedimento                                                                                Il Direttore SIAN                                          
Dott.ssa Maria Rosaria Lentini Dott.Giuseppe Barbieri 
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Data:0510612023
.. SUPPLEMENTO N" 23RCO984B/01 -I
al Rapporto di Prova N' 23RC0984B/01"

Pagina I di I

Campione di('): Acqua potabile
Numero di registro:0984tRc123
ClienteAndirizzo(ù: S.I.A.N. -A.S.P. W Ambito Vibo Valentia- C.so Vittorio Emanuele III - 89900 Vibo Valentia
Campionato da("): S.I.A.N. - A.S.P.- Ambito W
Verbale n.tt") : 2412023

Comune("): Vibo Valentia
Punto di campionamento('): Fontana Pubblica (vedi tabella)
Data campionamento('): 17/05/2023 Data ricevimento: 1710512023
Data inizio analisi: 1710512023 Data fine analisi: 2610s12023
Note:
(c): dati forniti dal cliente e riportati nel verbale di campionamento

Punto di
campionamento(")

N.Reg.Acc Parametro
Valore

(intervallo di
fidncil\

Unità di
misura

Metodo

Fontanina Pubblica
Villa Comunale

0984tRC/23

Legionella spp* < 100

UFC/L UNI EN ISO I 173l-2017Legionella pneumophila* < 100

IL RESPONSABILE
Dott.ssa Francesca Pedullà

FRANCESCA
, PEDULI-A'

05.06.2023
09:20:42 UTC

Note:Irisu|tatide1presenterapportodiriferisconoesclusivamentealcampionesott ogni responsabilità
per eventuali informazioni fomite dal Cliente e per eventuali scostamenti dalle condizioni specificate.
Non può essere riprodotto parzialmentené usato per scopi pubblicitari, se non previa auto"jzzaziorre scritta da parte di questo laboratorio.
ln caso di parametri che presentino scostamenti dalle condizioni specificate, gli stessi parametri saranno indicàti con I'ipice s. La natura dello scostamento è
riportata nel campo note dell'anagrafica del campione.
L'intervallo di fiducia per le analisi microbiologiche contenute nel presente documento è relativo ad un livello di probabilitàP:g5%. Nel caso di risultato corredato
di incertezza estesa si considera, anche, un fattore di copertura K:2.
I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo I'emissione del Rapporto di prova.
I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prov4ìaho diiferenti accordi con il Cliente.
I controcampioni di campioni non regolamentari sono conservati per I anno dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo i casi in cui esistono prescrizioni o
normative specifiche.
Le prove contrassegnate dall'asterisco (*) non sono accreditate da ACCREDIA

Arpacal - Dipartimento Provinciale di Reggio Calabria
(lndinzzo Via Troncovito snc) - (cap 89135 - città Reggio calabria) - (tel. 0965 3726lg)

P. IVA 02352560797 www.amacal.it
Mod2-P7.8 - Rev.4 del3010312022
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LABORATORTO CHIMICO ACQUAIAmA

LAB il. I7É7 L

pafil 0510613023 RAPpoRTe trr pr,ovA Nt"x@j Pagina I di?

Numero di regisrro: 0gS4/RCl30?l
client*/lndirize6(*)t A$F vibo valentia slANlvia D. Alighieri, 6? - g9g00 vibo yalcntia
Campionato dat*l: ASp Vibo Valentia SIAN
Verhale n. {"r: ?4/30?3 del l?/0511023
Conrune('): Vibo Valentia
Punto di campionaruento&): Fontanína Fubb, villa comunale - eontrassegnato gan il Ne sDafa e*mpionamento{*l: I 7/0S/20?l
tr*ta iniaio anarisi: 1710512ú23 Data ricevhnento; r?10512023

Note: l/ 
,vrrévór Data finE cnaligi: 31105120A3

Carnpione di{'}: Aoquaffi

(c); drti ti dsl rc c nportBtt ncl vcrbalc di campíonamcnto

Parametro Valore Ineertczza Unità di
nrisam Metodo

Valore di porarnctro
D, Lgs,

21 febbraio 202j"
n. lS

CondneibilitÀ r00 p$lem a
zCIue

APAT eNR |RSA 1030 Màn 29 2003 3500
---"--Y*-
Aqcctr*bile

Colsre+ Accettabile
0dore* A0ce$Èbíle APAI CNR IRSA 2050 Man 29 2001 Acccttabile

Aecsttàbile ArAl-CNll IRSA ?l l0 Man ?S Z{ú3 Aeeèttshila
6,7 Unità pH APAT eNf, IKSA:060 Mún ?q tàol 46,5eS9,55(}0to- 10,3 mgn

Arnrngnia* 'lrA I LNR IRSA J0l0 Man 29 200i 200{ 0,10 m&ll APAT CNR IRSA 3030 Man 29 20o1 0"50
0,2? mgl

Clorito*
A,r.Aì-qNK tR$A 40tCI Man ?g Z00l t-3

0,?4 mgn Rapporti ISTISAN 2001/j t Mer rss cBR o17 0,70uloruro 12,4 mgLl À,PAT CN& IRSA 4020 Mnn 10 t0ó1 ?i0
0,50

Nitritor (come NO,- )
Nitrato* (come NO,- I

< 0,10 mgll APAT eNR lR$A 4úf0 M*n 29 20gl
l.l mgll ,\I'A]'ENR IRSA 40?0 Msn Zg f00l 50
7,4 mCll APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2001 250
r2 mg1l01

5r0ul8nun ltbèrl* < 5,0 rrgl Ml fN Sl rrv09tOlg (NolÉ | )Antip*mxsitari *Totale*
(Nota 2) < 0,10 pdl APAT CNR IRSA i060 Man ?9 tCIOl 0,50
Benao(alpirene* < 0,005

HC4 Rupponi ISTTSAN 100?At Mei rss eAR étro 0,010ldroearburi policiclici
arometiei* p{ora 3} < 0,05 Fgl Rapponi ISTISAN ?00?/l I Mqr t$$ f AF 039 0,l0

di parametro per i totalir iv!* r. rr ,ssrs sr pdrisosu? per I ctanufa tolali è j0 ir€ll.Notq 3: si intende la somma di'cldrin, *|fu-sHC u*r*nilg,-gu*ma-lllte {lindarro}" delro-EHc. 4,4,-DDD, 4,4,-DDnn *,{,-t}pr, dieldrin,
ffH:Tl*,fJiff:Hil"::*::ly,Tfrhr:1.F;,\ *aiii 

"io"ia*,;pdi;;;, epras,órs epossida.Ns{{ 3: somrn& de,e concenrrauionidi beneo{ú}rrr;d';;;.;;;ffih;ililffi,ffiXffi#fffi1ff*, nsroorr,r,t*d}ptrene.

Arpacal * Iliparrimenro nrovin
(lndirizzo Via Troncoviro f.hjg:qgljls --Cirr* necglo [,.ruirirl *ìrcl. 0e65 372618)

P. IVA S2l:2560?9? www"sénsàt.ii
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E TOSSICOLOGICO

Data:19/05/2023

Campione.dtn,,O.nuffiRAPPORTO ?r PROVA N. 23TC0984Bi0l
Pagina 1 di I

Numero di registro:O gg4/RC/23

:ffiî#*'trSli:lltt;tlti#rffW Vibo varentia- c so vinorio Emanuere rrr- 8ee00 vibo varentia
Verbale n.@:24/2023
Comune("): Vibo Valentia
Punto di campionamento("): Fontana pubblica(vedi tabella)Data campionamento("): 17 /05 /2023
Datainizioanalisi: 17/05/2023 Dataricevimento:

Note: Data fine analisi:
17/05/2023

19/05/2023

LAB NO 1787 L

(c): dati a-n

F.P. Villa comunale TINI EN ISO g3O8.2M
UNI EN ISO 9308-2M
LINI EN ISO 78gg:2.._M

IL RESPONSABILE
Dott.ssa Francesca pedullà

FRANCESCA
PEDULLA'
19.05.2023
13:45:25
UTC

Arpacal _ Oipu.ti.
(tndinzzo Via Troncàvito r:.1: fc"p sslii _;i;;;"rrio Calabria) _ (tel. 0965 372618ù

:: lYl-0:3 515 607 e7 www.amacat.it
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y11rn1@
Non può essere ripaa"u. o"..: 

v l,lr Evsrtrull scostamenti dalle condizioní specificaie. 
vvùr eurrre ncevuro' u Laboratorio d(

In caso di p"*r;;;;;;;;zrahentené usato per scopi Duobtrcrtari., se non previa auror.
camno nóré da*oÉ^-^4^- , 

-ltino scostamenti dalle coidizonl sDecificare ori *a""i -^- :?lon" ttritta da parte di questo laboratorio.

- 
'-" r*" wùùs' c r rProoono Darztalmentené usato per scopi puburtlr.ìlì.i"" "pd;::,l;, 

vér' rsùPurrsaorrtra per eventuali

ffili:1;i$1,#,il:#ij{1i:,;;"1,i;i::"',.'**r#:1fi:ì:.:,T::h?ffi;';irftr,il:fifi:::xr*'*.*0.,,..".s,amen,.èrip.r,a,ane,L'intervallo ai nauci-a p"r t unarisi microbiologiche contenute ner presente docum*" u *o'_^lrl;,:::: ,. 

t"".t aprce s' La natura dello scostamento è riporrara

lnceftezza estesa si considera, anche, un an"-t""o 
""p.*ri r=2. 

- ' relativo ad un livello di probabirità p=95%. Nel caso di risultato conedato di

I ;;:f1;::!:iiilìY#,"#i,:;ilffi:'ffi*:Ií:i*;#l :,::te, sono sma,riti dopo ,,emissione der Rapporto di provaI controcampioni di cam;io; ;;";;;;::Ì-":o^::ls:rvat' per.60 gg. dall'emissione àel
specifiche. ' non regolamentari sono conservarr per I anno dall,emt*t"""Tlrofl^t^llY|:itut djfferenti accordi con il cliente.ùPevruure' 

sterisco r*ì n^. "^-^ ^^_- _.' 
* *' r .uro oa, emrssrone del Rapporto di Prova, t"rr" i 

""riì"'.J"li.i'"ii"-itlll"nr,oni o normative
ACCREDIA.

Mod2-p7.8 - Rev.4 ae6rcznOzZ
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