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SERVIZIO CONTROLLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO 

 

Esaminato il rapporto di prova analitico      
 
Comune Data prelievo 
 
Punto prelievo  
 
Esame chimico – fisico                di routine               di verifica  
 
Esame microbiologico                di routine                di verifica    
 
  
Il campione dell’acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del                            
D. Lgs 31/2001 e s. m., risulta: 
 

 
CONFORME 

 

 
Data: 27.01.2017 
 
 

Il Dirigente Medico 
dott. Fortunato Carnovale 
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Regione Calabrta

ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
SETTORE TECNICO

LABORATOzuO B IO-NATURALIS TICO

RAPPORTO DI PROVAN' ITVVOOZ'BIOI

CATABRIA

Campione di:
Numero di registro:
Cliente:
Prelevato da:
Verbale di prelievo n.:

Comune:
Punto di prelievo:

Data prelievo

Data inizio analisi:

Note:

Aslp_Èe*in?-q1-3!-9_qpi_rl1n._q_q_m_t!'g(g,9-11f -q_o-!!-o_diy_griFS.g)
002s

Valentia

9{ ellZ {el lflQtl?P-r7
Simbario

...1f_...qL?p_l_2... .. Data accettazione: !lr9!.,2_0_y
16.01.20t7 Data fine analisi:

Parametro
Valore *

Incettezza
Unità di misura Metodo

Valore Limite
D.Lgs.31/2001

Coliformi a37"C 0 MPN/l00mL ISO 9308-2:2012 0

Escherichia coli 0 MPN/l00mL ISO 9308-2:2012 0

Enterococchi intestinali 0 UFC/l00mL wr EN ISO 7899-2003 0

Conteggio colonie a 22"C 0 UFC/mL UNI EN ISO 6222:2001 Senza variazioni anomale

fffi IL RESPONSABI

Note:

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione p€rvenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto, neanche parzialmente, né usato per

scopi pubblicitari se non previa attorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.

I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità H57o e un fattore di copertura k=2.

I campioni sottoposti a prov4 se non divenamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo I'emissione del Rapporto di prova.

I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente.

I controcampioni di campioni non regolamentari sono conservati per I anno dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo i casi in cui esistono

prescrizioni o normative specifiche.

Zona Industriale Località Aeroporto - 89900 - Vibo Valentia - tel. 0963/567367 - fax 0963/567552
P. IVA 02352560797 www.arpacal.it
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Acqua destinata al consumo umano
0025
ASPW
A. Lampasi
O4a/L7

Campione di:
Numero di registro:
Cliente:
Prelevato da:
Verbale di prelievo n.:
Comune:
Punto di prelievo:

Data prelievo

Data inizio analisi:

Note:

SIMBARIO
Partitore Colle Morrone USCITA
L6/OLl20t7 Dataaccettazione: t6/OU2Ot7
L6IOLl20L7 Data frne analisi: 2O/OL/2O17

r Determinazione eseguita sul campo (v. verbale n" O4alL7 del Reg. Int. ASPW)

Parametro
Valore +

Incertezza
Unità di misura Metodo Valore Limite

D.Lgs. 31/2001 e smi

lonc. ioni idrogeno 7,6 Unità pH Potenziometrico APAT 2060 > 6,5 e s9,5

:onducib i l i tà 98 us/cm 20'C conduttimetrico APAT 2030 2500 US/cm 20'C

:olore <10 Hazen Visivo APAT 2020A Accettabile per i consumatori e
senza variazioni anomale

lorbidità 0,2 NTU Turbidimetrico APAT 2110 Accettabile per i consumatori e
senza variazioni anomale

\mmonio (NHn-) 0,2 m8/L Cromatografico APAT 3030 0,5 mg/L

{itriti (NO2-) <0,02 me/L Spettrofotometrico APAT rt050 0,5 mg/L

lloro residuo libero * 0,1 ff.J'CTL Vafore consigliato O,2 mE /L
:luoruri (F-) o,L2 mc/L Cromatografico APAT ll020 1,5 mg/L

lloriti (cloi) 20t pelL tss. cBB.037.REV00 7@1tglL

lloruri (Cl-) 12 mc/L Cromatografi co APAT 4020 250 mg/L

{itrati (NO3-) t m8/L Cromatografico APAT 4020 50 mg/L

;olfati (SO42-) 6 mg/L Cromatografico APAT 4020 25OmglL

iodio (Na.) 11 melL Cromatografico APAT 3030 2@mglL

)otassio (K-) t m,E/L Cromatografico APAT 3030

Magnesio (Mg2*) 4 m8/t Cromatografico APAT 3030

lalcio (Ca2t) 20 ff]'EIL Cromatografico APAT 3030

)ssidabilità <0,5 mg/L 02 Titrimetrico lss.8EB.027.REV00 5 mg/L O,

)urezza 7 "F APAT 2O4OA Consigliata 15 - 50

il

Nde: ll presente iappolo riguarda 6clusivamente il empione peruenuto al panialmentq né usto per spi pubblicib.i, snù prcvia aufirizCzide rrina de partedi

I valtri di incenezza €stesa cdtendi nel presente dftúhento sdo rclativi ad un ltuello diììoErhilllÈ*tfe un fenre di cedura l=2

I empidionopGîi a prwa, se no div€rmente chielo dalclieme. soro 3úahiti dopo femi$ide dcl Rappdodi p@a.
l@nt|Gmpidi dicmpioni regolementeri so @reMtiper6(! gg. dalltmissioc delRappono di Prcv., selvodiffcGnti a@di@n il Cli€me.

Zona f ndustriale -Località Aeroporto - 89900 Vibo Valentia - Tel. e Fax 0963 567367;

e-mail : chimico.w@arpacal.it
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TP IALE DI REGGIO CALABRIA
SETTORE TECNICO

SERVIZIO LABORATORIO CHIMICO

RAPPORTO DI PROVA N' I7RCO476CIOI

ARPACAL
Regione Calabna

Pagina 1 di2
Data:2410112017

Campione di: Acqua destinata al consumo umano

Numero di Registro: 0476lFiC/17 (N' Acc' DAP VV: 25)

Cliente: ARPACaI - Dipartimento Provinciale di VV - Ufficio Accettazione Campioni

prelevato da: ASp Vibo Valentia - Dipartimento di Prevenzione - U.O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - SIAN

Verbale di prelievo: n. 04a\17 del 1610112017

Comune: Simbario (VV)

Punto di prelievo: Uscita Partitore Colle Morrone

Data prelievo : 16 l0l /2017

Data inizio analisi: l8l0ll20l7

Note: Analizzatori: V. Visalli, M' Messina, C' Verduci

Data ricevim ento: 17 /01 12017

Data fine analisi: 2010112017

Parametro 
I

Valore t
incertezza

Unita di
misura

Metodo
Valore limite

D. Les. 3l/2001

METALLI

$Ùr EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 200
6

< 0,5 pgr EPA 200.8 Rev. 5.4 994 5,0
Anttmonto

10<l $c/l h,PA 200.u Kev. ).4 yy+

0,01 mdl EPA 200.8 Rev. 5.4 994 r,0
Boro

5,0
Cadmio

< 0,5 ttgl L,PA 200.ó Kev. ).4 lvv+

Cromo
<l trgl EPA 200.8 Rev. 5.4 994 50

Ferro t7 pcll EPA 200.8 Rev. 5.4 994 200

6 Itgl EPA 200.8 Rev. 5.4 994 50
Manganese

Itgl EPA 200.8 Rev. 5.4 994 1,0
Mercurio 0,1

Nichel <l pc/l EPA 200.8 Rev. 5.4 994 20

<l pcll EPA 200.8 Rev. 5.4 994 l0
Piombo

< 0,01 mgl EPA 200.8 Rev. 5.4 194 1,0
Rame

<l vcll EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 t0
Selenio

Vanadio I pgr EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 140 
(l

IPA (Idroca

< 0.005

:buri Policic

f -t/t
lici Aromatici)

I rpe 3510c:2007; 8270D:2007 f o.oto
Benzo(a)pirene

ttgL Somma dei vatori dei 4 composti che seguono 0,10
Idrocarburi policiclici aromatici < 0,05

S"n^O)nuorantene(2) < 0,01 pgr EPA 3 5 I 0C : 20 07 : 827 0D :2007

il-^.^fl .\fl r,.',"tnf ene(2) < 0,01 pgl EPA 35 I0C:20O7 ; 827 0D:2p{1','

< 0,01 pc/l PPR lstOC,zo\T;827lfjiiffit t '*t
Benzo(ghi)perilene(')

Indeno( 1,2,3-cd)Pirene(z) < 0,01 vgl ppe rs toc,zo 07 ; t27 0D12007 /#

i

m€nte ma solo come sommaNota (1): DM 22 Dicembre 201I

Nota (Zi: i valori dei parametri contrassegnati con I apice (2) non sono normati singolar

vià T;ffiótiio: ,il:80ì3s Gàiiió supérióre ai Réoéig-cae;iflgliFài 0065 372618: F: itÀ ú2,5 m
ttloO. t-pOS.t O'O'1/RC - Rev'00 del 1511112014
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TP N NT REGGIO CALABRIA
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SERVIZIO LABORATOzuO CHIMICO

ilnro pt pnovA N" 17Rco476c/ol Pagina2 di2
Data:2410112017

I

Note (3) e (4): i valori dei parametri contrassegnati con gti apici (3) e 1+;n9.5,!ggLùù,S$ singotarmente ma solo come rispettiva somma

' 
r '' ,'r.i1,

Metodo
Valore limite

D. Les. 3l/2001
Parametro

Valore +
incertezza

Unità di
misura

PARASSITARIAN
0,50

Antinarassitari- totale < 0,05 pcll
0,030

< 0,03 ttgl
0,10

0,10
< 0,03 pgl
< 0,03 pgr EPA 35 I 0C:2007 ; 827 OD:2007

0,10
< 0,03 vcll EPA 35 I 0C:2007 ; 827 oD:200 |

0,10

0,10

0,10

0,030

< 0,03 pc/l FPA 15 I 0C:2007 : 827 OD:.200 t

< 0,03 ttgl F.PA 35 1 0C :2007 : 821 OD'. zuu r
4 4'.DDE

< 0,03 pgl
< 0,03 pgl F.PA 3 5 I 0C :2007 : 821 0D:zvo I

0,10
< 0,03 pgl EPA 35 lOC:20071EzTQD:luu t

0,10

0,10
< 0,03 pcll EPA 35 l0C:2007 ; Ez' I uD:. zw t

< 0,03 pgll EPA 3 5 1 0C:2007 ; 827 OD :2007

< 0,03 ttgl P'.P A 3 5 I 0C: 20 07 : 827 0D'.2007 0,10

0,10

0,030
< 0,03 vgl EPA 35 l0C:2007'. EzTQDtzuv t

< o,o3 I u*lt F.PA 35 I 0C:2007'. EZ-t uD.. zuv t

0,030
< 0,03 pgl EPA 35 | 0C :2007 ; 827 OD:2o07

0, l0
< 0,03 | pglt EPA 35 l0C:2007 ; 827 OD:ZW r

Lindano (gamma-BHC)
mposti Organ Vnletiliì

1,0

3,0

l0

30

\ T
APAT IRSA 5140-Man 29101L--|

Flpnze < 0,5 | Pdl
< 0,5 ttgll APAT IRSA 5150 - Man 29 zutJJ

<l pgl Somma dei valori dei 2 compostt cne seguono

<l pell APAT IRSA 5 150 - Man 29 2003

<1 pgr APAT IRSA 5150 - Man 29 zuul

2 pell Somma dei valori dei 4 compostt che seguono

I lLgl APAT IRSA 5I5O _ MAN 29 ZWJ

<l púl APAT IRSA 51 50 - Man 29 ztJuJ

<1 ltgl APAT IRSA 5150 - Man 29 20uJ

pgr APAT IRSA 5150 - Man 29'20tJJ
Dibromoclorometano('

@sclusivamente il campione pervenuto al
l-pe,."opi pubblicitari, se non previa

autorizzzione scrittid" p"tt" di qu"sto laboratorio'
e un fattore di copertua k:2

lTilffi ffi ;'#;#;;;;i ;i ;'"'""t" dTli""P,'1T-::rativi^adnn'tivelro dr
r valon or lncerea ssrEv lulrwrrurr uv 

e, sono smaltitì dhih'l_ffi$gòné del Rapporto dl prova.

i::l'runm:il;",J;;;,,:ì:.TffisÎ"":*'J"rJ"""ff:; "*iìTii*TTi.ffitf"t:*ffiI"sff',T:,îTÎ:::J"'fi':Jj:;,I controcamPioni di camPtont non .liiÌli'll'fri *'"î"ilà alìi"Ài...n'd;iRuPpffi di hu," d'

Via Troncovito, snc - 89135 ore df6ggio Clabria -Tel./Fax 0965 37261

lrloO. t -pOS.t O.O. 1/RC - Rev.00 del 1 5l'l 1 I2O1 4


