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SERVIZIO CONTROLLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO 

 

Esaminato il rapporto di prova analitico      
 
 
Comune Data prelievo 
 
Punto prelievo  
 
Esame chimico – fisico                di routine               di verifica  
 
Esame microbiologico                di routine                di verifica    
 
  
Il campione dell’acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del                                
D. Lgs 31/2001 e s. m., risulta: 
 
 
CONFORME        
 
 
 
Data: 23.09.2015 
 
 

Il Dirigente Medico 
dott. Fortunato Carnovale 
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Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALEN

LABORATORIO BIO-NATURALISTICO

RAPPORTO DI PROVA N' 15W0989B/O I
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Regione Calabia

Data:09/0912015

RPACAT

Campione di:
Numero di registro:

Cliente:
Prelevato da:
Verbale di prelievo n.:
Comune:

Punto di prelievo:

Data prelievo

Data inizio analisi:

Note:

ASPVibo Valentia
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Simbario

Uscita Partitore Colle Morrone
31.08.2015
31.08.2015

Data acceftazione:

Data fine analisi:
l--1:-0-8:2.q15-
03.09.2015

Parametro Valore 4
Incertezza Unità di misura Metodo Valore Limite

D.Lgs.3l/2001
Coliformi a37oC 0 MPN/I00mL ISO 9308-2:2012 0
Escherichia coli 0 MPN/I00mL ISO 9308-2:2012 0
Enterococchi 0 UFC/100mL UNI EN ISO 7899-2003 0
Conteggio colonie a 22oC 0 UFC/ImL UNI EN ISO 6222:2001 Senza variazioni anomale

Note:

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto, neanche parzialmente, né usato per

scopi pubblicitari se non prevía autorizzazione scritta da pafe di questo laboratorio.

I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo I'emissione del Rapporto di prova.

I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente.
I controcampioni di campioni non regolamentari sono conservati per I anno dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo i casi in cui esistono
prescrizioni o normative specifi che.
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Data:1410912015
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SERVIZO LABORATORIO CHIMICO

RAPPORTO DI PROVA N' I5RC5729CIO1 Pagina I  di  1

Campione di: Acqua destinata al consumo umano

Numero di Registro: 5729lRC/15 (Accett. VV 989)

Cliente: Dipartimento Provinciale ARPACaI di VV

Prelevato da: ASP VV - Dipartimento di Prevenzione

Verbale di prelievo: n.252115 del3ll08l20l5

Comune: Simbario (VV)

Punto di prelievo: Uscita Partitore Colle Morrone

Data prelievo: 3l/0812015

Data inizio analisi: ll/0912015

Note : Determinazione de i metal li. Analizzator e ; V. Vi sal I i

Data ricevim ento: 07 / 09 /20 | 5

Data fine analisi: ll109/2015

METALLI

Parametro Valore *
incertezza

Unità di
misura Metodo Valore limite

D. Lss. 3l/2001
Alluminio J pgl EPA 200.8 Rev. 5.4 994 tnn

Antimonio < 0,5 pgl EPA 200.8 Rev. 5.4 994 5,0
Arsenico < l pgl EPA 200.8 Rev. 5.4 994 l 0
Boro 0,01 mgl EPA 200.8 Rev. 5.4 994 1 ,0
Cadmio < 0 5 ttÙl EPA 200.8 Rev. 5.4 994 5 n

Cromo < l pdl EPA 200.8 Rev. 5.4 994 50
Ferro 13 ve/l EPA 200.8 Rev. 5.4 994 200
Manganese 6 pg/l EPA 200.8 Rev. 5.4 994 50
Mercurio <  0 ,1 pgl EPA 200.8 Rev. 5.4 994 1 ,0
Nichel < l pgl EPA 200.8 Rev. 5.4 994 20
Piombo < l pgl EPA 200.8 Rev. 5.4 994 l 0
Rame < 0,01 mgl EPA 200.8 Rev. 5.4 994 1,0
Selenio < l ttgl EPA 200.8 Rev. 5.4 994 l 0
Vanadio I ttgl EPA 200.8 Rev. 5.4 994 50

Il Responsabile del Servizio
dr. Antqrlino Dascola
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Note:Ilpresenterapportorigurdaesclusivamenteilcampioneperenutoa|laboiatorio.Nonpuòessereriprodottopuzialmente,neusatoperscopipubblicitari,
autorizazione scritta da pale di questo laboratorio.
I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P :95% e un fattore di copefura k :2
I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo I'emissione del Rapporto di prova.
I controcampioni di campioni regolamenttri sono consewati per 60 gg. dall'emissione del Rappofo di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente.
I controcampioni di cmpioni non ari sono conservati per 1 anno dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo i casi in cui esistono prescrizioni o normative specifiche
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