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SERVIZIO CONTROLLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO 

 

Esaminato il rapporto di prova analitico      
 
 
Comune Data prelievo 
 
Punto prelievo  
 
Esame chimico – fisico                di routine               di verifica  
 
Esame microbiologico                di routine                di verifica    
 
  
Il campione dell’acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del                                
D. Lgs 31/2001 e s. m., risulta: 
 

 
CONFORME   

 

 
Data: 25/09/2017 
 
 
 

Il Dirigente Medico 
dott. Giuseppe Carnovale 
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Regione Calabria

ARPACAL
Agenzía Regionale per la protezione dell'Ambiente della calabriarL

DIPARTTMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
SETTORE TECNICO

LABORATOzuO B IO-NATURALISTICO

RAPPORTO DI PROVAN' I7VVO79qBIOT

REGIONE

CATABRIA

Campione di:
Numero di registro:
Cliente:
Prelevato da:
Verbale di prelievo n.:
Comune:
Punto di prelievo:

Data prelievo

Data inizio analisi:
Note:

lqelieg-e- 9,
108/17 del05109/2017
Simbario

.I{*_r.te_P_lrlif _qr_e_.9_ql!e_M91r-o_19
p_!_.0e?9lz
_0-!,-0_2,?_0_!7

Data accettazione:
Data fine analisi:

_0_Í_q9?-0_!z
08.09.2017

Parametro Valore a
Incertezza Unità di misura Metodo Valore Limite

D.Lgs.3I/2001
Coliformi a37"C 0 MPN/l00mL ISO 9308-2:2012 0
Escherichia coli 0 MPN/l00mL ISO 9308-2:2012 0
Enterococchi intestinali 0 UFC/l00mL UNI EN ISO 7899-2003 0
Conteggio colonie a 22"C 0 UFC/mL UNI EN ISO 6222:2001 Senza variazioni anomale

ffi
Note:

ll presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto, neanche parzialmente, ne usato per
scopi pubblicitari se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.

I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un tivello di probabilità p=957o e un fattore di copertura k=2.

I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo I'emissione del Rapporto di prova.

I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente.

I controcampioni di campioni non regolamentari sono conservati per I anno dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo i casi in cui esistono
prescrizioni o normative specifiche.

Zona Induslriale Localita Aeroporto - 89900 - Vibo Valentia - tel. 0963/567367 - fax 0963/567552
P. IVA 02352560797 www.arpacal.it

PG5.10.0_W01_BlO_Mod. 1_1HPOl
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DIPARTTNTENTO PROVINCIALE, DT VIBO VALENTIA
SETTORE TECNICO

SERVIZIO LABORATORIO CF{IMICO-TOSSTCOLOGICO

Vibo Valentia. 15/09 /2017

Acqua destinata al consumo umanoCampione di:
Numero di registro:

Cliente:

Prelevato da:
Verbale di prelievo n.:
Comune:

Punto di prelievo:

Data prelievo

Data inizio analisi:

Note:

0798
ASP W

SIMBARIO

Partitore Colle Morrone USCITA
os/os/2077
oslos/2oL7
t Determinazione eseguita sul campo (v. verbale n. 10g/pG del Reg. lnt. ASPW)

Porometro
Valore +

lncertezzq Unitò di misuro Metodo Valore Limite
D.Lgs. 37/2001e smi

Conc. ioni idrogeno 7,5 Unità pH Potenziometrico APAT 2060 > 5,5 e <9,5
Sonducibi l i tà LLL pS/cm 20"C conduttimetrico APAT 2030 2500 trS/cm 20"C

3olore <10 Hazen Visivo APAT 20204 Accettabile per i consumatori e
senza variaz!oni anomale

l-orbidità 0,1 NTU lurbidimetrico ApAT 21L0 Accettabile per i consumatori e
senza variazioni anomale

\mmonio (NHo.) <0,1 mg/L Cromatografico APAT 3030 0,5 mg/L
Vitriti (NOr-) <0,o2 m8/L Spettrofotometrico APAT 4050 0,5 mg/L
lloro residuo libero * 0,1s mc/L Valore consigliato 0,2 mg /L
Fluoruri (F-) 0,11 mc/L Cromatografico APAT 4020 1,5 mg/t
3loriti (clo2-l L59 ItclL lss. cBB.037.REV00 7OO 1tg1lL
3loruri (Cl-) 7 7 lr!.E/L Cromatografico APAT 4020 25O mglL
Nitrati (Noi) 1 mc/L Cromatografi co APAT 4020 50 mg/L
;olfati (sO42-) 8 mg/L Cromatografico APAT 4020 25Omg/L
iodio (Na-) 13 mg/L Cromatografi co APAT 3030 200 mg/L
Potassio (K-) 1 mc/L Cromatografico APAT 3030

Magnesio (Mg2*) 3 mc/L Cromatografico APAT 3030

Calcio (Ca2.) 16 mg/L Cromatografìco APAT 3030
Ossidabilità 0,5 mg,/L 02 Îtrimetrico lSS. 8E8.027. REVoO 5 mg/L O,
Durezza 5 "F APAT 2O4OA Consigliata 15 - 50

ll Referente

(Dott. Franct
$,.rto,.io
,jl5nfriddo) {ffi I

É
Diono)

I v I

f:i.',ff:"*:j*'o;toriguarúe*|usivamentei|campionepeile"*o".,"*.;;
I valori di incertezza estesa contenuti nel presente dcumento sono relativi ad un lùello di probabilid p=95% e un fattore di coreftuÉ k=z /
I campioni sottoposti e prova, se non diveremente chiesto dal client€, sno sdahiti dopo l,emissione d€l Rapporto dí prda.
I contr*ampioni di cadpioni re8olamentari sono consryati p€r 60 gg. dalfemi$ione del Rapporto di prova, efuo difrer€nti acrordi con il ctiente.

Zona f ndustriale -Località Aeroporto - 89900 Vibo Valentia -Tel. e Fax 0g63 567367; e-mail: chimico.w@arpacal.it



Regione Calabna

ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

Data:12109/2017

DIPARTIMENTO PROVTNCIALE DI REGGTO CALABRIA
SETTORE TECNICO

SERVIZTO LABORATORIO CHTMICO

RAPPORTO DT PROVA N' I7RC667OCIOI

Campione di: Acqua destinata al consumo umano

Numero diRegistro: 6670lR:C,ll7 (N.Acc.DAP VV: 798)

Cliente: ARPACaI - Dipartimento Provinciale di VV - Uffrcio Accettazione Campioni
Prelevato da: ASP Vibo Valentia- Dipartimento di Prevenzione - Servizio tgiene degli Alimenti e Nutrizione
Verbale di prelievo: n. 108/17 del05109/2017

Comune: Simbario (W)

Punto di prelievo: Serbatoio Partitore Colle Morrone Uscita
Data prel ievo : O5 lO9 /20 17

Data inizio analisi: 05109/2017

Note: Analizzatori: M. Messina V. Visalli.

Data ricevimento: 05 /09 120 17

Data fine analisi: lll09l2Dl7

Parametro
Valore *
incertezza

Unita di
misura Metodo

Valore limite
D- Lgs.
3 l/200 l

METALLT

Alluminio t0 pgl EPA200.8 Rev.5-4 1994 200
Antimonio < 0,5 ttúl EPA200.8 Rev- 5.4 1994 5,0
Arsenico < l pgl EPA200.8Rev.5.4 1994 l0
Boro 0,01 mC/l EPA 200.8 Rev. 5.4 194 1,0
Cadmio < 0,5 pdl EPA200.ERev.5.4 1994 5,0
Cromo < l pcll EPA 200.8 Rev. 5.4 194 50
Ferro t 7 tLgl EPA200.8 Rev.5.4 194 200
Manganese l t pgl EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 50
Mercurio < 0.1 ttill EPA200.8 Rev.5.4 t994 1,0
Nichel < l ttgl EPA200.8 Rev.5.4 1994 20
Piombo < l FÙl EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 t0
Rame < 0,01 mg/l EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 1,0
Selenio < l pcll EPA200.8 Rev.5.4 1994 r0
Vanadio I [gl EPA200.8Rev.5.4 1994 140 (r

IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici)

Benzo(a)pirene < 0,005 pgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA E270D:2007 0,010

Idrocarburi policiclici aromatici < 0,05 pe/l Somma dei valori dei 4 composti che seguono 0, t0

Benzo(b)fl uorantene(2) < 0,01 $gl APAT CNR IRSA 50ó0 -Man29 2003 - EPA 8270D:2@7

B enzo(k) fl uo rantene(2) < o,0l pgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:2007

Benzo(ghi)perilene(2) < 0,01 trgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 20o3 - EP/r.&27OD12007

Indeno( 1,2,3-cd)pirene(2) < 0,01 pgL

Nota ( I ): DM 22 Dicembre 20 I I . I
Nota (2): i valori dei pa.rametri contrassegnati con I'apice (2) non sono normati singolanrrcnte ma solo come somml

i i
f 7

f i
i
I
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-ot''-.,a*t-*

di Reggio Calabria -Tel./Fax
fr/fod. 1-P05.10.0.1/Rc - Rev.oo det 15/11tm14
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Regione Cùzbia

ARPACAL
Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente della calabria

D IPART IMENT o PRo vlNcnr,nMa
SETTORE TECNICO

SERVIZTO LABORATORIO CHTMICO

RAPPORTO DI PROVA N" I7RCil67OC/OI

ffi
LABRIA

Dat^: 12/09/2017
Pagina2 di 2

Parametro Valore *
incerteua

Unita di
misura Metodo

Valore limite
D. Lgs.
3t/200r

l- .rpr-
ANT]

l-*
IPARASS1TARI

Somma dei valori dei 16 composti che seguono
Antiparassitari- totale

0,50

Aldrin < 0,03 ttúl APAT CNR ÍRSA 5060 - Man 29 20Ot - EpA 8270D:2007 0,030

Alfa-BHC < 0,03 ttdl APAT CNR IRSA 50ó0 - Man 29 2003 - EpA E270D:2007 0, l0

Beta-BHC < 0,03 llgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EpA 8270D:2007 0, l0

Delta-BHC < 0,03 ttÙl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EpA t270D:2007 0,10

4,4'-DDD < 0,03 pgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2001 - EpA 8270D:2007 0, l0

4,4'-DDE < 0,03 ttgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 200i - EpA 8270D:2007 0,10

4,4'-DDT < 0,03 pgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 20Oi - EpA 8270D:200? 0, t0

Dieldrin < 0,03 ttgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EpA 82?0D:2ffi7 0.030

Endosulfan I < 0,03 $gt APAT CNR IRSA 50,60 - Man 29 2001 - EpA 8270D.2A07 0, t0

Endosulfan II < 0,03 pet APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EpA 8270D:2007 0, l0

Endosulfan solfato < 0,03 pgt APATCNR IRSA5060 - Man 29 2003 - EpA 8270D:2007 0,t0
Endrin < 0,03 $gl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EpA 8270D.2@7 0,10

Endrin aldeide < 0,03 pgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EpA 8270D:2oo7 0.10

Eptacloro < 0,03 Ir9ll APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EpA 8270D:2007 0,030

Eptacloro epossido < 0,03 pgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EpAI2TOD.2007 0,030

Lindano (gamma-BHC) < 0,03 ttgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EpA E270D:20O7 0,10

Note: Il pllgtc npporto riguarda csclusivarncnte il campionc peNeouto 
"lautoriuio$ sítta da pane di qucsto laboraforio.

I valori di inceíezza est€sa cmî€ruti rel prmte docmento sono rclafvi ad un livello di pmbabilità p =95% c un &ttore di copenrra k =2
I mpioni sottoposti a prcva' sc n9 n divErsamate driesto dal clicnte, sno smttiti dopo I'crnisionc del RruoÍo di prot/a.
f onrrcampioni di campimi rcgolamertari sono couscrai pcr ó0 gg. dall'misiore Ll napporto di úva salvo diffcrcnti acccdi con il ctienre.I *ntto""-pioni di o.piooi ooo ."gol"-"oa.i .*o 

"on"o*ti 
p"i i -oo drll'".i".ioo d"iR.ppo.to di úolq .aro i 

"".i|ùìitio 
p.esc"izioni o norrnative

-Tsnc - 89135
1-PO5.10.0.1/RC - Rev.00 det 15t11t2}14

www.afpacal.it




