
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
VIBO VALENTIA 

 
   Regione Calabria 

 
          Dipartimento di Prevenzione – Direttore: dott. Cesare Pasqua 
         U. O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - SIAN 
         Responsabile dott. Giuseppe Barbieri 
                                                                                         

 
U.O. Igiene degli alimenti e della Nutrizione - C.so Vittorio Emanuele III° - Vibo Valentia tel/fax 0963962348 
pec: aspvibovalentia@pec.it - e-mail giuseppe.barbieri@aspvv.it 

 
 

 

SERVIZIO CONTROLLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO 

 

Esaminato il rapporto di prova analitico      
 
 
Comune Data prelievo 
 
Punto prelievo  
 
Esame chimico – fisico                di routine               di verifica  
 
Esame microbiologico                di routine                di verifica    
 
  
Il campione dell’acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del                                
D. Lgs 31/2001 e s. m., risulta: 
 

 
CONFORME   

 

 
Data: 28.05.2018 
 
 
 

Il Dirigente Medico 
dott. Fortunato Carnovale 
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RAPPORTO DI PROVA N' 18RC33438/OT Pagina 1 di I
Data: l4l05l20l8

Campione di: Acqua destinata al consumo umano

Cliente: Arpacal - Dipartimento Provinciale di W

Prelevato da: ASPS VV

Verbale di Prelievo: n- 68i20IE

Comune: Simbario

Data prelievo: 09/0520 t 8

Data inizio analisi: 10/05/2018

Data ricevimento: 10/05120 I 8

Data fine analisi: l4l05l20l8

3343iRc/18Serbatoio Collemorone
ISO 9308-2:2014
UNI EN tSO 7899-2:2003

UNI EN rSO 6222:200rCarica batterica a22"C

patztF;te, oe usato per scopi pubblicitaú

ffi tr'sff ff lî*ff#H:ffi ","l:ff [ffi Tffi;5*:*HtrJ.Ttî,'#t f 'tr' li*::";l
X,"fX,îf i]:itr'ffi:Tf.f"ffiti:ruff:F;;p",;a;p-u.q *-1* aiversamente "t'i"'tà 

a* cliente' sono sÍiartiti dopo I'emissione dcr

Rapporto di p-r. t -nt.o".,ipionilio-piori ,"gol"*"oÀri;iL 
"on "r""ti 

pcr 60 sc. dall'crnissione dd Ripporto di Prova' salvo differenti accordi con il

cliente. I controcampronl oi campioni non regoramentan sono conservati per I anno dall'emissione del Rapporto di Prova' salvo i casi in cui csistono

prescrizioni o normative specifiche'

iit€s".te .apportoigtarda esclusivamente il

=-- 
etp;al- Dipartimento di Reggio Catabria

Via Troncovito snc - 89 t33 - neggio Catabria - tel' e fax 0965 372618

P. M 02352560?97 www-aroacalit
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SERVIZIO LABORATORIO CHIMICO

Pagina 1 di I
Vibo Valentia. 10/05/2018 r8w01s0c/01

Campione di:

Numero di registro:

Cliente:
Prelevato da:
Verbale di prelievo n.:

Comune:
Punto di prelievo:

Data prelievo

Data inizio analisi:

Note:

0150
ASPW
G. Pueliese

Serbatoio "Colle Morrone"

_o_?{.q.s../...3,9lq Datogloslzots.......:.......:.............
* Determinazione eseguita sul campo (v. verbale n' 68/18 del Reg. lnt. ASPW)

Accettabile per i consumatori e

senza variazioni anomale

Accettabile oer i consumatori e
Turbidimetrico APAT 2110

Valore consigliato 0,2 mg /L

Note: ll presente nplodo rig-uarda esclusivamentè il @mpione pervenÚto al Fnialmente, né usato p€r spi pubblicitari, * non p'evia autdizrazione sdina da pan€ di

questo laboratodo.
tvaldi di incenezza est€ @tenúi net presste ddumento sdo relatM ad un livello di prcbabilita P=95% e un fanm di @penÚn k=2

io.pioni mop*tia prd3, se non dive6ament€ chielo dal clieme, sdo smahiti dopo l'emisside del tuppffodiprda'

Ic i l t foÉmPionidiémpiooifegdamentar is6o@nsetret iper608g.da|| ,emissi@ede|RappododiPd.,gfuodif fercnl iaccofdidi |c| iente.

il c.T.
(Dott,

Zona Industriale -Località Aeroporto - ggg0o Vibo Valentia - Tel. e Fax 0963 567367 e-mail: chimico.w@arpacal'it
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DIPARTIMgXTO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Data:2210512018

LABORATOzuO CHIMICO ACQUA/ARIA

RAPPORTO DI PROVA N" I8RC3343C/OI Pagina I di 2

Campione di: Acqua destinata al consumo umano

Numero di Registro: 3343iRCl18 (N. Accettazione

Cliente: Arpacal - Dipartimento Provinciale di VV

Prelevato da: ASP Vibo Valentia - Dipartimento di

Verbale di prelievo: n. 68/18 del 09/05/2018

Comune: Simbario (W)

Punto di prelievo: Serbatoio Cotle Morone

Data prelievo : O9 105 D0 L8

Data inizio analisi: l0/05/2018

DAP VV 150)

- Ufficio Accettazione Campioni

Prevenzione - Servizio tgiene degli Alimenti e Nutrizione

Dara ricevimento: 10/05/20 18

Data fine analisi: 2U0512018

Parametro
Valore *
lncettetza

Unita di
misura

Metodo
Valore limite

D. Lgs.
3l/2001

METALLT

Alluminio t4 ttúl EPA 200.E Rev. 5.4 1994 200

Antimonio < 0,5 ttgl EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 5,0

Arsenico < l pgl EPA 200.E Rev. 5.4 t994 l0

Boro 0,0r mg/l EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 1,0

Cadmio < 0,5 vgl EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 5,0

Cromo < l pcll EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 50

Ferro 34 Itgl EPA200.8Rev.5.4 1994 200

Manganese J vdl EPA200.8 Rev. 5.4 1994 50

Mercurio 0,4 pgl EPA20O-E Rev.5.4 1994 1,0

Nichel < l pgl EPA200.8Rev-5.4 1994 20

Piombo tLdl EPA200.8 Rev.5.4 1994 l0

Rame 0,01 mgl EPA200.8 Rev.5-4 1994 1,0

Selenio < l ttgl EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 t0

Vanadio I ttÚl EPA 200-8 Rev. 5.4 194 140 (r)

Nota (l ): DM 221 l2l2ol l.

Lu fir^e ortoqrofe oossono essere sostituite do indicozione a stomoo dei smoeltí responsobìli oi sensi delfort. 3 c. 2 del D. Las- 72/O2t799.3 n' 39

Arpacal- Dipartimento di Reggio Calabria

Via Troncovito, snc - 89135 Gallico Superiore di Reggirc Calabria -Tel.fax 0965 372618

P. IVA 02352560797 www.aroacal.it
Rev. i.O
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DIPARTIMENTO PROVINCIAL
LABORATOzuO CHrMrco ACQUA/ARrA

Data:22/05/2018 RAPPORTO DI PROVA N" I8RC334J,CICI

Nota (2): i valori dei parametri contrassegnati con I'apice (2) non sono normati singolarmente initbto **"56ftrrqB-

Arpacal- Dipartimento di Reggio Calabria
Via Troncovito, snc - 89135 Gallico Superiore di Reggio Calabria - Tel.fax @G5 372618

p. tVA 02352560797 www-arpacal.it
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Parametro Valore t
incertezza

unità di
misura Metodo

Valore limíte
D. Lgs.
3 l /2001

ANTTPARASSITAzu

Antiparassitari- totale < 0,10 pgl Somma dei valori dei 16 composti che seguono 0,50
Aldrin < 0,03 púl APAT CNR IRSA 50ó0 -Man29 2003 - EpA 8270D:2007 0,030
Alfa-BHC < 0,05 $úr APAT CNR IRSA 50ó0 - Man 29 2003 - EpA 8270D:2007 0 , l 0
Beta-BHC < 0,05 trgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EpA 8270D,2([7 0, t0
Delta-BHC < 0,05 vgl APAT CNR IRSA 5060 - Man, 29 2003 - EpA 82 7 0ù:.2007 0, t0
4,4'-DDD < 0,05 pgl APAT CNR ÍRSA 5060 - Man 29 2003 - EpA 8270D:2007 0, r0
4,4'-DDE < 0,05 vgl APATCNR IRSA 5060 - Man 29 20Ol - EpA 8270D,2C[7 0,r0
4,4'-DDT < 0,05 ygl APATCNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EpA 8270D:2007 0,t0
Dieldrin < 0,03 trgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EpA 8270D:2007 0,030
Endosulfan I < 0,05 ttcfi APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EpA B27OD.2CíJ7 0,10
Endosulfan II < 0.05 pell APATCNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EpA 8270D,2007 0, t0
Endosulfan solfato < 0,05 pg'l APATCNR IRSA 5060 -Man29 2003 - EpA E27OD-.2Cí|7 0, r0
Endrin < 0,05 pell APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 .- EpA 8270D;2OO-I 0.10
Endrin aldeide < 0,05 ttgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EpA 8270D:2007 0, t0
Eptacloro < 0,03 pgl APAT CNR IRSA 5060 - N1an29 2003 - EpA 8270D:2007 0,030
Eptacloro epossido < 0,03 ttg'l APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EpA 8270D:2007 0,030
Lindano (gamma-BHC) < 0,05 tlgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EpA BZTOD;ZOO7 0,10

IPA (tdrocarburi Políciclici Aromatici)

Benzo(a)pirene < 0,005 pell APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EpA 8270D.2ffi7 0,010
Idrocarburi policiclici aromatici < 0,05 pgr Somma dei valori dei 4 composti che seguono 0,10

Benzo@)fluorantene(2) < 0,01 pell APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EpA 8270D:.2M7
Benzo(k)fl uo rantene(2) < 0,01 pdl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EpA S27OD;2007
Benzo(ghi)perilene(2) < 0,01 $ell APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EpA B27OD,2A07
Indeno( 1,2,3-cd)pirene(2) < 0,0t t8/ l APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EpA 8270D:2007

Note: Il prcmtc rapporto riguarda csolusivamenrc il mpione perenuro al laboratorio. Noo puo cs
autorizione scritla da parte di qu€to labúatorio.d4u.|zrsre sru @ P4@ q quwo ramofrc.
I valori di incerteza estes. onienuti n€l prffite docmento mno rclativi ad m lircllo di probabiliúà p 45ol. e m fattore di copertu.a k -2
I campioni sottoposti a prowa, sc non divcrunrcnte chicgo dal clicnte, mrc smltiri dopo I'emissiooc del R:ppcro di pro-.
I controcampioni di canpioni regolmentari sorc conscnrali pcr 60 gg. dall'emirsiorc dcl Rapporto di Prow4 sdw diffrcnti rcordi m il Climte-
I contrmrPioni di cmpioni non tegolmeot"ti rcno ore.*ti pe. I mo dall'emissire dei Ragpglto di hova, salrc i casi in oi csistom pmizioni o nmtire sfpifrchc.

Le firme outoorofe oossono essere sostituite do iadicozione a stomoo dei sooaettí resoonsobili oi sensi deroft. 3 c. 2 dè! D. Los. 72 tnz\ggi n. 39
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