
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
VIBO VALENTIA 

 
   Regione Calabria 

 
          Dipartimento di Prevenzione – Direttore: dott. Cesare Pasqua 
         U. O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - SIAN 
         Responsabile dott. Giuseppe Barbieri 
                                                                                         

 
U.O. Igiene degli alimenti e della Nutrizione - C.so Vittorio Emanuele III° - Vibo Valentia tel/fax 0963962348 
pec: aspvibovalentia@pec.it - e-mail giuseppe.barbieri@aspvv.it 

 
 

 

SERVIZIO CONTROLLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO 

 

Esaminato il rapporto di prova analitico      
 
 
Comune Data prelievo 
 
Punto prelievo  
 
Esame chimico – fisico                di routine               di verifica  
 
Esame microbiologico                di routine                di verifica    
 
  
Il campione dell’acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del                                
D. Lgs 31/2001 e s. m., risulta: 
 

 
CONFORME   

 

 
Data: 23.01.2019 
 
 
 

Il Dirigente Medico 
dott. Fortunato Carnovale 

 
 

 

19VV0006B/01 19VV0006C/01 19RC0574C/01 

SIMBARIO 16.01.2019 (verbale 05/19) 

USCITA PARTITORE COLLE MORRONE 
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Campione di: Acqua destinata al consumo umano

Numero di Registro: 0574/RC/2019

cliente/Indirizzo: Dip- di Prevenzione - SIAN - ASP di Vibo Valentia - c.so Vittorio Emanuele tII - ggg00 vibo Valentia
Prelevato da: Dipartimento di prevenzione - SIAN - ASp di vibo valentia
Verbale di prelievo: n. 5/t9 del t6/01/2019

Comune: Simbario (VV)

Punto di prelievo: Serbatoio Colle Morone

Data prelievo : 16/01 /2019

Data inizio analisi: 16/01/2019

Data ricevim ento: | 6 / 0 l /20 19

Data fine analisi: 24/01/2019

Note: //

Parametro Valore +
'tncertezza

Unità di
misura Metodo

Valore limite
D. Lgs.
11 DOOI

Alluminio 5 ttgl

METALLI

UNI EN ISO 17294-2:20t6 200
Antimonio < 0.5 pell UNI EN ISO 17294-2:2016 5,0
Arsenico <l pgl UNI EN ISO 17294-2:2016 l0
Boro < 0,01 mg/l UNI EN ISO 17294-2'20t6 1,0
Cadmio < 0,5 ItCll UNI EN ISO 17294-2:2016 5,0
Cromo <l ttgl UNI EN ISO 17294-2:2016 50
Ferro 34 pgl UNI EN ISO 17294-2:2016 200
Manganese 4 pgl UNI EN ISO 17294-2:2016 50
Mercurio < 0,1 pgl tlNI EN ISO 17294-2:2016 t,0
Nichel I pell UNI EN ISO 17294-2:2016 20
Piombo <l pgl UNI EN ISO 17294-2:20t6 l0
Rame < 0,01 mgl

pgl
UNI EN ISO 17294-2.2016 1,0

Selenio <l UNI EN ISO 17294-2:20t6 l0
Vanadio ttgl UNI EN ISO 17294-2.2016 140 

(r)

Nota (l ): DM 22t t2/201t.
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Metodo

Valore limite
D. Lgs.
3 r /2001Parametro

Valore +

incertezza
Unità di
misura

ANTì PARASSITARI
0,50

-rinqrqccifari- tntrle < 0,10 pgl Sommadei valori dei l6 compostl cne seguono

wgr APAT CNR IRSA 5060 -Man29 2003 - EPA 8270D:2007 0,030
Aldrin < 0,03

< 0,05 vell APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:2007 0,10
Alfa-BHC

Beta-BHC < 0,05 pcll APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 82'70D:2007 0,r0

Delta-BHC < 0,05 pcll APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:2007 0.10

0,10
4,4',-DDD < 0,05 pgr APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - bPA óz tvu:zw t

4,4'-DDE < 0,05 pell APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D"2007 0,10

0,10
4,4',-DDT < 0,05 ttgll APAT CNR IRSA 5060 - Man29 2003 - EPA ó2 ttrD"zw

0,030
Dieldrin < 0,03 pcll APAT CNR IRSA 5060 . M.Aî 29,ZINJ - LY A' óZ I VlJ:

Endosulfan I < 0,05 pgr APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:2007 0,10

Endosulfan II < 0,05 vgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:2007 0,10

0,10
Endosulfan solfato < 0,05 ttgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - b'PA 62 tuD"zw t

0,10
Endrin < 0,05 tLgl APAT CNR IRSA 5060 -Man29 2003 - L'PA E'z'toD:zvu t

Endrin aldeide < 0,05 vcll APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:2007 0,10

0,030
Eptacloro < 0,03 púr APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA EztltD:zuv t

Eptacloro epossido < 0,03 pgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:2007 0,030

Lindano (gamma-BHC) < 0,05 pgl APAT CNR IRSA 5060 -Man29 2003 - EPA 8270D:2007 0, l0

IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici)

APAT CNR IRSA 5060 -Man29 2003 - EPA 8270D:200'l 0,010
Benzo(a)pirene < 0,005 pgl

Somma dei valori dei 4 composti che seguono 0,10
Idrocarburi policiclici aromatici < 0,05 $cll

Benzo@)fluorantene(2) < 0,01 pell APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:2007

Benzo(k)fl uorantene(2) < 0,01 pgl APAT CNR IRSA 5060 -Mar'29 2003 - EPA 8270D:2007

Benzo(ghi)perilene(2) < 0,01 pgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:2007

Indeno( 1,2,3-cd)Pirene(2) < 0,01 vgr APAT CNR IRSA 5060 -Mut29 2003 - EPA EzlOD:.zotJ t

Nota (2): i valori dei parametri contrassegnati con I'apice (2) non sono normati singolarmente ma solo come somma'

TIR
dott.

dotto parzialmente, né usato per scopi pubblicitari, se non preua

autoriuione scritta da parte di questo laboratono- 
.^r-r:.: ^: .,- r;,,-'^ ,ti nrnhrhitirà p =95ol" e un fattore di cooert'ra k =2

iHffiÎ:Hx"T#';ilffiil:ffi;.;;"J*u."no*oo,"rativiadunrivelod,f"!:l'll9l*11::y*ti:::,1'"operturak=2
I mmpioni sttoposti a prova" .";;;ì;;;;chiesto dal cliente' ':T,:T1t-'119:p,:,t;":::::1u*::o1[1,1i&iXÍ;r *cordi con il
lffi;:hT,::î:fffi?Jfi ;:-:;#ffifJ",J"ffi;;;ffi;. ;ù;;;;ì";"'d"r Rapporro_di prwa sarvo differenti accordi con il criente'

I controcampioni di campioni non regotut"ntm tono 
"ont"*ut'O"i
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