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SERVIZIO CONTROLLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO 

 

Esaminato il rapporto di prova analitico      
 
 
Comune Data prelievo 
 
Punto prelievo  
 
Esame chimico – fisico                di routine               di verifica  
 
Esame microbiologico                di routine                di verifica    
 
  
Il campione dell’acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del                                
D. Lgs 31/2001 e s. m., risulta: 
 

 
CONFORME   

 

 
Data: 10/11/2017 
 
 
 

Il Dirigente Medico 
dott. Fortunato Carnovale 

 
 

 

17VV0929B/01 17VV0929C/01 17RC8436C/01 
17RC8436F/01 

SIMBARIO 22.11.2017 (verbale 208/17) 

USCITA PARTITORE COLLE MORRONE 

X  X 

X  X 



Data:27 /LL/2OL7

Regione Calabna

ARPACAL
Agetuia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
SETTORE TECNICO

LABORATORIO BIO-NATURALISTICO

RAPPORTO DI PROVAN" 17VVO929BIOI

REGIONE

CALABRIA

Campione di:
Numero di registro:
Cliente:
Prelevato da:
Verbale di prelievo n.:
Comune:
Punto di prelievo:
Data prelievo
Data inizio analisi:
Note:

Agq111. 4e*i113.!t-?1-91tr_t-rlgr_q..9-rt-î1g(g_o__rlf_.olt_o_.di--"-gfi{!p_l)
0929
ASPVibo Valentia

..n'1!r?O_!7- . . Data fine analisi: 25.11.2017

Parametro
Valore +

Incertezza
Unità di misura Metodo

Valore Limite
D.Lgs.3I/2001

Coliformi a37"C 0 MPN/l00mL ISO 9308-2:2012 0
Escherichia coli 0 MPN/l00mL ISO 9308-2:2012 0
Enterococchi intestinali 0 UFC/l00mL UNI EN ISO 7899-2003 0
Conteggio colonie a 22oC I UFC/mL WI EN ISO 6222:2001 Senza variazioni anomale

Note:

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto, neanche parzialmente, né usato per

scopi pubblicitari se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.

I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità H57o e un fattore di copertura k=2.

I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo I'emissione del Rapporto di prova.

I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente.

I controcampioni di campioni non regolamentari sono conservati per I anno dall'emissione del Rapporto di Prova" salvo i casi in cui esistono

prescrizioni o normative specifiche.

Zona lnduslriale Localita Aeroporto - 89900 - Vibo Valentia - tel. 0963/567367 - fax 0963/567552
P. IVA 02352560797 www.arpacal.lt

PG5. 10.0_VV01_BlO_Mod.1_1HPOT



Regiorre Czlabàa

ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

DIPAF(TIIVTENTO PR.OVINCIALE DI VIBO VAL ENTIA
SETTORE TECNICO

SERVIZIO LABORATORIO CFIIMICO-TOSSICOLOGICO

Vibo Valentia- 27 I lll20l7 Rapporto Pagina I di I

RIIGIOl\IE

CAI-ABIITA,

Acqua destinata al consumo umano

0929
ASP W

.-e-'..LYgl!.-"-t-"-
2081L7

Campione di:

Numero di registro:

Cliente:

Prelevato da:

Verbale di prelievo n.:

Comune:

Punto di prelievo:

Data prelievo

Data inizio analisi:

Note:

SIMBARIO
Partitore "Colle Morrone" - USCITA

Dataaccettazione: 22lLLl2Ot722lLL/20L7
22/tLl2O!7 Data fine analisi: 27 /LL|20L7

* Determinazione eseguita sul campo (v. verbale n" 208/17 del Reg. lnt. ASPW)

Porometro
Valore !

lncertezza
Unitù di misuro Metodo

Volore Limite

D.Lgs.37/2007 e smi

3onc.  ioni  idrogeno 7,4 Unità pH Potenziometrico APAT 2060 > 6,5 e <9,5

londucib i l i tà 105 US/cm 20'C Conduttimetrico APAT 2030 2500 us/cm 20"C

:olore <10 Hazen Visivo APAT 2020A
Accettabile oer i consumatori e

senza variazioni anomale

forbidità 0,1 NTU Turbidimetrico APAT 2110
Accettabile per i consumatori e

senza variazioni anomale

\mmonio (NHn*) <0,1 mc/L Cromatografico APAT 3030 0,5 mg/L

\ i t r i t i  (NO2) <0,02 mc/L Spettrofotometrico APAT 4050 0,5 mg/L

l loro residuo libero i Tracce mglL Valore consigliato 0,2 mg /L

Fluoruri (F-) 0,72 mc/L Cromatografico APAT 4020 1,5 mg/L

3loriti (ClOr-) 25\ wlL tss. cBB.037.REV00 7ffipelL

Cloruri (Cl-) 16 mc/L Cromatografico APAT 4020 250 mg/L

Nitrati (NO3-) 1 mc/L Cromatografico APAT 4020 50 mg/L

solfati (so42-) 6 mc/L Cromatografico APAT 4020 250 mgi/L

iodio (Na-) t2 mc/L Cromatografi co APAT 3030 200 mg,/L

)otassio (K*) 1 mc/L Cromatografico APAT 3030

vtagnesio (Mg2.) 3 mc/L Cromatografico APAT 3030

Salcio (Ca2-) 19 mc/L Cromatografico APAT 3030

)ssidabilità <0,5 mg/L 02 Titrimetrico lSS.BEB.027.REV00 5 mg/L O,

Durezza 6 .F APAT 2O4OA Consigliata 15 - 50

ll Referente

(Dott. Francl

(

(Dott.W Diano)

/l v
ffimentei|€mpionepeÙenu.o"||"bo.*-ioffi.a.ffircddtopaaialmentqnéusaropef5copipubb|lcit%nonp*i"
ouelo labùatoio.

I valori di incedeaza e*e$ @ntenúi nel p.esente ddumenîo imo relativi ad un livello di probabilità P=95% e un faf@ di copenwe k=2

I campioni sofopGtia pfde,se non dwe6amenîè chielo dalcliefte, sono smahitidopo remi$ioe del Rappdo diprwa.

t@mrocampidi diempioni rcgolamèntari sono consruatiper60gg. dall'émisside del Rappodo di Prde, rafuodifferenti a@dilm il ClienÎe-

rrina da pade di

Zona f ndustriale -Località Aeroporto - 89900 Vibo Valentia - Tel. e Fax 0963 567367; e-mail: chimico.w@arpacal.it



Data:04/12/20t7

Regione Calzbna

ARPACAL
Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente della calabria

D IpART IMENT o pRo vINc nl, n@ALAB RrA
SETTORE TECNICO

SERVZIO LABORATORIO CHIMICO

RAPPORTO DI PROVA N' 17ffi Pagina I  di2

Campione di: Acqua destinata al consumo umano

Numero di Regisrro: B436|PIC/17 (N. Accettazione DAp VV 929)
cliente: AMACaI - Dipartimento provinciale di w - ufficio Accettazione campioni
Prelevato da: ASP Vibo valentia - Dipartimento di Prevenzione - Servizio lgiene degli Alimenti e Nutrizione
Verbale di prelievo: n-208fi7 del2}/llf2}ú

Comune: Simbario (VV)

Punto di prelievo: Uscita Serbatoio Colle Morone

Data prelievo : 22/ l | /2017

Data inizio analisi: 23lll?0l7

Note: Analizzatori: M. Messin4 C. Verduci, V. Visalli.

Data ricevime nto: 23 / | I /20 17

Data fine analisi: OlllZl2OlT

Parametro Valore *
incertezza

Unita di
misura Metodo

Valore limite
D. Lgs.
3t/2001

Alluminio

METAI,LI

EPA 200.8 Rev. 5-4 1994
Antimonio < 0,5 ttgl EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 s,0
Arsenico < l tLc/l EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 l0
Boro 0,01 mgfi EPA200.8Rev.5.4 1994 1,0
Cadmio < 0,5 tLgl EPA 200.8 Rev- 5-4 l$)4 5,0
Cromo I Fei', EPA 200.8 Rev. 5-4 1994 50
Ferro 2 l pgl EPA2@.8 Rev.5.4 1994 200
Manganese 7 tLgl EPA200.8 Rev. 5.4 1994 50
Mercurio <  0 , 1 tlsll EPA 200.8 Rev. 5.4 t994 1,0
Nichel

tLgl EPA 200-E Rev.5.4 t994 20
Piombo < l $91 EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 l 0
Rame < 0,01 mg^ EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 1,0
Selenio < l tLgl EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 l0
Vanadio I pgl EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 lr0(r)
Nota(l):  DM2ULA2O|I.
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Via Troncovito, snc - g9i35 Gallico
Mod. 1 P05.1 0.0.1/RC - Rev.00 det 1SA 1 n}1,4t

rlwrn.amacal.itdi Reggio Calabria -Tr



Data:04ll2l2ol7

Regione Calzbria

ARPACAL
AgetlziaRegionale per la Protezione dell'Ambiente della calabria

I

npffivtNCIALE DI REGGIo CALABRTA
SETTORE TECNTCO

SERVTZIO LABORATOzuO CHIMICO

RAPPORTO DT PROVE N" I7RC8436C/OT

Supedore Oi neggio Calabria -Tel./Fax

Pagina 2 di 2

Parametro
Valore +
irwertezza

Unita di
misura

Metodo
Valore limite

D. Lgs.
3U2001

ANTIPARASSITARI

Antiparassitari- totale < 0,10 vúr Sommadei valori dei 16 composti che seguono u,)u

Aldrin < 0,03 vdl APAT CNR IRSA 50ó0 - Man 29 2003 - EPA 8270D:20O1 0,030

Alfa-BHC < 0,05 tt{ APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA E27OD:2007 0,10

Beta-BHC < 0,05 ttúl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:.2007 0,10

Delta-BHC < 0,05 ttEll APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:2007 0, t0

4,4'-DDD < 0,05 pdl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:2007 0,10

4,4'-DDE < 0.05 pgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 827OD:,2007 0,10

4,4'-DDT < 0.05 vgl APAT CNR IRSA 50ó0 - Man 29 2003 - EPA 8270D:2007 0,10

Dieldrin < 0.03 pdl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:.2W7 0,030

Endosulfan I < 0,05 pgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D"2007 0, l0

Endosulfan II < 0,05 ttgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:.2007 0, l0

Endosulfan solfato < 0,05 tLgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2@3 - EPA 8270D:2007 0,10

Endrin < 0,05 ttdl APAT CNR IRSA 506o - Man 29 2003 - EPA 8270D:.2007 0,10

Endrin aldeide < 0,05 vgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:,2frJ7 0,10

Eptacloro < 0,03 pgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:20O7 0,030

Eptacloro epossido < 0,03 lLgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D"2N7 0,030

Lindano (gamma-BHC) < 0,05 pgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:,2007 0,10

IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici)

Benzo(a)pirene < 0,005 pgr APAT CNR IRSA 506{) - Man 29 2003 - EPA 8270D:2007 0,010

Idrocarburi policiclici aromatioi < 0,05 $gl Somma dei valori dei 4 composti che scguono 0,10

Benzo(b)fl uo rantene(2) < 0,01 lLgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:2007

Benzdk)fluorantene(2) < 0,01 tg l APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:2007

Benzo(ghi)perilene(2) < 0,01 ttgl APAT CNR IRSA 5060 - Man29 2ú3 - EPA 8270D:200?

Indeno( 1,2,3 -cd)pirenee) < 0,01 pgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D'-2007

, rc usato pef scopi pubblicitari, se mn prcvia

ar-norizazionc scritra da parte di qrcsto laborduio. .. 
'::'::ì:l..'.1;:--,-, 

- -.o, ^ ..- *^-- i; ^ úr,É L =,aúonza:zrcnc scntta da paÍe or quesro lm@q rq'
I %lori di inceteza 

"o"o 
*o*o,f-ririt[t" dmu** mm relativi ad rm liwtlo di lÈdfrttìlità P 45oó c un 6ttor€ di copertrra k =2

icampioni sottopostiapron, snondivc'mmcntc ohiestodalcliena, sonosryt{if1l;*::;1,HffiS1t[ffii*-.ui*o 
'

i ffioffiH;ffi:#'i.fi àó;"r"rr suo corservui pcr 60 gg- dalt'emissiorc àcl Rapporto di Prova. sarvo difierenti *cordi con il clientc'

r controcampioni di 
""-0,o. 

noo Jeo;;ù;-;;;;;;; p".J Ào dF;-i.ti; ó"f R"ppo* di fo* d* i *i b *

snc - 89135
libd. 1-P05.10.0.1/RC - Rev.00 del 15n1noú

l8 - P. lvA www.arpacal.it



Data:21/12/20t7

Regione C^l^br1^

ARPACAL
Agenzia Regionale per la protezione defl'Ambiente defia carabria

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DT REGGiiT CAIEBRIA
SERVIZIO LABORATORIO FISICO

RAPPORTO DT PROVA N" I7RC8436F/OI Pagina I di I

Campione di: Acqua uso umano
N" reg. campione 8436tRCn7
Cliente:
Prelevato da: ASP N.8 VV
Richiesta n": 208 del  22l l l l20L7
Comune: Simbario
Punto di prelievo: Serbatoio Colle Morone
Data prelievo: 22/tt/2017 flrtl riccwimpnta. 'l"lll I t'ltr

Data inizio analisi rH: 071t2/20r7 l - )afa f ine o.ol ioi  3IJ

Data inizio analisi q e B tot.: t3lt2/2017 Data fine analisi c e p tot.: l3ll2n0n

RISULTATI ANALTTTCI

Parametro Valorc a InceÉezza Unità di
misura Metodo di prove

Trizio (3H)

Attivita a totale

Aftivita p totale

< 10 ( r ) Bq/L ISO 9698:2010: lyater quality. Dete@
concentration Llquid scitúillation countinp methd

< 0.04 (r) Bq/L UNIENISOI lTOl :20tS:@
concentraziotu di ottività alfa e beta totale in acque non saline

< 0.20 (r) Bq/L {.JNI EN ISO I1704:2015: eualita dell,""S* Mis*" rt"lto
qoncentrazione di attiuità alfa e beta totale in acque non saline

FINE RAPPORTO DI PROVA

Note: Il presente rapporto riguarda esclusivamcnte il 
"a.pioo 

per..ar,,úo rl l"bo
prevú autorizzuione scritta da parle di qucsto laboratrio.
I campio-ni socoposti a prow4 se non dircrsamente chiesto dal cliente, sono smltiti dopo I'cmissiorc dcl Rappono di prova-
Tempo di contcggio mism Tùio: 5 cicli da 20 min
Tempo di conteggio aúività alfa e b€ta totale: lOfft min
( I ) MCR= minima concentrziole rilevabile

S'snl{fwdDc\\O

SNC - cap 35 - Reggio 372618 -Fax
P. tVA 02352560797 wrrv.amacal.it

Mod. l-PO5.10.0.l/CS - Rev.2 det tqrcnÙA


