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DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 
Direttore: dott. Cesare Pasqua 

 

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – S.I.A.N. 
Responsabile dott. Giuseppe Barbieri 
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SERVIZIO CONTROLLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO 

 

Esaminato il rapporto di prova analitico      
 
Comune Data prelievo 
 
Punto prelievo  
 
Esame chimico – fisico                di routine               di verifica  
 
Esame microbiologico                di routine                di verifica    
 
  
Il campione dell’acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del                                
D. Lgs 31/2001 e s. m., risulta: 
 
 
CONFORME        
 
 
Data: 24.03.2016 
 

Il Dirigente Medico 
dott. Fortunato Carnovale 
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Data: 21,/03/2016

Campione di:
Numero di registro:
Cliente:
Prelevato da:
Verbale di prelievo n.:
Comune:
Punto di prelievo:
Data prelievo
Data inízio analisi:
Note:

Unità di misura Valore Limite
D.Lgs.31/2001Coliformi a3l"C ISO 9308-2:2012

ISO 9308-2:2012
Enterococchi intestinali UFCi 100mL UNI EN ISO 7899-2003
Conteggio colonie a22C UNI EN ISO 6222:2001 Senza variazioni anomale

#ffi'*tr^':ì'

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto, neanche parzialmente, né usato perscopi pubblicitàiise non previa autorízzazionescritta da parte di questo raboratorio.
I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità p= 95yo e unfattore di copertura k=2.
I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo I'emissione del Rapporto di prova.
I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di prova, salvo differenti accordi con il cliente.I controcampioni di campioni non regolamentari sono conservati per 1 anno dall'emissione del Rapporto di prova, salvo i casi in cui esistonoprescrizioni o normative specifi che.
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SERVIZIO LABORATORIO CHIMIC()-TOS SICOLOGICO

Vibo Valentia, f irc3eQi6
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Campione di:
Numero di regisiro

Cliente:

Prelevato da:
Verbale di prelievo n.:
Comune:

Punto di prelievo:

Ilata prelievo

Data iniz,ia analisi:

Note: o Determinazione esegui ta sul  campo (v.  verbale n.4g/16 del  Reg. Int .  ASPW)

Parametro Valore +

Incertezza Unità di misura Metodo Vaiore Limite
D.Lgs. 31/2001 e smiConc. ioni  idroseno 7,4 Unità pH

> 6,5 e sg,slond u c ib i l i tà 95 US/cm 20"C C

Colore <10 Hazen

2500 pS/cm 20'C

Visivo APAT 2020A Accettabile per i consumatori e
senza variazioni anomaleTorbidità O,I NTU Tu rbidimetrico A p AI 2tLO Accet tab i le  per  i  consumator i  e

_ senza variazÌoni anomaleAmmonio {NH.*) <0,L m8/L
Nit r i t i  lNO.- l 0,5 mg/L<0,02 m8/L

0,5 meltCloro residuo l ibero Tracce mc/L
Fluoruri  (F-) <0,1.0 ME/L

f  ore consf  gt iato O,2 mg /L

3loriti lClO"-) 1,5 mg/L1,11 pc/L r tsS. cBB.037.REVOO 70o $e/LSloruri (Cl-) m8/L
Nitrati (NO.-)

r r d r u B l 4A2U

Cromatografico ApAT 4020

250 melL1 mglL
;olfari lSO,2-) 50 mg/L5 m8/L Lromatografico ApAT 4020 25O me/L10 mg/L cromatografico ApAT 3030 2O0 mg/L

L m8/L

3 mg/L Cromatografico ApAT 3030
L0 mglL

f,ssida bilità 0,7 mg/LO, Titrimetrico tSS.BEB.02T.REVOO
Du rezza ^ r

5 mg/L 02

-.--..- APAT2040A
tu Consigliata 15 - 50
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documento sono relativiad un tivelo di.probabitità p€s% e un faftore dicopenura k=2 /.ont,o.".pionidi.,,;p#;;;;;;,,ff:,:,*il:.iii:'iTl!:.;,,Ì,iil:]lillj::lffinruflf,n:{Xli:}i;_:,,_","_*".
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