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SERVIZIO CONTROLLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO 

 

Esaminato il rapporto di prova analitico      
 
Comune Data prelievo 
 
Punto prelievo  
 
Esame chimico – fisico                di routine               di verifica  
 
Esame microbiologico                di routine                di verifica    
 
  
Il campione dell’acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del                                
D. Lgs 31/2001 e s. m., risulta: 
 
 
CONFORME      

 
Data: 12.02.2016 
 
 

Il Dirigente Medico 
dott. Fortunato Carnovale 
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Campione di:

Numero di registro:

Cliente:
Prelevato da:

Verbale di prelievo n.:

Comune:

Punto di prelievo:

Data prelievo

Dara inizio analisi:

Note:

L3mp3-q[4,..........
0yt6

Entrata Serbatoio Salandria
20.01.2016 Data accettazione: 20.012016

20.01.2016 Data fine analisi: 23.01.2016

Parametro
Valore +

lncertezza
Unità di misura Metodo

Valore Limite
D.Lgs.3ll200I

Coliformi a37oC 0 MPN/I00mL ISO 9308-2:2012 0

Escherichia coli 0 MPN/100mL ISO 9308-2:2012 0

Enterococchi intestinali 0 UFC/l00mL UNI EN ISO 7899-2003 0

Conteggio colonie a 22o C 4 UFC/mL UNI EN ISO 6222:2001 Senza variazioni anomale

IL RES ABILE
Dott.ssa A . Diano

Note:

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto, neanche parzialmente, né usato per

scopi pubblicitari se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.

I valori di íncertezzaestesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95%o e tn fattore di copertura k:2.

I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo I'emissione del Rapporto di prova.

I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente.

I controcampioni di campioni non regolamentari sono conservati per I anno dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo i casi in cui esistono

prescrizioni o normative specifiche.

2ona lndustriale Locatità Aeroporto - 89900 - Vibo Valentia - tel. 0963/567367 - fax 0963/567552
P. IVA 02352560797 www.arpacal.it
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C--ampione di:

Numero di registro:

Cliente :

Prelevato da:

Verbale di prelievo n.:
Comune:

Punto di prelievo:

Data prelievo

Data inizio analisi:

Note:

ASP W

Acqua destinata 
"l 

cons

ASPVV)

Parametro
Valore +

I ncertezza Unità di misura Metodo Valore Limite
D.Lgs. 3112001 e smipH 6,s Unità pH Potenziometrico ApAT 2060 > 6.5 e <9,5

138 pS/cm 20'C Conduttimetrico ApAT 2030 2500 pS/cm 20'C
:olore <1.0 Hazen Visivo APAT 2020A Accettabile per i consumatori e

senza variazioni anomale
forbidità 0,L NTU Turbidimetrico ApAT 2110 Accettabile per i consumatori e

senza variazioni anomaleqmmonio (NH4*) <0,1 m8/L Cromatografico ApAT 3O3O 0,5 mgll-
Vitriti (NOr-) <0,02 m8/L Spettrofotometrico ApAT 4050 0,5 mgll
Cloro residuo libero * Assente m8/L
Fluoruri  (F-) 0,22 mg/L Cromatografico ApAT 4O2O 1,5 mg/L
Sloriti (ClOr-) <50 T'8/L rss. cBB.037.REV00 7Q0 ptg/L
Sloruri (Cl-) 10 m8/L Cromatografico A p Aî 4O2O 25O me/L
tlitrati (NOr-) 10 mg/L Cromatografico ApAT 4020 50 mg/L
Solfati (SO4'?-) 13 mg/L Cromatografico ApAT 4O2O 25O ng/L
;odio (Na.) 1-5 mg/L Cromatografico ApAT 3O3O 2O0 mgtlL
Potassio (K.) 1 mc/L Cromatografico ApAT 3030
Magnesio (Mg2.) 3 m8/L Cromatografico ApAT 3030
3alcio (Ca2*) I 1 mclL Cromatografico ApAT 3030
lssida bilità 0,7 mglLO, Titrimetrico tss.BEB.027.REVOo 5 mglLO,
)urezza 4 " F APAT 2O4OA Consigliata 15 - 50
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lvafori dì incedezza estesa conÎenuÎi nel presente documento sono relativi ed un livello dj probabilità p=95% e un fattore di copenura k=2 l-/ I
I campioni sottoposti e prova, se non diveEamente chiesto dar criehte, sono *"r,ì,ilopo r"rirrione der Rappono di prova.I controcempioni di campioni regolamentari sono consetuati permgg. dall'emissione iel nappono di prova, salvodifferenîi accorda con il cllente.

Zona f ndustriale -Località Aeroporto - g9900 Vibo Valentia - Tel. e Fax 0963 567367;
e-mai l :  ch imico.w@arpacal . i t
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ARPACAL
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DIPARTIMENTO PROVINCIAI.,E DI CATANZARO
SETTORE TECNICO

SERVIZIO LABORATORIO CHIMICO

RAPPORTO DI PROVA N" T6CZOO99CIOI

Acqua destinata al consumo umano
99 w(0004)
ARPACAL Uffrcio Accettazione campioni DAp W
ASP Vibo Valentia
0t/r6
Acquaro
Entr ata Serbatoio Salandra
20/0r/2016
2r/0r/20r6
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Campione di:
Numero Registro:
Cliente:
Prelevato da:
Verbale di prelievo no:
Comune:
Punto di prelievo:
Data prelievo:
Data inizÍo analisi:

Note:

Data ricevimento:
Data fine analisi:

20/01/20r6
04/02/20r6

Parametro Valore *
lncertezza

Valore limite
D.Lgs 3ll200l

Unità di misura Metodo

Alluminio 23 200 ps/L UNI EN ISO 7294-2 2005
Antimonio < 0,5 5,0 pgL UNI EN ISO 7294-2 200s
Arsenico < l l 0 pdL UNI EN ISO 7294-2 2005

Boro < 0,1 1,0 mg/L LINI EN ISO 7294-2 200s
Cadmio < 0.5 5.0 ttslL UNI EN ISO 7294-2 2005
Cromo < 5 50 pgL TINI EN ISO 1294-22005
Feno < 2 0 200 ps/L UNI EN ISO 7294-2 200s

Manganese < 5 50 pc/L UNI EN ISO 7294-2200s
Mercurio < 0-5 1.0 pc/L UNI EN ISO 7294-2 200s
Nichel < 2 20 pe/L UNI EN ISO 7294-2 2005
Rame < 0 .1 1.0 mslL UNI ENISO 7294-2 200s

Selenio < l l 0 ps/L UNI EN ISO 7294-2 2005
Piombo < 1 l 0 pclL UNI EN ISO 7294-2 2005
Vanadio < 5 50 pc/L UNI EN ISO 7294-2 2005

I.P.A. (Nota l) < 0,01 0,10 pc/L ISTISAN 0713 I -ISS.CAB.03 9.rev00
Benzo(a)pirene : < 0,003 0.0r0 Lra/I- TSTISAN 0713 I -ISS.CAB.039.rev00

Antiparassitari (Nota 2 ) < 0,1 0.5 M/L ISTISAN 0713 I -ISS.CAC.0 I 5.rev00
Cianuri: < 5 50 tts,/L Metodo Interno

Nota l: I.P.A. s'intendono quelli riportati nel D. Lgs 3l/2001
Nota 2: gli antiparassitari ricercati sono: Aldrin, alpha-BHC, beta BHC, gamma BHC, delta BHC, cis clordano, trans clordano, 4,4' -DDD , 4,4'-
DDE' 4,4'-DDT, dieldrin, endrin, alaclor, aÎr:azina,2,4'-DDD ,2,4'-DDB,2,4'-DDT,isodrin, esaclorobenzene, eptaclor, eptaclor epossido-
isomero B, endosulfan I, endosulfan II, metossicloro, pentaclorobenzene.

Via Lungomare - Loc. Mosca (Zona Giovino - Porto) - 88100 Catanzaro - tel. 0961.31469 - fax 0961.738639
P. lV A 02352560797 www.arpacal.it
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Note. Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto riprodotto parzialmente né usato per scopi
se non previa autonuazione scritta da parte di questo

I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad uN@ndi@% 95% e un fattore di copertura lG2.
I campioni sottoposti a prova" se non diversamente chiesto dal cliente. sono smaltitìI camplonl soltopostl a prova, se non dlversamente chiesto dal cliente, sono smaltitiìlpo-ldrssione del Rapporto di prova.
I contro campioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Provq salvo dìfferenti accordi con il Cliente.
I contro campioni di campioni non regolamentari sono conservati per I anno dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo i casi in cui esistono


