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SERVIZIO CONTROLLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO  

 

Esaminato il rapporto di prova analitico      
 
Comune Data prelievo 
 
Punto prelievo  
 
Esame chimico – fisico                di routine               di verifica  
 
Esame microbiologico                di routine                di verifica    
 
  
Il campione dell’acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del                            
D. Lgs 31/2001 e s. m., risulta: 
 

 
NON CONFORME  PER PRESENZA DI COLIFORMI  A 37°C  

 
    
 
 
Data: 29.04.2016 
 

Il Dirigente Medico 
dott. Fortunato Carnovale 
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REGIONE

w
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Data:04/04/201,6

RPACAT

Campione di:
Numero di registro:
Cliente:
Prelevato da:
Verbale di prelievo n.:
Comune:
Punto di prelievo:
Data prelievo
Data inizio analisi:
Note:

il.ói.zoio
J1:o-1:20-1f Data fine analisi: 01.04.2016
Segnalazione prot.N. I 2l 27 del 0I l04l\0l 6

Parametro Valore *
Incertezza Unità di misura Metodo Valore Limite

D.Lgs.3112001
Coliformi a37'C 88 MPN/I00mL ISO 9308-2:201 2 0
Escherichia colí 0 MPN/100mL ISO 9308-2:2012 0

IL NSABILE

Note:

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto, neanche parzialmente, né usato per
scopi pubblicitari se non previa aurorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.
I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità p=gilo/o eun fattore di copertura k=2.
I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo l,emissione del Rapporto di prova.
I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per60 gg. dall'emissione del Rapporto di prova, salvo differenti accordi con il cliente.
I controcampioni di campioni non regolamentari sono conservati per I anno dall'emissione del Rapporto di prova, salvo i casi in cui esistono
prescrizioni o normative specifi che.
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Acqua destinata al consumo umano
0150
ASP VV
A. Lampasi
73/t6

Campione di:

Numero di registro:

Cll iente:

Prelevido da:

Verbale di plel ievo n.:

Clomune:

Punto di prelievo:

Data prelievo

Data inizio anal isi :

Note:

ACQUARO
Fraz. Limoidi -Piazza De Lorenzo
3L/03/20t6 Dataaccettazione: 3t/03/20!6

Data fìne analisi: 05/04/20L60L/04/2076

* Determinazione eseguita sul campo (v. verbale n" 73/L6del Reg. lnt. ASPW)

Parametr0
Valore +

I ncertezza
Uni tà  d i  m isura Metodo

Valore Limite

D,Lgs. 3112001 e smi

lonc.  ioni  idrogeno 6,6 Unità pH Potenziometrico APAT 2060 > 6,5 e <9,5

:onducib i l i tà r42 us/cm 20'C conduttimetrico APAT 2030 2500 US/cm 20"C

:o lore <L0 Hazen Visivo APAT 20204
Accettabile per i consumatori e

senza variazioni anomale

lorbid ità o,4 NTU Turbidimetrico APAT 2110 Accettabile per i consumatori e
s F n T à  v à a i à 7 i ò n i  a n Ò m î l a

\mmonio (NH4.) <0,1 mg/L Cromatografico APAT 3030 0,5 mg/L

Nit r i t i  (NOr ' ) <0,02 mglL Spettrofotometrico APAT 4050 0,5 mg/L

l loro residuo l ibero * 0,05 mc/L Valore consigliato 0,2 mg /L
- l uo run  (F  ) 0,20 mc/L Cromatografico APAT 4020 L,5 mglL

Sloriti (ClOr-) <50 IT8/L rss. cBB.037.REV00 700 1tg/L

3lorur i  (Cl- ) 1-0 mglL Cromatografico APAT 4020 25O mClL

! i t rat i  (NOi) 8 'll'E/L Cromatografico APAT 4020 50 mg/L

;olfati (SO4'z-) 1,7 m.E/L Cromatografico APAT 4020 250 mg/L

ìod io  (Na . ) 74 mg/L Cromatografico APAT 3030 2O0 mg/L
)otassio (K*) f mg/L Cromatografico APAT 3030

Magnesio (Mg2*) 3 mglL Cromatografico APAT 3030

:a lc io (Ca'?-) L J m8/L Cromatografico APAT 3030

erro 38 m8/L Spettrofotometrico ETA-AAS APAT 3160 2OO 1tg/L

l l  Referente del Laboratorio

( D ott. F rùp ffl c\G i o n t' r i d d o )

ouesto laboratorao.
I valori di incenezza estesa contenuti nel prcsente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fatore di copedura k=2
I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo l'emissione del Rappono dì prova.
I controcempioni di campioni regolamentarì sono conseruatj per 60 g8. dall'€missione del Rappono di Prova, salvo differenîi eccordi con il cliente.
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