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SERVIZIO CONTROLLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO 

 

Esaminato il rapporto di prova analitico      
 
Comune Data prelievo 
 
Punto prelievo  
 
Esame chimico – fisico                di routine               di verifica  
 
Esame microbiologico                di routine                di verifica    
 
  
Il campione dell’acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del                              
D. Lgs 31/2001 e s. m., risulta: 
 

 
CONFORME 

 

 
Data: 03.03.2017 
 
 
 

Il Dirigente Medico 
dott. Fortunato Carnovale 
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Data:2L/O2/2OL7

Regione Calabria

ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

DIPARTTMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
SETTORE TECNICO

LAB ORATORIO B IO-NATURALISTICO

RAPPORTO DI PROVAN' I7VVOO88B/01

REGIONE

Campione di:

Numero di registro:

Cliente:
Prelevato da:
Verbale di prelievo n.:

Comune:
Punto di prelievo:
Data prelievo
Data inizio analisi:

Note:

L4ll7 del15102/2017
Agql.tlrg

Data accettazione:
Data fne analisi: \9,9?.2_0_17

Parametro
Valore *

Incertezza
Unità di misura Metodo

Valore Limite
D.Lss.3l12001

Coliformi a37"C 0 MPN/l00mL ISO 9308-2:2012 0

Escherichia coli 0 MPN/l00mL ISO 9308-2:2012 0

Enterococchi intestinali 0 UFC/l00mL UNI EN ISO 7899-2003 0

Conteggio colonie a 22"C l 8 UFC/mL UNI EN ISO 6222:2001 Senza variazioni anomale

IL RESPONS

ffiffi
Note:

Il presente rappofo riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto, neanche parzialmente, né usato per

scopi pubblicitari se non previa autorizzazione scritta da pafe di questo laboratorio.

I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilitàr P=95%o e un fattore di copertura k:2.

I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo I'emissione del Rapporto di prova.

I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente.

I controcampioni di campioni non regolamentari sono conservati per I anno dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo i casi in cui esistono

prescrizioni o normative specifiche.

Zona Industriale Localita Aeroporto - 89900 - Vibo Valentia - tel. 0963/567367 - fax 0963/567552
P. IVA 02352560797 www.arpacal.it

PG5.10.0-w01-BlO-Mod. 1-1HPOT



Regione CalaloÀa

ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Arnbiente della Calabria

IDIPARTII\ITEhITO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
SETTORE TE,CNICO

SERVIZIO LABORATORIO CHII\IIC O-TO S S IC OLOGIC O

Vibo Valentia. 20102/2017 Rapporto di Prova No 17W0088C/01 Pagina I di I

RPA.EAL

II,HGIONÈ

CAL4,13RIA

499y.9..q.g:liîg-t?..91.s.-9tr!tn9.y.!1t.9.î_o_
0088
ASPW
G. Pugliese
t4/t7

Campione di:

Numero di registro:

Cliente:

Prelevato da:

Verbale di prelievo n.:

Comune:

Punto di prelievo:

Data prelievo

Data inizio analisi:

Note:

ACQUARO
Serbatoio "Salandria" USCITA
Ls/02/20L7 Dataaccettazione: L5l02l2OL7

Data fine analisi: 20/O2120L7L6/02/2077

Parametro
Valore t

Incertezza
Unità di misura Metodo

Valore Limite
D.Lgs. 31/2001 e smi

lonc. ioni idrogeno 6,7 Unità pH Potenziometrico APAT 20@ > 6,5 e <9,5

:onducibi l i tà L37 US/cm 2O"C conduttimetfico APAT 2030 25fi) uS/cm 20'C

:olore <10 Hazen Visivo APAT 2020A Accettabile per i consumatori e
senza variazioni anomale

forbidità 0,1 NTU Turbidimetrico APAT 2110 Accettabile oer i consumatori e
senza variazioni anómalè

\mmonio (NHo*) <0,1 me/L Cromatografico APAT 3030 0,5 mg/L

Vitriti (NOr-) <0,02 mc/L Spettrofotometrico APAT 4050 0,5 mg/L

lloro residuo libero non determ. mglL Valore consigliato 0,2 mg /L
:luoruri (F-) 0,26 mc/L Cromatografi co APAT 4020 1,5 mg/L

!loriti (ClOr-) <50 tlclL rss. cBB.037.REV00 7@1tglL

lloruri (Cl-) L2 mg/t Cromatografico APAT 4020 250 mg/L

{itrati (NO3-) T2 mc/L Cromatografico APAT 4020 50 mg/L

;olfati (SO4'z-) 15 mglL Cromatografico APAT rto20 2s0mglL

iodio (Na') 15 mclL Cromatografico APAT 3030 200 mg/L
)otassio (K') 1 mg/L Cromatografi co APAT 3030

Magnesio (Mg2*) 4 melL Cromatografi co APAT 3030

ìalcio (Ca2*) 2T me/L Cromatografi co APAT 3030

)ssidabilità 0,5 mg/L 02 Titrimetrico lSS. BE8.027.REV@ 5 mg/L O,

)uÍezza 7 "F APAT 2O4OA qpnsigliata 15 - 50

ll Referente del Laboratorio

@ox. nancffifr iaao)

u,

íR' I L
(Dott.sso

I
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Nde: ll presente rappono riguarda *clusivamente il campione pedenuto al laboatorio. parialm€nte, né useto Fr scei Nbbliciteri, sé non prcvia aúoriz2atbne rcrifra da pane di
quelo laboratdio.

I valori di incedezza estesa cslendi .el presente d*ufrento sono relativi rd un livello di probabilità P=95% e un fanúe di @pedura k=2
I cempisi btoposti a prova, se non dtoeEahente chie$o dal cliede, sonosmahiti dogo femissime del Rappffo di prova.

Zona lndustriale -Località Aeroporto - 89900 Vibo Valentia - Tel. e Fax 0963 567367;
e-mail : chimico.w@arpacal.it


