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SERVIZIO CONTROLLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO 

 

Esaminato il rapporto di prova analitico      
 
 
Comune Data prelievo 
 
Punto prelievo  
 
Esame chimico – fisico                di routine               di verifica  
 
Esame microbiologico                di routine                di verifica    
 
  
Il campione dell’acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del                    
D. Lgs 31/2001 e s. m., risulta: 
 

 
CONFORME   

 

 
Data: 04/09/2017 
 
 
 

Il Dirigente Medico 
dott. Giuseppe Carnovale 
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Arena 12.07.17 (verbale 94/17) 
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Regione Calabrta

ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
SETTORE TECNICO

LABORATORIO BIO-NATURALISTTCO

RAPPOKTO DI PROVAN' 17VVO654BIOI

RTGIONE

CALABRIA

Campione di:
Numero di registro:

Ags-'rtdg*inr-1rd-cgr'-t-qp-q-q-B-înq(99-qf Lo-ll-o-diveriri,q)
0654
ASPVibo ValentiaCliente:

Prelevato da:
Verbale di prelievo n.:

Comune:

Punto di prelievo:

Data prelievo
Data inizio analisi:

Note:

ú;;il; sil;iài" ò"iii".,
Arena

Data accettazione: 12.07.2017t?,97.2917
12.07.2017 Data fine analisi: 15.07.2017

Parametro
Valore a

Incertezza
Unità di misura Metodo

Valore Limite
D.Lss.3l12001

Coliformi a37oC 0 MPN/l00mL ISO 9308-2:2012 0

Escherichia coli 0 MPN/I00mL ISO 9308-2:2012 0

Enterococchi intestinal i 0 UFC/l00mL UNI EN ISO 7899-2003 0

Conteggio colonie a 22"C 0 UFC/mL UNI EN ISO 6222:2001 Senza variazioni anomale

I/*è,
d\! /

Note:

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto, neanche parzialmente, ne usato per

scopi pubblicitari se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.

I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabiliLàr P=95%o e un fattore di copertura k=2.

I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo I'emissione del Rapporto di prova.

I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente.

I controcampioni di campioni non regolamentari sono conservati per I anno dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo i casi in cui esistono

prescrizioni o normative specifiche.

Zona Industriale Località Aeroporto - 89900 - Vibo Valentia - tel. 0963/567367 - fax 0963/567552
P IVA 02352560797 www.arpacal.it
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DIPARTII\IIE NTO PR.OVI1\ICIALE, DI VIBO VALENTIA
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Vibo Valentia. 14/07 /2017 Rapporto di Prova No l7w0654cl0l
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Acqua destinata al consumo umano
0654
ASP W
G. Pugliese
s4/L7

Campione di:
Numero di registro:
Cliente:
Prelevato da:
Verbale di prelievo n.:
Comune:
Punto di prelievo:

Data prelievo
Data inizio analisi:

Note:

ARENA
Serbatoio "Costiera"
Lzl07/20L7 Data accettazione: L2/O7 /2OL7

Data frne analisi: 14/07 /20L7L2/07/20L7

* Determinazione eseguita sul campo (v. verbale n' 94/L7 del Reg. lnt. ASPW)

Porometro
Volore t

lncertezzo
Unità di misura Metodo

Volore Limite
D.Lgs. 37/2001 e smi

:onc. ioni idrogeno 7, t Unità pH Potenziometrico APAT 2060 > 6,5 e <9,5

3onducibi l i tà L47 ps/cm 20'c Conduttimetrico APAT 2030 2500 rrS/cm 20"C

lolore <10 Hazen Visivo APAT 20204
Accettabile per i consumatori e

senza variazioni anomale

Torbidità 0,3 NTU Turbidimetrico APAT 2110 Accettabile oer i consumatori e
(an7a v î r i r r i ^n i  an^mr ló

{mmonio (NHo-) <0,1 mg/L Cromatografi co APAT 3030 0,5 mg/L

Nitriti (NOr-) <0,02 m8/L Spettrofotometrico APAT 4O5O 0,5 mg/L

3loro residuo libero * Tracce m'ETL Vaf ore consigliato O,2 mg /L

Fluoruri  (F-) 0,23 lf:,E/L Cromatografi co APAT 4020 1,5 mgill

Sloriti (ClOr-) <50 ,Lg/L tss. cBB.o37.REV00 7ú ytglL

3loruri (Cl-) 12 melL Cromatografi co APAT 4020 250 mg/L

Nitrati (NO3-) 7 mg/L Cromatografico APAT 4020 50 mg/L

iolfati (SO 'z-) L 1 mclL Cromatografi co APAT 4020 250 mg/L

Sodio (Na') L4 mclL Cromatografi co APAT 3030 Z0O mg/L

Potassio (K-) 1 mglL Cromatografico APAT 3030

Magnesio (Mg2') 6 mc/L Cromatografico APAT 3030

3alcio (Ca2*) 20 mc/L Cromatografico APAT 3030

Cssidabilità <0,5 mglLO, Titrimetrico lss.BEB.027.REV00 5 mg/L O,

Durezza 8 " F APAT 2O4OA Consigliata 15 - 50

l l  Ref

(Dott.

bf \boratorio
/o;)io,waot

I L
(Dott.sso ffili:"'"'

Note : | |P fe5enÎeraPponoì / r l rdaesc |us ivamente i |6mpioneperennoa| |abontor io . l

ouélo leboratodo.

I valo.i di incenezza est6a contenúti nel preÉnte d€umento sono relativi .d un livello di probabilità P=95'6 e un fan6e di cqedura k=2

I empioni sofroposti a prov., 5e nd diveEamente chielo dal cliente, sono smahhi dopo femissime d€l Reppdo di prda.

| @ntroÈmpioni di dmpioni regolamentari sono conseilati per60 gg. dall'€missiore del Rapporto di Prova, s.lvodiff.renti .@rdi cd il Cliente.

Zona f ndustriale -Località Aeroporto - 89900 Vibo Valentia - Tel. e Fax 0963 567367; e-mail: chimico.w@arpacal.it



Data:02/0812017

Regione Calabna

ARPACAT
Agenzia Regionale per la ProÙezione dell'Ambiente della Calabria

DIPA iO CI,I.,I.BRIA
SETTORE TECNICO

SERVTZIO LABORATORIO CHTMICO

nepponro DI PROVA N' l7RC5l42Cl0l Pagina 1 di 2

Campione di: Acqua destinata al consumo umano

Numero di Registro: 5l42tRcll7 (N- Acc- DAP W: 654)

Cliente: ARPACaI - Dipartimento Provinciale di W - Ufficio Accettazione Campioni

prelevato da: ASp Vibo valentia - Dipartimento di Prevenzione - U.o. Servizio tgiene degli Alimenti e della Nutrizione

Verbale di prelievo: n-94117 del l2l07DÙl7

Comune: Arena (VV)

Punto di prelievo: Serbatoio Costiera

Data prelievo: l2lÙ7 12017

Data inizio analisi: 1210712017

Note: Analizzatori: M. Messin4 C- Verduci' V.

Data ricevime nto:. l2l07 l2A 17

Data fine analisi: 0110812017

Parametro
Valore *
inceúezz,a

Unità di
misura

Metodo
Valore limite

D. Lgs.
3 l/200 I

METALLI

Alluminio 4 | t'gl EPA 200.8 Rcv. 5.4 1994 200

Antimonio < 0,5 Itgl EPA 200.8 Rev. 5.4 994 5,0

Arsenico < l LtCll EPA 200-8 Rcv. 5.4 994 l0

Boro 0,01 mgA EPA200.8 Rev. 5.4 994 1,0

Cadmio < 0,5 pgl EPA 200.8 Rev. 5.4 994 5,0

Cromo < l pgl EPA 200.8 Rev. 5.4 994 50

Ferro 37 tLgl EPA 200.8 Rev. 5.4 94 200

Manganese 4 pgr EPA 200.8 Rev. 5.4 994 50

Mercurio < 0,1 pc/t EPA 200.8 Rcv. 5-4 t994 1,0

Nichel < l $gl EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 20

Piombo < l ttúl EPA 200.E Rev. 5.4 1994 t0

Rame < 0,01 mgA EPA 200.8 Rcv. 5.4 1994 1.0

Selenio < l Itgl EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 r0

Vanadio I Itgl EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 140 (r)

IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici)

Benzo(a)pirene < 0.005 tLúl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:2407 0,010

Idrocarburi poticiclici aromatici < 0.05 pgl Somma dei valori dei 4 composti che seguono 0,10

Benzo(b) fl uorantene(z) < 0,01 rtgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:2007

Benzo(k) fl uorantene(2) < 0,01 $91 APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:.2ú7

Benzo(ghi)perilene€) < 0,01 vgll

Indeno( 1,2,3-cd)pirene(2) < 0,01 pgr
t : : . j

APAT CNR IRSA 5060 - Man 29r'2003 -

Nota ( I ): DM 22 Dicembre 201 I .
Not, ÌZi: i valori dei parametri contrassegnati con I'apice (2) non sono normati singolarmente ma solo conre somma'

Troncovíto, snc -
Mod. 1-P05.10.0.1/RC - Rev.00 del 1il11n0l4

wrur.amacal.itdi Reggio Calabria ax 0965 3726



Data:02108/2O17

Regione Crlzbna

ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA
SETTORE TECNICO

SERVTAO LABORATORTO CHTMICO

RAPPORTO DT PROVA N' I7RC5I4}CIOI Pagina2di2

Parametro
Valore t
incerteTza,

Unita di
misura

Metodo
Valore limite

D. Lgs.
? | /?oot

ANTTPARASSITARI

Antiparassitari- totale < 0,05 vgl Somma dei valori dei 16 composti chc seguono 0,50

Aldrin < 0,03 lrgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D2ffi7 0,030

Alfa-BHC < 0,03 pgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:.2007 0,10

Beta-BHC < 0,03 ttÚl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:2ffi7 0,r0

Delta-BHC < 0,03 trgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA E270D2ú7 0,10

4,4'-DDD < 0,03 pgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:'2OO7 0,10

4,4',-DDE < 0,03 pgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:2ú7 0,10

4,4'-DDT < 0,03 $gr APAT CNR IRSA 5060 - Nlanzg 2003 - EPA E27OD:20/J7 0,10

Dieldrin < 0,03 pùl APAT CNR IRSA 506o - Man 29 2003 - EPA 8270D:2007 0,030

Endosulfan I < 0,03 pgl APAT CNR IRSA 5060 - t\,fan 29 2003 - EPA 8270D.'2007 0,10

Endosulfan II < 0,03 tLCll APAT CNR IRSA 5060 -Man29 2003 - EPA 8270D.'2007 0,10

Endosulfan solfato < 0,03 púl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:2007 0,10

Endrin < 0,03 $gl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:20o7 0,10

Endrin aldeide < 0,03 Itcll APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:2007 0,t0

Eptacloro < 0,03 pgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:.2007 0,030

Eptacloro epossido < 0,03 $gl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2fi)3 - EPA 8270D:2fi)7 0,030

Lindano (gamma-BHC) < 0,03 *gl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:20o7 0,r0

Note: Il preiscnte rappoÍto rigrrarda csclusivamcntc il campiooe pcrrenuto al labor*otioll.,loo può,CÉi:àc riEodotto parzialncnte, r us.to
autorizzazione scritta da parte di qucso laboratorio.
I valori di incefezza €6t€s mnteúrti nel pressrte documflto sono rclativi ad m liwllo di probabilità P 457c c m frttorc di mpqtm k =2

I campioni socopogi a prova, s non dircrsamentc chicsto dal clicntc, sono snultiú dopo I'anissionc dcl Rapporto di prova.
I ontrocampioni di campioni regolancntari sono conscrvati pcr ó0 gg. dall'missione del Rapporto di hor,a" salvo difrcrcni accordi con il Clicntc-
I di ncn rcgolammîari sono msrati pq t mo dall'cmissione dcl di Pron salvo i ei in qi csigono o normanw

Via Troncovito, snc - 89135 Gallico Superiore di Reggio Calabria -Tel./Fax 0965 372618 - P. IVA 02352560797 www.afpacal.it
Mod. 1-P05.10.0.1/RC - R€v.oO dd Én1lm14




