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SERVIZIO CONTROLLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO 

 

Esaminato il rapporto di prova analitico      
 
 
Comune Data prelievo 
 
Punto prelievo  
 
Esame chimico – fisico                di routine               di verifica  
 
Esame microbiologico                di routine                di verifica    
 
  
Il campione dell’acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del                                
D. Lgs 31/2001 e s. m., risulta: 
 

 
CONFORME   

 

 
Data: 30/08/2017 
 
 
 

Il Dirigente Medico 
dott. Giuseppe Carnovale 
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ASP Vibo Valentia

Campione di:
Numero di registro:
Cliente:
Prelevato da:
Verbale di prelievo n.:
Comune:
Punto di prelievo:
Data prelievo

Data inizio analisi:

Note:

ll,g_{?qu
13.06.20r7

Data accettazione:
Data fine analisi:

!1.96.?-o-U
16.06.2017

Parametro
Valore +

Incertezza
Unità di misura Metodo

Valore Limite
D.Les.3l12001

Coliformi a37"C 0 MPN/l00mL ISO 9308-2:2012 0

Escherichia coli 0 MPN/l00mL ISO 9308-2:2012 0

Enterococchi intestinali 0 UFC/l00mL UNI EN ISO 7899-2003 0

Conteggio colonie a 22"C 2 UFC/mL UNI EN ISO 6222:2001 Senza variazioni anomale

ILE

Note:

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto, neanche parzialmente, né usato per

scopi pubblicitari se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.

I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95o/o e un fattore di copertura k=2.

I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo I'emissione del Rapporto di prova.

I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente.

I controcampioni di campioni non regolamentari sono conservati per I anno dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo i casi in cui esistono

prescrizioni o normative specifiche.

Zona Industriale Localita Aeroporto - 89900 - Vibo Valentia - tel. 0963/567367 - fax 0963/567552
P. IVA 02352560797 www.arpacal.it

PG5.10.0_W01_BlO_Mod.1_1HPOT
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Acqua destinata al consumo umano

0524
ASP W

.L:.-L.9tttP.?.:!...
92a/t7

Campione di:
Numero di registro:

Cliente:
Prelevato da:
Verbale di prelievo n.:

Comune:
Punto di prelievo:

Data prelievo
Data inizio analisi:

Note:

ARENA
Serbatoio "Berrina" - USCITA

L3l06/2OL7
t3/06120t7

* Determinazione eseguita sul campo (v. verbale n" 92alt7 del Reg. Int. ASPW)

Data accettazione: .I?_p.91?9I!...
Data fine analisi: L4/06/2OL7

Parametro
Valore +

lncertezza
Unità di misura Metodo

Valore Limite

D.Lgs. 31/2001 e smi

Conc. ioni idrogeno 7,6 Unità pH Potenziometrico APAT 2060 > 6,5 e <9,5

londucibilità 105 uS/cm 20'C conduttimetrico APAT 2030 2500 uS/cm 20"C

lolore < 1 0 Hazen Visivo APAT 20204
Accettabile Der i consumatori e

senza variazioni anomale

forbidità 0,1 NTU Turbidimetrico APAT 2110
Accettabile per i consumatori e

senza variazioni anomale

\mmonio (NH4-) <0,1 mc/L Cromatografico APAT 3030 0,5 mg/L

tlitriti (NOr-) <0,02 melL spettrofotometrico APAT 4050 0,5 mgll

lloro residuo libero * Tracce mc/L Valore consigliato 0,2 mg /L

:luoruri (F-) <0,10 m8/L Cromatografi co APAT 4020 1,5 mg/L

lloriti (ClOz-) 58 luslL tss. cBB.037.REVOO 7@1l€'/L

3loruri (Cl-) t2 m8/L Cromatografico APAT 4020 250 mg/L

Nitrati (NOr-) 1 mc/t Cromatografico APAT 4020 50 mg/L

iolfati (so42-) 7 melL Cromatografico APAT 4020 25OmglL

sodio (Na*) 11 m8/L Cromatografico APAT 3030 200 mg/L

Potassio (K-) l mc/L Cromatografico APAT 3030

Magnesio (Mg2*) 3 mc/L Cromatografico APAT 3030

Calcio (Ca2*) 16 m8/L Cromatografico APAT 3030

lssida bilità <0,5 mg/L02 Titrimetrico lSS.BEB.027.REV0O 5 mg/L O,

)urezza 5 " F --:'-. .. APAT 2040A /aconsigliata 15 - 50

ll Referentefle{Le,r"" ""Ì,M
boratorio

ionfriddo)

\o IL REsPóNAAILE
(Dott.sfi A t2fforio

------ul
Note: tl presente rappofro riguarda dusivamenîe il cmpione peoenuto al laboratdio. No. può ase?Liprodto panialmeftq né usîo per s.opi pubblicitari,

ouelo laboratorio.
I valqi di incede2ra estes. cdtenúi nel presilte dcumento sono rclativi ad un llvello di probabililà P=95f e un f.ftqe di copenura k=2

I campioni sdopdia prda, se nd diwÉoente chielo dalclienîc, sno 5mehiti dopo femisside del RaPpffio di prda.

tcontrocampioni dicampioni rcgolamentad so con*ruati per60 8g. dall'émissione dcl Rappono diProa, slvodiffer.nti acddi cffi il dinte.

scrina da pad€ di

Zona f ndustriale -Località Aeroporto - 89900 Vibo Valentia - Tel. e Fax 0963 567367; e-mail: chimico.w@arpacal.it
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íLpecnr

Campione di: Acqua destinata al consumo umano

Numero di Registro: 4272lRcll7 (N. Acc. DAP VV: 524)

Cliente: ARPACaI - Dipartimento Provinciale di VV - Ufficio Accettazione Campioni

Prelevato da: ASP Vibo Valentia - Dipartimento di Prevenzione - U.O. Servizio lgiene degli Alimenti e della Nutrizione

Verbale di prelievo: n.92a/17 del 13106/2017

Comune: Arena (VV)

Punto di prelievo: Uscita Serbatoio Berrina

Data prelievo : 13 /06/20 17

Data inizio analisi: 13/0612017

Note: Analizzatori: M. Messina, C. Verduci

Data ricevimento: 13/06/20 17

Data fine analisi: 27/0612017

Parametro
Valore +

incertezza
Unità di
misura

Metodo
Valore limite

D- Lss. 3ll200l

METALLI

Alluminio 7 pgl EPA200.8 Rev.5.4994 200

Antimonio < 0,5 ttgl EPA200.8 Rev.5.4 994 5,0

Arsenico < l pell EPA 200.8 Rev. 5.4 994 l 0

Boro 0,0r mgl EPA 200.8 Rev. 5.4 994 1,0

Cadmio < 0,5 pgl EPA 200.8 Rev. 5.4 994 5,0

Cromo < l pgl EPA200.8 Rev. 5.4 1994 50

Ferro 24 pgl EPA 200.8 Rev. 5.4 994 200

Manganese ttgl EPA 200.8 Rev. 5.4 994 50

Mercurio < 0,1 pgl EPA 200.8 Rev. 5.4 994 t ,0

Nichel < l pgl EPA200.8 Rev.5.4 994 20

Piombo < l pgl 8P4200.8 Rev.5.4 994 t 0

Rame < 0,01 mC/l EPA 200.8.Rev. 5.4 994 1 ,0

Selenio < l $gI EPA 200.8 Rev. 5.4 994 l 0

Vanadio I pell EPA 200.8 Rev. 5.4 994 140 ( r )

IPA lldrocarburi Policic iciAromatici)

Benzo(a)pirene < 0,005 pgl EPA 35 I 0C :2007 ; 827 0D :2007 0,010

Idrocarburi policiclici aromatici < 0,05 Itgl Somma dei valori dei 4 composti che seguono 0,  l0

Benzo(b)fl uorantene(2) < 0,01 ttgl EPA 35 I 0C:2007 : 827 0D :2007

Benzo(k)fl uorantene(2) < 0,01 pgl EPA 35 l0C:2007:' 8270D:2007

Benzo(ghi)perilene(') < 0,01 $gr EPA 3 5 I 0C : 2007 : 827 0D :2007

Indeno( 1,2,3 -cd)pirene(2) < 0,01 trCll EPA 3 5 I 0C:2007 ; 827 0D :2007

"k*\
Vlod. 1-P05.10.0.1/RC - Rev.00 del 15111t2O14

Nota ( I ): DM 22 Dicembre 201 I
Nota (2): i valori dei parametri contrassegnati con I'apice (2) non sono normati singolarmente ma solo come somma
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Parametro
Valore f

incertezza
Unità di
misura

Metodo
Valore limite

D. Lss. 3l/2001

ANTTPARASSITARI

Antiparassitari- totale < 0,05 Fgl Somma dei valori dei l6 comoosti che 0.50

Aldrin < 0,03 vgl EPA 3 5 I 0C :2007 : 827 0D:2007 0,030

Alfa-BHC < 0,03 Itgl EPA 3 5 I 0C: 2007 : 827 0D:2007 0. l0
Beta-BHC < 0,03 pgl EPA 35 0C:2007:8270D:2007 0. 0
Delta-BHC < 0,03 pgl EPA 35 0C:2007:8270D:2007 0. 0

4,4'-DDD < 0,03 pgl EPA 35 0C:2007; 8270D:2007 0. 0

4,4'-DDE < 0,03 ItEll EPA 35 0C:20Q7:8270D:2007 0, 0

4,4'-DDT < 0,03 pell EPA 35 0C:2007: 8270D:2007 0 0

Dieldrin < 0,03 vdl EPA 35 0C:2007:8270D:2007 0,030

Endosulfan I < 0,03 ydl EPA 35 t 0C: 2007 : 827 0D :2007 0,10

Endosulfan II < 0,03 t d l EPA 35 0C:2007:8270D:2007 0, l0

Endosulfan solfato < 0,03 pgl EPA 35 0C:2007:8270D:2007 0,10
Endrin < 0,03 pgl EPA 3 5 I 0C :2007 : 827 0D :2007 0, l0

Endrin aldeide < 0,03 pg/l EPA 35 0C:2007;8270D:2007 0, l0

Eptacloro < 0,03 pc/l EPA 35 0C:2007;8270D:2007 0,030

Eptacloro epossido < 0,03 pgl EPA 35 0C:2007: 8270D:2007 0,030
Lindano (gamma-BHC) < 0,03 pgl EPA 35 0C:2007; 8270D:2007 0 , l 0

VOC (Composti Organici Volatili)

Benzene < 0,5 pdl APAT IRSA 5140 - Man 29 2003 1,0

1.2-dicloroetano < 0,5 pell APAT IRSA 5150 - Man 29 2003 3,0

Tetracloroetilene Tricloroetilene pe/l Somma dei valori dei 2 composti che seguono l 0

Tetracloroetilene(a) pgl APAT IRSA 5 150 - Man 29 2003

Tricloroetilene(a) ttgl APAT IRSA 5150 - Man 29 2003

Trialometani - totale t3.4 vgl Somma dei valori dei 4 composti che seguono 30

Bromod iclorometano(5) 2,4 pgl APAT RSA 5 I 50 - Man 29 2003

Bromoformio(s) 4,7 pgl APAT IRSA 5150 - Man 29 2003

Cloroformio(5) 2,6 ttgl APAT IRSA 5150 - Man 29 2003

D ibromoc lorometano(5 )
) . 1 pgl APAT IRSA 5 150 - Man 29 2003

5;),.,- !

dj
IllResponsabile del Servizio

d\Antonfo DTscola

, Al ,/h
Y, ( x t d\- \

Note:Ilpresenterapportoriguardaescluivamenteilcampioneperenutoallaboratorio.NonpuÒesseigÍi irrodottopazialmente,néusatoperscopipubblicitari '
autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio. | . .. . .
I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad ùi.livello di probabiliUi'P :95o/o e un fattore di copertua k =2

I campioni sottoposti a prova, se non diversament€ chiesto dal cliente, sono smaltiii dopo l'imiisione det Rappono di prova.
I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente

i non regolamentari sono conservati per I mno dall 'emissione del di Prova. salvo i casi in cui esistono o normatlv€

Via Troncovito, snc - 89135 Gallico Superiore di Reggio Calabria -Tel./Fax 0965 372618 - P. IVA 02352560797 www.arpacal.it
Mod. 1-P05.10.0.'liRC - Rev.00 del 1511112014
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DIPARTIMENTO PROVINCTALE DI COSENZA
SETTORE TECNICO

SERVIAO LABORATORTO CHMICO

RAPPORTO DT PROVA N" I7CS2388CIOI
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Data:21,ft8DAú

Campione di:
Numero di registro:
Cliente/Indirizzo:
Prelevato da:
Presso:
Comune:
Data prelievo:
Data inizio analisi:
Note:

ASP Vibo Valentia
Uscita Serbatoio Benina
Arena
t3l06lz0t7
t5tMl20L7

acqua potabile
2388 (524 W)
Dipartimento Provinciale di Vibo Valentia, loc. Aereoporto - Zona Industriale - 89900 Vibo Valentia

Punto di'prelievo: fontana serbatoio
Verbale di prelievo n.:92al17 del 13/06/20t7

Data ricevimerrto: 14106120 17
Data tine analisi: 1510612017

Parametro Valore I Incertezza
Unità di
misura

Metodo

Cianuri liberi < 0,5 llgl AIU- 2251:2AA8

TL DIRIGENTECFTIMTCO
(don.sla Sonia Serra)

Il prcscntc rspporto riguarde cclúsivanrenlc il campionc pcrvcnuto al laboratorio- Non pué csscrc riprodotto parzialmcntc, né usato per scopi pubblicitari sc non
ia autorizzazionc scritta da partc di quclo lsboretorío-

valori di incertcrza cslesa (intcrvallo di fiducia pcr lc analisi microbiologichc) contcnuti ncl presentc documento sono rclativi ad un livclto di probabilira Pe95% e un
di cogertuo k=2

campioni satoposti a prova, sc non divcrsmcnte chicsto dal cliente, soao snraltiti dopo l'emissionc del Rapporto di pro\ra.
controempioni di campioni rcgolamenlari sono conservati pcró0 gg. dall'emissione dcl Rapprto di Prova. salvo diffcrcnti accodi con il Clicntc.
coltrocampioni di campioni non rcgolanrcntari sono conscflati pcr I anno dall'cmissioac dcl Raplnrto di Prova, salvo i casi in cui csislono prcscrizioni o normalive

VialeTrieste, n.31 - 87100 -Cosenza -TeL 0984 7q)356 Fax 0984 794602
P. IVA 02352560797 wuar.arpacal,it

Mod.l f05.10.0.1rCS-Rev.3 dèl 27 n6l2016


