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SERVIZIO CONTROLLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO 

 

Esaminato il rapporto di prova analitico      
 
 
Comune Data prelievo 
 
Punto prelievo  
 
Esame chimico – fisico                di routine               di verifica  
 
Esame microbiologico                di routine                di verifica    
 
  
Il campione dell’acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del                                
D. Lgs 31/2001 e s. m., risulta: 
 

 
CONFORME   

 

 
Data: 23/11/2017 
 
 
 

Il Dirigente Medico 
dott. Fortunato Carnovale 
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Regione Calabna

ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTTA
SETTORE TECNICO

LAB ORATORIO B IO-NATURALISTICO

RAPPORTO DI PROVAN' 17VVO9I2B/OI

REGIONE

. '

W'
CALABRIA

Data:30/LO/2OL7

$9: 111 1.; :,''.1.1,.,.'....',.:,,,

R,pa,cci

Campione di:
Numero di registro:

Cliente:
Prelevato da:
Verbale di prelievo n.:
Comune:
Punto di prelievo:

Data prelievo

Data inizio analisi:

Note:

AS--P-.Y-IDq Y..l-renfis

3llBis-l 7 del 251 l0l20l7

Uscita Serbatoio Ciaramida
25.10.2017 Data accettazione:

Data fine analisi: 28.10.2017?5.r,9,29i!7

Parametro
Valore I

Incertezza
Unità di misura Metodo

Valore Limite
D.Lgs.3l/2001

Coliformi a37"C 0 MPN/l00mL ISO 9308-2:2012 0

Escherichia coli 0 MPN/100mL ISO 9308-2:2012 0

Enterococchi intestinali 0 UFC/l00mL UNI EN ISO 7899-2003 0

Conteggio colonie a 22"C I UFC/mL UNI EN ISO 6222:2001 Senza variazioni anomale

Y^"et
e$*,/

Note:

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto, neanche parzialmente, né usato per

scopi pubblicitari se non previaautorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.

I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità H57o e un fattore di copertura k=2.

I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo l'emissione del Rapporto di prova.

I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente.

I conhocampioni di campioni non regolamentari sono conservati per I anno dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo i casi in cui esistono

prescrizioni o normative specifiche.

Zona Industriale Localita Aeroporto - 89900 - Vibo Valentia - tel. 096V567367 - fax 0963/567552
P. IVA 02352560797 www.arpacal.it
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Acqua destinata al consumo umano
09t2
ASP W

-9:Lggl,is.:-e-...
3L/B\S-L7

Campione di:
Numero di registro:
Cliente:
Prelevato da:
Verbale di prelievo n.:

Comune:
Punto di prelievo:

Data prelievo

Data inizio analisi:

Note:

ARENA
Serbatoio "Ciaramida" - USCITA
2s/Lo/20t7
2s/LO/2Ot7

t Determinazione eseguita sul campo (v. verbale n" 31/815-17 del Reg. Int. ASPW)

Data accettazione : .?:.7.0139:!..
Data fine analisi: 26/LO/2OI7

Parometro
Volore t

lncertezzo
Unità di misura Metodo

Volore Limite
D.Lgs.37/2007 e smi

lonc. ioni idrogeno 6,9 Unità pH Potenziometrico APAT 2060 > 6,5 e s9,5

londucibilità LO2 É/cm 20"C conduttimetrico APAT 2030 2500 US/cm 20'C

lolore <10 Hazen Visivo APAT 2020A
Accettabile per i consumatori e

senza variazioni anomale

l-orbidità o,2 NTU Tufbidimetrico APAT 2110
Accettabile per i consumatori e

cpnre  v : r ia r inn i  :nnmelp

\mmonio (NHo-) 0,3 me/L Cromatografico APAT 3030 0,5 mg,/L

\litriti (NOr-) <o,02 mc/L Spettrofotometrico APAT 4050 0.5 mg/L

3loro residuo libero * 0,2 m8/L Vafore consigliato O,2 mg /L

Fluoruri (F-) 0,19 mg/L Cromatografi co APAT 4020 1,5 mg/L

3loriti (ClOz-) <50 ItclL rss. cBB.037.REV00 7@VelL

Cloruri (Cl-) 16 mc/t Cromatografico APAT 4020 250 mg/L

{itrati (NO3-) <L m8/L Cromatografi co APAT 4020 50 mg/t

;olfati (SO4'z-) 9 'r.g{L Cromatografi co APAT rto20 25O mg/L

iodio (Na.) L4 rn.E/L Cromatografico APAT 3030 2@mg/L

)otassio (K') 1 mc/t Cromatografi co APAT 3030

vtagnesio (Mg2*) 3 m8/L Cromatografi co APAT 3030

Salcio (Ca2*) T7 mc/L Cromatografico APAT 3030

)ssidabilità <0,5 mg/L O, îtrimetrico lSS.8E8.027.REV00 5 mg/L O,

)urezza 6 "F APAT 2O4OA Consigliata 15 - 50

ll Ref

(Dott. i)il|, 
ffi

n"Yt,I. )#*a-"rf,llldl*o .vn di

quelo laboretorio.

I valdi di incedezza estesa contenuîi nel pcsenîe d6umento sdo relilM ad un livello di probabilità P=95%e un fan@ di copeftura k=2

I empidi sfropstia prwa, Je n@ diveÉmente chiestodalcli€me, sno imahiti dopo femistide dèl RepPdo dip@a.

l@ntrmmpaoni di6mpioni regolementari sono d*dati per60 tt. dall'€misside délRappodo di Prwa, salvodifferenti a@dio il Cliente.

Zona f ndustriale -Località Aeroporto - 89900 Vibo Valentia -Tel. e Fax 0963 567357; e-mail: chimico.w@arpacal.it
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ARPACAT
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

np.ln l
SETTORE TECI\IICO

SERVTZO LABORATORIO CHTMICO

RAPPORTO DI PROVA N" I7RC7755C/U

ffi
LABRIA

Pagina 1 di2

Campione di: Acqua destinata al consumo umano

Numero di Regisho: 7755tRC;ll7 (N. Accettazione DAp VV 912)

cliente: ARPACd - Dipartimento provinciale di vv - ufficio Accettazione campioni
Prelevato da: ASP Vibo Valentia - Dipartimento di Prevenzione - Servizio lgiene degli Alimenti e Nutrizione
Verbale di prelievo: n. 3l/bis-I7 del25/10/2017

Comune: Arena (VV)

Punto di prelievo: Uscita Serbatoio Ciaramida

Data prelievo : 25 | l0 l20l7

Data inizio analisi: 26110/2017

Note: Analizzatori: M. Messina" C. Verduci. V. Visalli.

Data ricevime nta 26 | l0 D0 17

Data fine analisi: 02llll20l7

Nota(l): Dll"d22ll2l20ll

Parametro Valore *
incertezza

Unità di
misura Metodo

Valore limite
D. Lgs.
3t/200r

METALLI

AllUmtnlo

Antimonio
|  2  l p ú t

f.C-_l-',sn
EpA200.8 Rev. 5.4 1994 | zOo

EPA 2OO
Arsenico < l pgl EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 l0
Boro 0,01 mgl EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 1,0
Cadmio < 0,5 tlgl EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 5,0
Cromo < l pgl EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 50
Ferro t 2 ttúl EPA 200.8 Rev. 5.,f 1994 200
Manganese 4 ttgl EPA 200.8 Rev. 5-4 1994 50
Mercurio < 0,1 $gl EPA 200.E Rev. 5.4 1994 1,0
Nichel < l $gl EPA 200.8 Rev. 5-4 1994 20
Piombo < l Fgl EPA 200.8 Rcv- 5.4 1994 t0
Rame < 0,01 mgll EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 t,0
Selenio < l ttdl EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 l0
Vanadio < l Itgl EPA200.8 Rev.5.4 1994 140 (r)

úAx

Irtod. l_m5.10.0.1/Rc _ Rev.m dd Én1nî11
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DIP LE DT REGGTO CALABRIA
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SERVTZIO LABORATORIO CHTMTCO

ffivAN" l7Rc7755c/ol

n sono normati singolarmentc
tt"ta (Z): i valori dei parametri contrdssegnatl con l'apl

ile del Servizio

Pagina 2 di 2
Data: O2/lll20l7

Metodo

Valore limite
D. Lgs-
3ll200l

0,50

Paramefro
Valore *
incertezza

Unità di
misura

ANTl:PARASSTTARI

Antiparassitari- totale < 0,t0 $91 Somma dei valori dei ló compostl cne seguono

0.030
Aldrin < 0,03 tLgl APAT CNR IRSA 50ó0 - Man zY ztllt - r-r

0,10
Alfa-BHC < 0,05 pgr APAT CNR IRSA 50'ó0 - Man zY zrll'lr - Ét

0,10
BCIA-BHC < 0,05 trgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 zwJ - ts'YAóztv|J"

epnf Cr.rn ÍRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D"2007 0,10
DCITA-BHC < 0,05 Itgl

4.4'-DDD < 0.05 *ùr APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:2$7 0,10

4,4'-DDE < 0,05 vdl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:.2M7 0,10

4.4'-DDT < 0,05 $gl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D"20fJ7 0,10

APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:2ffi7 0,030
Dieldrin < 0,03 pgr

Endosulfan I < 0,05 pgr APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:2007 0,10

0,10
Endosulfan [I < 0,05 pct APAT CNR IRSA 5060 'Man29 2003 - EPA Ez7uD'ztru l

APAT CNR IRSA 506{) - Man 29 2003 - EPA E27OD"20/J7 0,10
Endosulfan solfato < 0,05 vdl

0,10
Endrin < 0,05 uetl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA EzToDtzw t

APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:2007 0,r0
Endrin aldeide < 0,05 pgl

Eptacloro < 0,03 pgl APAT CNR IRSA 50ó0 - Man 29 2003 - EPA E270D:2007 0,030

Eptacloro epossido < 0.03 pell APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:2007 0,030

0,10
Lindano (gamma-BHC) < 0,05 lLgl APAT CNR IRSA 50ó0 - Man zY zurr - cr^

TPA (Idroca buri Policiclici Aromatici)

0.010
Benzo(a)pirene < 0,005 vgl APAT CNR IRSA 5OóO - MAN 29 ZíJJJ. YYAóZIVL,.ZIN

Idrocarburi policiclici aromatici < 0,05 pgl Somma dei vatori dei 4 composti che seguono o,l0

Benzo(b) fl uo rantene(2) < 0,01 trdl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:2fi)7

Éenzo(k)fluorantene@) < 0,01 tLgl APAT CNR IRSA 5060 'MÀn29 2003 - EPA 8270D:2007

Benzo(gh i)perilene(2) < 0,01 pe[

tLgl

APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:2007

APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D"2007
Indeno( 1,2,3-cd)Pirene(2) < 0,01

0,010
Benzda)pirene < 0,005 *dl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 ZU)J - tiPA ól' Ivl.l:z\N t

Idrocarburi policiclici aromatici < 0,05 pgr Sommadei valori dei 4 composti che seguono

mrri sinoolarmerrte ma solo oome sonrma

0,10

: 'uÍù'ùtttct*oao' N* Pt't'
N"a, n p*a*t" 

"ryp..t" 
rigurda cschsivamenrc il empionc acrwn ' i t  

"

r,e usaro per scopi pubblicitari' sc nm previa

."t"ri-i"". *in da parrc di qrc*o laboratorio ' 'i';- '' ' rr '

I elqi di inerrez csrcsa corfluti nel prcsente docmento-sono *lativi FrÀ litplh di probagùa P =95oó c un frnqc di copcrtm k =2

* /;ua2mèn,e chiesro dal cltcnte. som smtttti'àÉd t'eidissirxre dcl Rapporto di prcn.
i canpioni soaopocti a prova, se nm diversanrcnte chiesto dal clicnte, som smltitilltttÓ.Ir€úfsture Gr wro u FUv.'

r@nrrocampionidi"".ni""i*r"rlJ""iliiliii*-'e o"'oogg*inn**;*ftffimtnf;;;|f;f*'Tfgil"tli:S;*.**

Via Troncovilo, snc - 89135

'o Daseola


