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SERVIZIO CONTROLLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO 

 

Esaminato il rapporto di prova analitico      
 
 
Comune Data prelievo 
 
Punto prelievo  
 
Esame chimico – fisico                di routine               di verifica  
 
Esame microbiologico                di routine                di verifica    
 
  
Il campione dell’acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del                                
D. Lgs 31/2001 e s. m., risulta: 
 

 
CONFORME   

 

 
Data: 23/11/2017 
 
 
 

Il Dirigente Medico 
dott. Fortunato Carnovale 
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DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
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LAB ORATORIO B IO-NATURALIS TICO

RAPPORTO DI PROVA N' 17VVO91 1B/O I
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Campione di:
Numero di registro:

Cliente:
Prelevato da:
Verbale di prelievo n.:
Comune:
Punto di prelievo:

Data prelievo

Data inizio analisi:

Note:

.?rr.10.29|]..,. . Data accettazione: 25.10.2017
25.10.2017 Data fine analisi: 28.10.2017

Parametro
Valore I

Incertezza
Unità di misura Metodo

Valore Limite
D.Lgs.31/2001

Coliformi a37"C 0 MPN/l00mL ISO 9308-2:2012 0

Escherichia coli 0 MPN/l00mL ISO 9308-2:201 2 0

Enterococchi intestinali 0 UFC/l00mL UNI EN ISO 7899-2003 0

Conteggio colonie a 22"C I UFC/mL UNI EN ISO 6222:2001 Senza variazioni anomale

ILE
Diano

Note:

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto, neanche parzialmente, ne usato per

scopi pubblicitari se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.

I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilita P45o/o e un fattore di copertura k:2.

I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo I'emissione del Rapporto di prova.

I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente.

I controcampioni di campioni non regolamentari sono conservati per I anno dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo i casi in cui esistono

prescrizioni o normative specifiche.

Zona lndustriale Localita Aeroporto - 89900 - Vibo Valentia - tel. 0963/567367 - fax 0963/567552
P. IVA 02352560797 www.arpacal.it
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Acqua destinata al consumo umano

G. Pugliese
3LlB\S-L7

Campione di:
Numero di registro:
Cliente:
Prelevato da:
Verbale di prelievo n.:
Comune:
Punto di prelievo:
Data prelievo

Data inizio analisi:

Note:

ARENA
Partitore "Tomacell i" - USCITA';i'iloiio;ii

Dataaccettazione: 251L0/20L7

2sltol2o!7 Data fine analisi: 26/L0/20L7

* Determinazione eseguita sul cappo (v. verbale n'3VBIS-17 del Reg. lnt. ASPW)

Parametro
Volore +

lnceftezza
Unitò di misura Metodo

Valore Limite

D.Lgs.37/2001 e smi

3onc. íoni idrogeno 7,5 Unità pH Potenziometrico APAT 2060 > 6,5 e s9,5

londucibilità 109 FS/cm 20'C conduttimetrico APAT 2030 2500 FS/cm 20'C

3olore <10 Hazen Visivo APAT 20204
Accettabile per i consumatori e

senza variazioni anomale

Torbidità 0,1 NTU Turbidimetfico APAT 2110
Accettabile per i consumatori e

.ó^ r .  w . r i . r i ^^ i  r ^^m. ló

Ammonio (NHot) <0,1 mc/L Cromatografi co APAT 3030 0,5 m&/L

Nitriti (NO2-) <0,02 mc/L Spettrofotometrico APAT 4050 0,5 mg/t

Cloro residuo libero * Tracce m8/L Vaf ore consigliato O,2 mg I L

Fluoruri (F-) 0,10 mc/L Cromatografico APAT 4020 1,5 mg/L

Jloriti (ClOr-) 379 wlL rss. cBB.037.REVo[) 7úttClL

3loruri (Cl-) 15 m8/L Cromatografico APAT 4020 25Omg/L

!itrati (NO3-) 1 mc/L Cromatografico APAT r$020 50 mg/L

;olfati (SO4'z-) 7 mc/L Cromatografico APAT 4020 250 mg/L

iodio (Na') t2 m8/t Cromatografico APAT 3030 200 mg/L

Potassio (K.) 1 mc/L Cromatografi co APAT 3030

Magnesio (Mg") 3 mc/L Cromatografico APAT 3030

3alcio (Ca2.) 18 mg/t Cromatografico APAT 3030

Cssidabilità <0,5 mg/L 02 îtrimetrico lss.BEB.o27.REV00 5 mg/L O,

)urezza 6 "F APAT 2O4OA Consigliata 15 - 50

ll Referente del

1oott. rrancf,<
FreÈN\

lt

I L

(Dott.ssa Diono)

/1 a\

\
Nde: il presenre EPpoRo nguaroa esulv3menrc il GmPron€ p€ryenuro cr E@f..orp. ryc rrProuullu P.r4.nrrrrr, rE uxrs Fr :

qu6tolaborddo.

I valori di in@rteuza esteia cmtendi nel presente dcumento soo relativi ad un livello di probabilità P=95%e unfatdé di @peduE k=2

l@mpi@i sdopoti a prda, se non diveEamente chiesto dal cliente, sno smahitidopo femissioe del Rappdo di p@a.

t@tt@mpidi di @mpioni re8olamentari smo cdseilati per 60 tg. dall'emisside del Rappono di Prda, slvo diffcHti .@da @ il diente

Zona f ndustriale -Località Aeroporto - 89900 Vibo Valentia - Tel. e Fax 0963 567367: e-mail: chimico.w@arpacal.it
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DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI REGGIO C
SETTORE TECNICO

SERVTZTO LABORATORIO CHIMICO

RAPPORTO DI PROVA N" I7RC7754CIOI

ffi
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Data:O2llll20l7 Pagina 1 di2

Campione di: Acqua destinata al consumo umano

Numero di Registro: 7754lRcll7 (N. Accetrazione DAP VV 9l l)

Cliente: ARPACaI - Dipartimento Provinciale di VV - Ufticio Accettazione Campioni

Prelevato da: ASP Vibo Valentia - Dipartimento di Prevenzione - Servizio lgiene degli Alimenti e Nutrizione

Verbale di prelievo: n. 3llbis-I7 del25ll0l20l7

Comune: Arena (VV)

Punto di prelievo: Uscita Serbatoio Rip. Tomacelli

Data prelievo:. 25 / 10/2017

Data inizio analisi: 26110/201,7

Note: Analizzatori: M. Messina" C. Verduci, V. Visalli.

Data ricevimento: 261 l0 D0 17

Data fine analisi: 02lllf20l7

Parametro
Valore +
tncertezza

Unita di
misura

Metodo
Valore limite

D. Lgs.
î r /tool

METALLT

Alluminio 7 ttÚl 8P4200.8 Rev.5.4 1994 200

Antimonio < 0,5 ttgl EPA 200.8 Rev. 5.4 t994 5,0

Arsenico < l ttÚl EPA 200.8 Rcv. 5.4 1994 l0

Boro 0,01 myl EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 1,0

Cadmio < 0,5 ttyl EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 5,0

Cromo < l Itcn EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 50

Ferro 2E pùl EPA200-8Rev.5.4 1994 2W
Manganese 5 ttÙl EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 50

Mercurio 0,1 ttgl EPA200.8 Rev.5.4 1994 1,0

Nichel < l lLgl EPA 200.E Rev. 5-4 1994 20

Piombo < l llgl EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 l0

Rame < 0,01 mg^ EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 1,0

Selenio < l ltgl EPA 200.8 Rev.5.4 194 l0

Vanadio t ttgl EPA 200.8 Rev. 5.4 l9!--:-_: 140 (r)

Nota(1): DMz2ll2l20ll ''^*it'"-.)u'''' I'
\

'rA

di ,|o va|itufla -|€r.rraÀ uvo? J,I
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ARPACAL
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NTPMTNVTNNTO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA
SETTORE TECNICO

SERVTZO LABORATORIO CHTMTCO

nnpponro DI PROVA N" 17RC7754Cl0l

i con I'apice (2) non sono normati singolarmente

del Servizio

di Reggio Calabria -Tel.rl-.lx

Pagina 2 di 2

Parametro
Valore *
incertezza

Unita di
misura

Metodo
Valore limite

D. Lgs.
l l/2001

ANTTPARASSITARI

Antiparassitari- totale < 0,10 t d l Somma dei valori dei 16 composti che seguono 0,50

Aldrin < 0,03 vgl APAT CNR IRSA 5060'Man 29 2003 - EPA 82?0D:2007 0,030

Alfa-BHC < 0,05 $úl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:2007 0,10

BEIA-BHC < 0,05 $gr APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2ffi3 - EPA 8270D:2007 0,10

Detta-BHC < 0,05 vgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:.20o7 0,10

4,4'-DDD < 0,05 ttgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:2007 0. l0

4,4'-DDE < 0,05 púl APAT CNR IRSA 50ó0 - Man 29 2003 - EPA 8270D:20o7 0,r0

4,4'-DDT < 0,05 Feil APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:2007 0,10

Dietdrin < 0.03 ]tÚl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D'-2407 0,030

Endosulfan I < 0,05 ttgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA E270D:2007 0,10

Endosulfan II < 0,05 pgr APATCNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:.20O7 0.10

Endosulfan solfato < 0,05 tLgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA E210D:2007 0,10

Endrin < 0.05 tLgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2m3 - EPA 8270D;2W7 0,10

Endrin aldeide < 0,05 pgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:,2007 0,10

Eptacloro < 0,03 ttgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 827OD:2007 0,030

Eptacloro epossido < 0,03 vgr APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:20o7 0,030

Lindano (gamma-BHC) < 0,05 ttgll APAT CNR IRSA 5060 - Mari 29 2003 - EPA 8270D:.2W7 0,10

IPA (Idrocarburi Policiclici fuomatici)

Benzo(a)pirene < 0,005 pgr APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:2007 0,010

Idrocarburi policiclici aromatici < 0,05 pgr Sommadei vatori dei 4 composti che seguono 0,10

B enzo(b)fl uorantene(2) < 0,01 tLgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:20{J7

B enzo(k) fl uorantene(2) < 0,01 pgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:2007

Benzdghi)perilenee) < 0,01 pgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:2fi)7

Indeno( 1,2,3 -cd;Pirene(2) < 0,01 tLdl APAT CNR ÍRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:2007

Benzo(a)pirene < 0,005 pdl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:2007 0,010

ldrocarburi policiclici aromatici < 0.05 tLgl Sommadei valori dei 4 composti che s€guono 0,10

come sofnma-

reoaf ne usalo pet scopi pubbticitari se non previa

autorizazionc *riae da Pate di questo laboratorio. J.'-ì , L'.
I wlori di irertezza .* -rr,"o*i o"i p.o** doq**o sono retativi aà-dr titcuo di-lmbabilrnÉ35% c rn hrce di copertufe k =2

I c€mpioni sonopo6ù a prora, se mn diw'wnte chicsto dal clicntc, sono smltióifufqrpis'd é'*l Pomono di nova'

f controcampioni di campioni rcgplamcntari sono conscrwti per 6() gg. dall'cmissióne-,iàtsJbinrto di Rorn sdw differenti acrordi 6n il client€'

I controcaripioùi di 
"*p.. 

oonn"gol*";mi ;" *"*t-li di an* i;ti" d;i

35 Gallico
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