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SERVIZIO CONTROLLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO  

 

Esaminato il rapporto di prova analitico      
 
 
Comune Data prelievo 
 
Punto prelievo  
 
Esame chimico – fisico                di routine               di verifica  
 
Esame microbiologico                di routine                di verifica    
 
  
Il campione dell’acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del                                
D. Lgs 31/2001 e s. m., risulta: 
 

 
NON CONFORME   

PRESENZA DI COLIFORMI A 37°C  
 

 
Data: 20/10/2017 
 
 
 

Il Dirigente Medico 
dott. Fortunato Carnovale 
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Regione Calabna

ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

DTPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
SETTORE TECNICO

LAB ORATOzuO BIO-NATURALISTICO

RAPPORTO DI PROVAN" 17VVO889B/OIData: LO/LO/2OL7

REGIONE

CAIABRIA

AgqUu_dg$inr$Alp_q$_q$qg_+_tt'_9.(ggnf _rotl_o_gi-v-gli$-,q'1)
0889

Campione di:

Numero di registro:

Cliente:
Prelevato da:
Verbale di prelievo n.:

Comune:
Punto di prelievo:
Data prelievo
Data inizio analisi:

Note:

ASPVibo Valentia
PqgligL-"-.G,
137117 del04ll0l20l7

04.10.2017

-0j:.1-0_:.2-0_17..... . Data fine analisi:
Segnalazione prot.N. 41229 del 05 / l0l20l7

. Data accettazione: ..-0-LJ.q,?_0_17 .
09.r0.2017

Parametro
Valore *

Incertezza
Unità di misura Metodo

Valore Limite
D.Lgs.3l12001

Coliformi a37"C l 9 MPN/l00mL ISO 9308-2:2012 0

Escherichia coli 0 MPN/l00mL ISO 9308-2:2012 0

Enterococchi intestinali 0 UFC/100mL UNI EN ISO 7899-2003 0

Conteggio colonie a 22oC 185 UFC/mL UNI EN ISO 6222:2001 Senza variazioni anomale

Note:

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto, neanche parzialmente, né usato per

scopi pubblicitari se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.

I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura k=2.

I campioni sottoposti a provq se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo I'emissione del Rapporto di prova-

I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente.

I controcampioni di campioni non regolamentari sono conservati per I anno dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo i casi in cui esistono

prescrizioni o normative specifiche.

Zona Industriale Località Aeroporto - 89900 - Vibo Valentia - tel. 0963/567367 - fax 0963/567552
P. IVA 02352560797 www.arpacal.it
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Regione Calabxia

ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Arnbiente della Calabria

DIPAFTTINITENTO PROVINCIALE, DI VIBO VALENTIA
SETTORE TECNICO

S ERVIZIO LABORAIORIO CÉ{IN{ICO-TOS S ICOLOGICO

Vibo Valentia, 061 l0l20l7 Rapporto di Prova No 17W0889C/01

(:,q.rAtlRI"4.

Pagina I di I

Acqua destinata al consumo umano
0889
ASP W

G. Pugliese
L37 117

Campione di:

Numero di registro:

Cliente:

Prelevato da:

Verbale di prelievo n.:

Comune:

Punto di prelievo:

Data prelievo

Data inizio analisi:

Note:

SPADOLA

.9srP..rtgjg.llLe.q9.sl
04/10/2OL7

a" - USCITA

os/ro/2017
Data accettazione: O4lLO|2OIT

Data fine analisi: 06/10/20[7

Porametro
Volore +

lncertezzo
Unità di misura Metodo

Valore Limite

D.Lgs.37/2001 e smi

Conc. ioni idrogeno 6,9 Unità pH Potenziometrico APAT 2060 > 6,5 e <9,5

Conducibi l i tà 84 pS/cm 20"C conduttimetrico APAT 2030 2500 uS/cm 20'C

Colore <10 Hazen Visivo APAT 20204
Accettabile per i consumatori e

senza variazioni anomale

forbidità 0,1 NTU Turbidimetrico APAT 2110 Accettabile Der i consumatori e

senza variazioni anomale

\mmonio (NHo-) <0,1 mc/L Cromatografìco APAT 3030 0,5 mgill

\itriti (NO2-) <0,42 mg/L Spettrofotometrico APAT 21050 0,5 mg/L

lloro residuo libero non determ. mc/L Valore consigliato 0,2 mg /L

Fluoruri  (F-) 0,25 m8/L Cromatografi co APAT 4020 1,5 mg/L

Sloriti (ClO2-) <50 pslL tss. cBB.037.REV00 7ú ltglL

3loruri (Cl-) 9 m8/L Cromatografi co APAT 4020 250 mg/t

Nitrati (NO3 ) 3 m8/L Cromatografi co APAT 4020 50 mg/L

Solfati (So42-) 5 mc/L Cromatografico APAT 4020 250 mg/L

sodio (Na-) 11 mg/L Cromatografi co APAT 3030 200 mg/L

Potassio (K-) 1 mc/t Cromatografi co APAT 3030

vlagnesio (Mg2.) 3 mg/L Cromatografi co APAT 3030

3alcio (Ca2t) L7 mg/L Cromatografi co APAT 3030

)ssidabi l i tà <0,5 mg/LO, Titrimetrico lss. BEB.027.REV00 5 mg/L O,

)urezza 6 "F APAT 2O4OA Consigliata 15 - 50

ll Referente

(Dott. Francr
rd IL  RI

w
SABILE
Morio Diono)

Note:| |presenterappono,gu}!"J, .u, iuarntei |campioneperenúoa||abofator io. .
ouesto labratorio. V

I valori di incertezza estesa contenuti nel presente d@umento sono relativi ad un livello di probabilita P=95% e un fattore di copefrura k=2

I campioni sotoposti a prova, se non diversmente chielo dal cliente, sono smaltiti dopo femissione del Ràpporto di prova.

I contrdampioni di campioni regolamentari sono conseruati per 60 gg. dalfemissione del Reppofro di Prova, slvo differenti accordi con il Cliente-

Zona f ndustriale -Località Aeroporto - 89900 Vibo Valentia -Tel. e Fax 0963 567367; e-mail: chimico.w@arpacal.it



Regione Cala:btra

ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della calabria

opffivINCIALE DI REGGIo cALABRTA
SETTORE TECNICO

SERVIZIO LABORATORIO CHIMTCO

RAPPORTO DT PROVA NO 17RC7474CIOI Pagina ' t  d i2
Data: l1llÙDAl1

Campione di: Acqua destinata al consumo umano

Numero di Registro: 7474tKC,ll7 (N- Accettazione DAP VV 889)

Cliente: ARPACaI - Dipartimento Provinciale di VV- Ufficio Accettazione Campioni

prelevato da: ASp vibo Valentia - Dipartimento di Prevenzione -Servizio lgiene degli Alimenti e Nutrizione

Verbale di prelievo: n- 137 del 4ll0l20l7

Comune: Spadola (W)

Punto di prelievo: Serbatoio Spadola

Data prelievo : 4l l0 120 L7

Data inizio analisi: 5ll0l20l7

Note: Analizzatori: M- Messina C. Verduci

Data ricevimento: 5/102017

Data fine analisi: 16110?017

Parametro
Valore t
incer@uz

UniÈdi
misura

Metodo
Valore limite

D. Lgs.
r | /?ool

Altuminio 2 $sI

METALLT

EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 200

Antimonio < 0,5 ttdl EPA 200.8 Rev. 5.4 194 5,0

Arsenico < l tLgl EPA200.8 Rev. 5.4 1994 l0

Boro 0,01 mCil EPA200.8 Rev.5.4 194 1,0

Cadmio < 0,5 Itgl EPA 200-8 Rev. 5.4 1994 5,0

Cromo < l $gr EPA 200.8 Rev. 5.4 t94 50

Ferro 2 púl EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 200

Manganese < l púr EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 50

EPA 200.8 Rcv. 5.4 1994 1,0
Mercurio < 0,1 ttÙl

Nichel < l tLdl EPA 200.8 Rev. 5-4 1994 20

Piombo < l pÙl EPA 200.t Rev. 5.4 1994 l0

Rame < 0,01 mdl EPA 200.8 Rev. 5.4 194 1,0

Selenio < l pgl EPA 200.8 Rcv. 5.4 1994 t0

Vanadio I pgl EPA 200.8 Rev. 5.4 199{1-16.;' 1 140 (r)

Nota(l): DN'{ZUl2l20ll

\

' :*i

nnnniv.amacal.it



Data: 17ll0/2017

Via Troncovito, snc- 89135 Gallico Superiore

Regione Cilabna

ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

DIPARTTMENTO PROVTNCIALE DI REGGTO CALABRIA
SETTORE TECNICO

SERVTZIO LABORATORIO CHIMICO

RAPPORTO DT PROVA N" I7RC7475CIOI

. - , e .  ' . r  ,

{ RespQgabile del Servizio

Pagina2 di2

Parametro
Valore t
incertezza

Unita di
misura

Metodo
Valore limite

D. Lgs.
3 t/200 I

ANTIPARASSITARI

Antiparassitari- totale < 0.10 tLgl Somma dei valori dei 16 composti che seguono 0.50

Aldrin < 0.03 pgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:2ffi7 0,030

Alfa-BHC < 0,05 ttÚl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:2007 0,10

Beta-BHC < 0,05 T'E/1 APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2001 - EPA 8270D:.2007 0,10

Delra-BHC < 0,05 tLdl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:2M7 0, r0

4,4'-DDD < 0,05 ttÚl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D;20lJ7 0,r0

4,4'-DDE < 0,05 $gl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:207 0,t0

4,4'-DDT < 0,05 ttÚl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:2007 0,10

Dieldrin < 0,03 pgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:2007 0.030

Endosulfan I < 0,05 ttcll APAT CNR IRSA 50ó0 - Man 29 2003 - EPA 8270D:,20o7 0,10

Endosulfan II < 0,05 pgl APAT CNR IRSA 50ó0 - Man 29 2003 - EPA 8270D:2007 0,r0

Endosulfan solfato < 0,05 ttgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:2007 0,10

Endrin < 0,05 vgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA E27OD..2007 0,t0

Endrin aldeide < 0,05 ]Lgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:2007 0,10

Eptacloro < 0,03 pell APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA t270D:2007 0,030

Eptacloro epossido < 0,03 $gr APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D.2007 0,030

Lindano (gamma-BHC) < 0,05 pgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:2007 0,10

IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici)

Benzo(a)pirene < 0,005 pgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D.2007 0,010

ldrocarburi policiclici aromatici < 0,05 ILÚl Somma dei valori dei 4 composti che seguono 0,10

Benzo(b)fl uorantene(2) < 0,01 pgt APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:20O7

Benzo(k) fl uorantene(2) < 0,01 pgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:2007

Benzo(ghi)perilene(2) < 0,01 tlgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:20O7

Indeno( 1,2,3-cd)pirene(2) < 0,01 pgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA E270D:2007

Benzo(a)pirene < 0.005 pgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:,2007 0,010

Idrocarburi policiclici aromatici < 0,05 $gl Somma dei valori dei 4 composti che seguono 0,10

Nota(2): i valori dei paramehi conhsscgnati con I'apice (2) non sono_normaîi singolarmente ma solo come somma

Note: Il presente rappo(o rigwda esctusivamente il campionc pcrneauto al labFratorio. Non ptó csscreriprodofo pazialmcnîc, n\ usato per scopi pubblicitari, se non prvia
autoriztnioneso{ittadapartediqrstolaborafmio. 

.. 
.. 

--j-'''

I valori di incrrte-^ et€sa coatefttti nel presente documento som reletivi ad u liwllo$fitlf$ilità P =95'lo c m Èttore di copcnm k =2

I campioni sonoposti a prova, sc non divcrmente chiesto dal cliente, mo smltiti dopo-llcmi*sionc del Repporto di prou.

I contrcampioni di mpioni rcgolamentari mno owti pcr 60 gg- dall'cnisione dcl Repporto di Pror,a, salrc diffamti eordi @n il Cliente-
mno cooservati per I mo dall'missione del Pqporto di Prova, salvo i casi in qi sistotro

Mod.1
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