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SERVIZIO CONTROLLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO 

 

Esaminato il rapporto di prova analitico      
 
Comune Data prelievo 
 
Punto prelievo  
 
Esame chimico – fisico                di routine               di verifica  
 
Esame microbiologico                di routine                di verifica    
 
  
Il campione dell’acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del                                
D. Lgs 31/2001 e s. m., risulta: 
 
 
 
 

CONFORME       
 
 
 
Data: 23.09.2015 
 

Il Dirigente Medico 
dott. Fortunato Carnovale 

15VV1012B/01 15VV1012C/01 

DINAMI 01.09.2015 

MONSORETO: FONTANA PUBBLICA VIA BELVEDERE 

X X  

X X  

X 



Data:09109/2015

Regione CalabÀa REGIONE

+ffi+
ffi

CALABRIA

TIA

ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALEN

LABORATORIO BIO-NATURALISTICO

RAPPORTO DI PROVA N' 15VV1 OT2BIOT

RPACAT

Campione di:
Numero di registro:
Cliente:

Prelevato da:

Verbale di prelievo n.:
Comune:

Punto di prelievo:

Data prelievo

Data inizio analisi:

Note:
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Monsoreto-Via Belvedere

Dinami
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Data accettazione: 01.09.2015
Data fine analisi: 02.09.2015

Parametro Valore a
Incertezza Unità di misura Metodo Valore Limite

D.Les.3l/2001
Coliformi a37"C 0 MPN/I00mL ISO 9308-2:2012 0
Escherichia coli 0 MPN/I00mL ISO 9308-2:2012 0

IL RES

Note:

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto, neanche parzialmente, né usato per
scopi pubblicitari se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.

I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo I'emissione del Rapporto di prova.
I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente.
I controcampioni di campioni non regolamentari sono conservati per I anno dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo i casi in cui esistono
prescrizioni o normative specifi che.
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Campione di:

Numero di registro:

Cliente:

Prelevato da:

Verbale di prelievo n.
Comune:

Punto di prelievo:

Data prelievo

f)ata inizio analisi:

Note:

.{cqua destinata al consumo umano
t0L2
ASPW
A. Lampasi

Dinami

"* Determinazione eseguita presso ir Laboratorio chimico der Dip. prov.re Arpacal

IL LE
(Dott.ssa Angelo Diano)

Zona Industriare -Locarità Aeroporto - ggg00 Vibo Varentia - Ter.
e-mai l :  chimico.w@arpacal. i t

dr Reggio Calabr ia

I  Valore tParametro I
I  Incertezza Unità di misura Metodo Valore Limite

D. f  p<  q1  l ) ^n ' t  ò
] H 7,6 Unità pH Potenziometrico ApAT 2060 > 6,5 e s9,5

2500 pS/cm 20"C
105 ps/cm 20"C Conduttimetrico ApAT 2O3O

lolore <10 Hazen Visivo APAT 20204 Accettabile per i consumatori e
senza variazioni anomale

forbidità 0,3 NTU Turbidimetrico ApAT 2110 Accettabile per i consumatori e
senza varlazioni anomàleAmmonio (NHo.) <0,L 'r'E/L Cromatografico Ap AT 4O2O O,5 mglL

Nitriti (NO2-) <0,02 nr'E/L Spettrofotometrico ApAT 4050 0,5 mglllloro residuo libero * Tracce mslL
Fluoruri  (F-) <0,10 mglL Cromatografico ApAT 4O2O 1,5 mgll
Sloriti (ClOr-) <50 II8/L lss. cBB.037.REV00 7oo pelL
lloruri (Cl-) t2 m8/L Cromatografico ApAT 4O2O 25O mglt

50 mgll
tlitrati (NOr-) 1 m8/L Cromatografico ApAT 4O2O
iolfati (SO42-) 5 mclL Cromatografico A p AT 4O2O 25O mg/L
iodio (Na*) 13 me/L Cromatografico ApAT 3O3O 2Oo mC/L)otassio (K*) I MElL Cromatografico ApAT 3O3O
Magnesio (Mg2*) 3 MElL Cromatografico ApAT 3030
3alcio (Ca2*) L 4 mg/L Cromatografico ApAT 3030
Ferro * * 48 velL EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 2oo pelL

I valori di incenezza estesa contenuti nel presente dmumento sono relaîivi ad un livello di probabilità p=95% e un fanofe di copedura k=2I campioni sonoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo remissione del Rappono di prova.I controcampioni di canpioni regolamentari sono conseruati per 60 gg. dall'emissione lel nappono di prova, salvo differenti ac@rdi con il cli€nte.
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