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SERVIZIO CONTROLLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO 

 

Esaminato il rapporto di prova analitico      
 
Comune Data prelievo 
 
Punto prelievo  
 
Esame chimico – fisico                di routine               di verifica  
 
Esame microbiologico                di routine                di verifica    
 
  
Il campione dell’acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del                               
D. Lgs 31/2001 e s. m., risulta: 
 
 
 
 

NON CONFORME      Motivazione: 
 
 
Data: 23.09.2015 
 

Il Dirigente Medico 
dott. Fortunato Carnovale 

15VV1014B/01 15VV1014C/01 

DINAMI 01.09.2015 

MONSORETO: FONTANA PUBBLICA VIA SCOLASTICA 

presenza di coliformi a 37*C -  (MPN/100mL) 

X X  

X X  
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Oggetto: Segnalazione superamento limiti D.Lgs 3ll200l in campioni di acqua destinata al consumo
umano

Con la presente nota si porta all'attenzione delle SS.LL., per opportuna conoscenza e per gli
adempimenti dicompetenza, quanto rilevato dalle analisi microbiologiche nei seguente campioni:

N.B. Si precisa che tutti gli altri campioni prelevati nel Comune di Dinami (Rif.Verb. N. 255115 del
0l/09/2015) sono risultati conformi al D.lgs. 3112001per i parametri sopraindicati)

Seguirà certifi cazione analitica.

Distinti saluti.

Dipartimento

lssaAngela M. Diano

Zona lndustriale Località Aerooorlo - 89900 - Vibo Valentia - tel. 0963/567367 - fax

tf7f,s

ARPACAL

Numero
Verbale

NoAccett. Comune Punto di Prelievo Colifurmi a37"C
(MPN/I00mL)

Escherichia coli
(MPN/I00mL)

256l ls 1005 Acquaro Piazza Marconi J Z

l 006 Via Europa 50 0

I 007 Limpidi-Piazza D e Lorenzo >200 6

255n5 1013 Dinami Monsoreto-Corso Vittorio 25 0

1014 Monsoreto-Via Scolastica 29 0

P rvA 0235256ozgz www. arpacal. it
tETT_REV 0 31.12.12
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Campione di:
Numero di registro:

Cliente:
Prelevato da:
Verbale di prelievo n.:
Comune:

Punto di prelievo:
Data prelievo

Data inizio analisi:
Note:

Dinami

2s5\15

M9-4q9p!9;_v_i_4_S-c""elngf"isn
0r.09.2015 Data accettazione:

Data fine analisi:
01.09.2015

0r.09.2015
Se .N. 30967 del 02/09/2015

Parametro Valore *
Incertezza Unità di misura Metodo Valore Limite

D.Lgs.31/2001
Coliformi a37"C 29 MPN/I00mL ISO 9308-2:2012 0
Escherichia coli 0 MPN/I00mL ISO 9308-2:2012 0

IL RES BILE

Note:

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuîo al laboratorio. Non può essere riprodotto, neanche parzialmente, né usato per
scopi pubblicitari se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.
I campioni sottoposti a prova' se non diversamenle chiesto dal cliente, sono smaltíti dopo l'emissione del Rapporto di prova.
I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di prova, salvo differenti accordi con il Cliente.I controcampioni di campioni non regolamentari sono conservati per I anno dall'emissione deLRapporto di prova, salvo i casi in cui esistono
prescrizioni o normative specifi che.

Zona|ndus t r ia |eLoca | i tàAeropor to -89900-V iboVa|en t ia - te
P IVA 02352560797 www.arpacal.it

PG5.10.0_W00_BlO_Mod.1_1pO'f
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Campione di:

Numero di registro:

Cliente:

Prelevato da:

Verbale di prelievo n.:

Comune:

Punto di prelievo:

Data prelievo

Data inizio analisi:

Note:

Acqua destinata al consumo umano
101.4
ASP VV
A. Lampasi

?21.!:
Dinami
Fraz. Monsoreto - Via Scolastica
OL/09/2O15 Data acceftazi;;;:
O2/09/2OLS Data fine analisi:

07/09/zOLs
17/09/zots

* Determinazione eseguita sul campo (v. verbale n 255/t5 del Reg. lnt. ASPWI
"' Determinazione eseguita presso il Laboratorio Chimico del Dip. Prov.le Arpacal di Reggio Calabria

IL
(Dott.ssa Angelo

Zona Industriale -Località Aeroporto - 89900 Vibo Valentia - Tel. e Fax 0963 567367;
e-mai l :  ch imico.w@arpacal . i t

Parametro
Valore +

lncertezza Unità di misura Metodo Valore Limite
D.Lgs. 31/2001 e smi

] H 6,s Unità pH Potenziometrico APAT 2060 > 6,5 e <9,5
londucibi l i tà 77 BS/cm 20"C Conduttimetrico APAT 2030 2500 uS/cm 20'C

Colore <10 Hazen Visivo APAT 2020A Accettabile oer i consumatori e

senza variazioni anomale

Torbidità 0,7 NTU Turbidimetrico ApAT 2110 Accettabile per i consumatori e

senza variazioni anómelF
Ammonio (NHo-) <0,1 m8/t Cromatografico APAT 4020 0,5 mglL
Nitriti (NOr-) <0,02 m8/L Spettrofotometrico APAT 4050 0,5 mgll
lloro residuo libero * Tracce m8/L
:luoruri  (F-) o,7L mglL Cromatografico APAT 4020 t,5 mE/L
l loriti (ClOr-) <50 II8/L rss. cBB.037.REV00 7O0 1tg/L
l lorur i  (Cl- ) 7 mg/L Cromatografico APAT 4020 25O mglL
{itrati (NO3-) 4 m8/L Cromatografico APAT 4020 50 mgll
;olfati (SO4'z-) 7 me/L Cromatografico APAT 4020 250 mg,/L
Sodio (Na-) 8 m8/L Cromatografico APAT 3030 2OO mglt
Potassio (K-) 1 mclL Cromatografico APAT 3030

Magnesio (Mg2*) 2 m8/L Cromatografico APAT 3030

3alcio (Ca2*) 19 m8/L Cromatografico APAT 3030
:erro * <L p8/L EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 2OO ytg/L

Note : | |p re5enterapponof i8uardaesc |us ivamente i |campioneperenutoa | |abore Îor io .Nonpuòe5serer ip rodot topar2 ia |mente ,nèusatope

questo laboratorio.

I valori di incedezza estesa contenúi nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità p=gs% e un fatore di copenura k=2
I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smehiti dopo l'emirsione del Rappono di prova.
I controcampioni di campioni regolamentari sono conseryeti per m gg. dall'emissione del Rappono di prova, salvo differenti ac@rdi con il Cliente.




