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SERVIZIO CONTROLLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO  

 

Esaminato il rapporto di prova analitico      
 
Comune Data prelievo 
 
Punto prelievo  
 
Esame chimico – fisico                di routine               di verifica  
 
Esame microbiologico                di routine                di verifica    
 
  
Il campione dell’acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del                              
D. Lgs 31/2001 e s. m., risulta: 
 

 
CONFORME 

 
 

 
Data: 19.08.2016 – 02.09.2016 
 
 

Il Dirigente Medico 
dott. Fortunato Carnovale 
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Regione Calabrra

ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria
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DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
SETTORE TECNICO

LABORATORIO BIO-NATURALISTICO

RAPPORTO DI PROVAN' 16VVO88OB/01

IìEGIONE

RPACAT

Campione di:
Numero di registro:
Cliente:
Prelevato da:
Verbale di prelievo n.:
Comune:
Punto di prelievo:
Data prelievo
Data inizio analisi:
Note:
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Data fine analisi: 11.08.201608.08.2016

Parametro
Valore +

lncertezza
Unità di misura Metodo

Valore Limite
D.Les .31 /2001

Coliformi a37"C 0 MPN/l00mL ISO 9308-2:2012 0

Escherichia coli 0 MPN/100mL ISO 9308-2:201 2 0

Enterococchi intestinali 0 UFC/l00mL UNI EN ISO 7899.2003 0

Conteggio colonie a 22oC 0 UFC/mL UNI EN ISO 6222:2001 Senza variazioni anomale
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Note:

ll presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto, neanche parzialmente, né usato per

scopi pubblicitari se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.

I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95V' e un fàttore di copertura k=2.

I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo I'emissione del Rapporto di prova.

I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo difì'erenti accordi con il Cliente.

I controcampioni di campioni non regolamentari sono conservati per I anno dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo i casi in cui esisîono

prescrizioni o normative specifiche.

Zona lndustriale Localita Aeroporto - 89900 - Vibo Valentia - tel. 0963/567367 - fax 0963/567552
P IVA 02352560797 wwwarpacal.it
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Regione Calabia

ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA
SETTORE, TECNICO

SERVIZO LABORATORIO CHIMICO

RAPPORTO DI PROVA N' 16RC5244CIOI Pagina I di2

Campione di: Acqua destinata al consumo umano

Numero di Registro: 5244/RC/16 ( N. Acc. DAP VV: 880)

Cliente: ARPACaI - Dipartimento Provinciale di VV - Ufficio Accettazione Campioni

Prelevato da: ASP Vibo V. - Dipartimento di Prevenzione - Ufficio d'Igiene e Sanita Pubbtica area distrettuale Vibo Valentia

Verbale di prelievo: n. A/31 del 08/08/2016

Comune: Fabrizia (VV)

Punto di prelievo: Uscita Serbatoio Cassano (?)

Data prelievo : 08/08/2016

Data inizio analisi: 09/0812016

Note: Il Controllo di verifica non è stato completato a causa dell'eccessivo contenuto di cloro libero nel campione.

Data ricevimento: 09/08/20 I 6

Data fine analisi: 26/08/2016

Parametro Valore +
incertezza

Unità di
misura Metodo Valore limite

D. Les.3ll2001
Colore Accettabile Accettabile
Odore Accettabile Accettabile
Torbidità Accettabile Accettabile
Ammonio (come NHa*) < 0,10 mg/l APAT CNR IRSA 3030 - Man 29 2003 0,50
Clorito <50 ttgl EPA300B-1999 700
Cloruro 30 mg/l APAT CNR IRSA 4020 - Man 29 2003 250
conduttività (a 20 "c) t78 pS/cm ISS.BDA.022.rev.00 - Rapp. Istisan 07131 2500
Disinfettante residuo (cloro libero)(r) >10 mgl ISS.BDA.033.rev00 - Rapp. Istisan 07131

DurezzaQ) I OF APAT CNR IRSA 2040 A - Man 29 2003
Calcio (r)

4,3 mg/l APAT CNR IRSA 3030 - Man 29 20Q3

Magnesio (
1,0 mg/l APAT CNR IRSA 3030 - Man 29 2003

Fluoruro 0, l3 mg/l APAT CNR IRSA 4020 - Man 29 2003 1,50

Nitrato (come NO3- ) <l mC/l APAT CNR IRSA 4020 - Man 29 2003 50
Nitrito (come NO2- ) < 0,05 mgl APAT CNR IRSA 4050 - Mal;r 29 2003 0,50
Ossidabilità 0,7 mgl ISS.BEB.027.Rev.00 - Rapp. Istisan 0713 | 5,0
Residuo secco a 139 o6{+)

109 mgl ISS.BFA.032.Rev.00 - Rapp. Istisan 0713 |

Sodio JJ mgl APAT CNR IRSA 3030 -.U4en 29 2W3 200
Solfato 5 mg/l APAT CNR IRSA 4021- M an 29 2003 250
Nota (l): valore consigliato: 0,2 mg/l (se Nota (2) valori consigliati: 10-50'F;

ma i loro valori servono per calcolare laDurezza;
?'Nota (3): Calcio e Magnesio non sono normati singolarmente,

Nota (4): valore massimo consigliato: 1500 mg/I.

Via Troncovito. snc - 891
Mod. 1-P05.10.0.1/RC - Rev.00 det 15t11t2114

di Reggio -Tef./Fax 0965 372618 - P. IVA 02352560797
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Regione Calabna

ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

IPARTIMENTO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA
SETTORE TECNICO

SERVIZO LABORATORIO CHIMICO

RAPPORTO DI PROVA N' 16RC5244CIOTData:26/0812016 Pagina2 di2

Parametro Valore +
incertezza

Unità di
misura Metodo Valore limite

D. Les. 3l/2001

Alluminio
METALLI

66 --l--pgl EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 200
Antimonio < 0,5 pgl EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 5,0
Arsenico <l trgl EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 l0
Boro 0,01 mdl EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 1,0
Cadmio < 0,5 Itgl EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 5,0
Cromo <l pgl EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 50
Ferro )) pgl EPA 200.8 Rev. 5.4 994 200
Mansanese 2 tLgl EPA 200.8 Rev. 5.4 994 50
Mercurio 0,5 pgl EPA 200.8 Rev. 5.4 994 1,0
Nichel <l ttgl EPA 200.8 Rev. 5.4 994 20
Piombo <l Itg/l EPA 200.8 Rev. 5.4 994 t0
Rame < 0,01 mgl EPA 200.8 Rev. 5.4 994 1,0
Selenio <l pgl EPA 200.8 Rev. 5.4 994 l0
Vanadio <l pgl EPA 200.8 Rev. 5.4 994 50
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Resionsabile del Servizio

Note:Ilpresenterapportoriguardaesclusivamenteilcampionepewenutoaltubo.uto
autonuione scritta da prte di questo laboratorio.
I valori di incerteu estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabiliuà p =95olo e un fattore di copertua k =2

I :::*::'g:îi:,::j?^':l::-1?l,llversamrnte chiesro dal cliente, sono.smaltiti dopo I emissioie d"r nappo.to ai p,ouu
I contrrcampioni di campioni regolamentili sono consemti per 60 gg. dau'emissione àa n"pp"n" iin";:ffi;;ìÉfii6 accordi con il cliente.I 
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di ca*pioni non.egolumentu.i sono cons"-ati p"ii *no aatt'"tnisslone aéfnuppo.to di noru, ratto i liifn'iui"ii.,ono pr"."rr,oni o normative specifiche.
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