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SERVIZIO CONTROLLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO 

 

Esaminato il rapporto di prova analitico      
 
Comune Data prelievo 
 
Punto prelievo  
 
Esame chimico – fisico                di routine               di verifica  
 
Esame microbiologico                di routine                di verifica    
 
  
Il campione dell’acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del                           
D. Lgs 31/2001 e s. m., risulta: 
 

 
CONFORME 

 

 
Data: 03/05/2017 
 
 
 

Il Dirigente Medico 
dott. Giuseppe Carnovale 
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LABORATORIO BIO-NATURALISTICO
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Campione di:
Numero di registro:
Cliente:
Prelevato da:
Verbale di prelievo n.:
Comune:
Punto di prelievo:
Data prelievo
Data inizio analisi:
Note:

AS-,P-Y-_iu-o_Y_qlptf il
P.qgt igp--e-.9,...............
t a{ I 7 S.e-l -o_i-{-Q ?-|2017
Fp-hri-"iq
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07.03.2017 Data accettazione: 07.03.2017

Parametro
Valore a

Incertezza
Unità di misura Metodo

Valore Limite
D.Lgs.31/2001

Coliformi a37"C 0 MPN/l00mL ISO 9308-2:2012 0
Escherichia coli 0 MPN/l00mL ISO 9308-2:2012 0
Enterococchi intestinali 0 UFC/l00mL UNI EN ISO 7899-2003 0
Conteggio colonie a 22"C 0 UFC/mL UNI EN ISO 6222:2001 Senza variazioni anomale

IL RES

Note:

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto, neanche parzialmente, né usato per

scopi pubblicitari se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.

I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilita P=957o e un fattore di copertura k=2.

I campioni sottoposti a prov4 se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo I'emissione del Rapporto di prova.

I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente.

I controcampioni di campioni non regolamentari sono conservati per I anno dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo i casi in cui esistono

prescrizioni o normative specifiche.

Zona lndustriale Localita Aeroporto - 89900 - Vibo Valentia - tel. 0963/567367 - fax 0963/567552
P. IVA 02352560797 www.arpacal.it
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Campione di: Acqua destinata al consumo umano

Data prelievo : 07 /03 120 17

Data inizio analisi: 07103/2017

Note: Analizzatori: M. Massara M. Messina C. Verduci

Numero di Registro: l5S0/Rry17 ( Accettazione VV 12l)
cliente: ARPACaI - Dipartimento provinciate di w - ufficio Acceftazione campioni
Prelevato da: ASP vibo valentia- Dipartimento di Prevenzione - u.o. servizio tgiene degli Alimenti e dela Nutrizione
Verbale di prelievo: n.lgllT del07/03/2017

Comune: Fabrizia (VV)

Punto di prelievo: Uscita Serbatoio Capoluogo

Data ricevime nîo : 07 t 03 f20 n

Data fine analisi: l9tMl20l7
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Parametro Valore *
incerte?Ja

Unita di
misura Metodo Valore limite

D. Lgs.3t l2001

AccetAbile

Accettabile

Accettabile

0,50

700

Colore Accettabile
(Jdore

Accenabile
Torbidita Accettabile
Arnmonio (come NH,*l < 0,10 mg^

<50 trdl EPA300B- 1999
Cloruro 8 mgt APAT CNR IRSA 4020 - Man 29 200i 250Concentrazione ioni idrogeno ó,5 Unirà pH APAT CNR ÍRSA '116ÍI 6,5 +9,5

+
:

1,50

50

0,50- 
200

Conduttivita (a 20 oC)
69 pS/cm

DUtezTa 2 "F APATI-NP TPS
Calcio (') 6,3 mgt

1,4 mg/I

0, t3 mg/l

mg/l
< 0,05 mg/l ArA t UNR IRSA 4050 - Man 29 2fi)1

9 mg/l
Solfato

ArA I cNR IRSA 3030 - Man 29 20O3
) mg^ IPAT CNR IRSA 4020 - Man 29 2003 250

fD ruri Policicl

"e/' 
_lBenzo(a)pirene f

Arollra[rc],

EPA 35 l0C:2007 : $27oDemrz
< 0,005

0,010

0,10

=

< 0,05 wr v)mma Oel valon dei 4 comoosti che
< 0,01 t,,gl

ttenzo(k)tluorantene(', < 0,01 tlgl EPA 35 I 0C:200 j : 827 OD :?N:I _Benzo(eh i)perilene(') < 0,01 tLgl E rA r) ruc;:zu)7; E2fif;ftE|- i;:a
rustru( I,z,J-c(Irplrene.- < 0,01 pgl EPA 35I0C:2Q9-Qr&21OO,ZaO7';rl

Nota (l): valori consigliati: l0-$ "F. ,:
Nota (2): calcio e Magnesio non sono normati singotarmentc, ma i loro varori servono percalcolare ta Dttwa-Noa (3): i valori dei parametri contrassegnati conÍapice (3) non sono normati singolarmente ma solo comc sommd.
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Parametro

l-

I Valore +
I incertsrra

MT,IALLI

Unità di
misura I Merodo

FPa rnn

Valore limite
D. Lgs.3t l2001-

Antimonio

Arsenico

Boro

Cadmio

Cromo
-
Fern

24 trgl
< 0,5 ,tc/l EPA 200.8 Rcv. 5.4 lgei

EPAr00iR." 5r rrr4
EPA r00S R""J4 !rr4

Fp;rv!;;:---.:

200

< l pgl 5,0
< 0,01 mgl l 0

<Os
trgll

t ,0

< l 5,0

Manganese -

F
5 l ttgl

tt+

EPA 'fYI I
50

2 tlgl EPA 200.E Rev. 5.41d
EPA r00s R*.s.-ilú

ffi
EPA r0of R""J,4 trr4
EPAroo.tni.s.+ù
F;;;;r::---

200

Nichel

Piombo

Rame

Selenio

Vanadin

< 0,1 pgl 50

< l pgl t,0
< l

_El
20

< 0,01 mg/l l 0

< l t,0
< l

ttdl I
t0

AN'I
--- <0,05 I

IIPARASS

tlgl

iIT
140 (4)

--
I nl]rPdrattstuft_ totale

Aldrin -
-
Alfa-BHC

=__--
Bera-BHC -
-
Dela-BHC -

ll
< 0,03 ,Lgl

0,50

< 0,03 pgl ffi
EPA li tm.rrvrr. oraniìlll

0,030

< 0,03 tLgl
o,l0

< 0,03 pgl

ffi

ffiw

0,r0

14,4'-DDE
l---

14,4'-DDT
f-

Dieldrin

Endosulfan I--
Endosulfan tI_
Endosulfan solfato-
Endrin
;^r;-:;:'l -

< 0,03 Fgl 0,10

< 0,03 Itcil
0, t0

< 0,03 0,10

< 0,03 rtoll 0,10

< 0,03 pgl 0,030

< 0,03 ,tgl
0, l0

< 0,03 ttgl
0,r0

< 0,03 u,gl 0,10

-Eptactoro
-Epractoro epossido
-
|  - t n d t n ^  l ^ À - - ^  n r r ^ \

< 0,03 ttùl ffi
0, t0

< 0,03 wl 0,10

< 0,03 ttgl
0,030
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