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SERVIZIO CONTROLLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO 

 

Esaminato il rapporto di prova analitico      
 
Comune Data prelievo 
 
Punto prelievo  
 
Esame chimico – fisico                di routine               di verifica  
 
Esame microbiologico                di routine                di verifica    
 
  
Il campione dell’acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del                      
D. Lgs 31/2001 e s. m., risulta: 
 

 
CONFORME   

 

 
Data: 18/07/2017 
 
 
 

Il Dirigente Medico 
dott. Giuseppe Carnovale 
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Regione Calabna

ARPACAL
Agerwia Regionale per la protezione dell'Ambiente della calabria

i L

DTPARTIMENTO PROVTNCIALE DI VIBO VALENTTA
SETTORE TECNICO

LABORATORIO BIO-NATURALISTICO

RAPPORTO DI PROVAN' 17VVO337B/OI

REGIONE

CALABRIA

Campione di:
Numero di registro:
Cliente:
Prelevato da:
Verbale di prelievo n.:
Comune:
Punto di prelievo:
Data prelievo
Data nizio analisi:
Note:

Data accettazione:

Parametro Valore +
Inceftezza Unità di misura Metodo Valore Limite

D.Les.3I/2001
Coliformi a37"C 0 MPNi l00mL ISO 9308-2:2012 0
Escherichia coli 0 MPN/l00mL ISO 9308-2:2012 0
Enterococchi intestinali 0 UFC/l00mL UNI EN ISO 7899-2003 0
Conteggio colonie a 22"C 0 UFC/mL UNI EN ISO 6222:2001 Senza variazioni anomale

{fr-
W9

Note:

Il presenÎe rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto, neanche parzialmente, né usato per
scopi pubblicitari se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.

I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilítrà p=95o/o e un fattore di copertura k=2.
I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo I'emissione del Rapporto di prova.

I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di prova, salvo differenti accordi con il Cliente.
I controcampioni di campioni non regolamentari sono conservati per I anno dall'emissione del Rapporto di prova, salvo i casi in cui esistono
prescrizioni o normative specifiche.

Zona Induslriale Localita Aeroporto - 89900 - vibo vatentia - tel. 0g63/567367 - fax 0963/567552
P. IVA 02352560797 www.arpacal.it
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Campione di:
Numero di registro:
Cliente:
Prelevato da:
Verbale di prelievo n.:
Comune:
Punto di prelievo:
Data prelievo
Data inizio analisi:

Note:

{gqua destinata al co

70/0s/20L7
t0/0s/2017

* Determinazione eseguita sul campo (v. verbale n. 6ga/17 del ReB. Int. ASPW)

I

Parametro Valore +

Incertezza Unità di misura Metodo Valore Limite
D.Lgs. 3112001 e smilonc. ioni idrogeno 7,7 Unità pH

Conducibilità
2UO1) > 6,5 e <9,5

374 gS/cm 20"C Conduttimetrico apar ?nan

lolore <10 Hazen
u)/cm zu-c

Visivo APAT 2020A Accettabile per i consumatori e
senza variazioni anomale

Torbidità 0,1 NTU Turbidimetrico ApAT 2110 Accettabile per i consri.tori e-
senza variazioni anómàlp\mmonio (NHo') <0,1 m8/L Cromatografi co ApAT 3Oìo 0,5 mg,/t<o,02 m8/L Spettrofotometrico ApAT 4OSO O,s mgllCloro residuo libero 0,1 mclL

Valore consigfiato 0,2 mg /L0,23 m8/L Cromatografico ApAT 4O2o 1,5 mg/l-Cloriti (ClO.-) <50 pclL lss. cBB.037.REVOO 7úps,/L
18 me/L Cromatografico APAT 4O2o 25OmglL\|itrati (N03-) T4 mg/t

50 mglL;olfati lso-21 56 nr'E/L Cromatografi co APAT 4O2o 25O mg/LSodio (Na') 28 mc/L
2OOmglL

3 mg/L Cromatografi co APAT 3O3o
Magnesio (Mg'z*) 72 mglL CromatoArafico APAT ?O1o
3alcio (Ca2-) 43 m8/L
)ssidabilità <0,5 mglLo2 îtrimetrico tSS. BEB.O27.REVOO 5 mglL 02)uÍezza 16 . F

ll Referen

(Dott. Fror

9f(

Consigliata t5 - 50

ffi o"nl,'"ffio,,,"t|--
I
l./
lA.!

ffo panialmemq né ueîo p€r 5@pi pubblicitad, se non pl

I fatore di @pedùra &=2
:o di p@a.

)differènîi a@rdi cq il Cliente.

I

i,':ì.'iiJ::1:::J**no 
rgr'ùraa r$ausivamente ir campione petuen*o r r"uoilno

I varori.di inced€aa esesa contenuti ner pres€nte d*Umento qo rerativi ad un riveto di prcbabfita p=95% e ul| €frpionisdopGtia prova, s€ nd diveEemente chieto delclieftq sno smahitilopo t,emissioe del AappolI controèmpiqi diempioni regolamentari smo.o**"ti p", eog;. d;ul.or*."io *"oo.ao dt p@e. selv

rvia a(orizza2ione scrifa da pade di

Zona lndustriale -Località Aeroporto - 89900 Vibo Valentia - Tel. e Fax 0963 s67367;e-mair: chimico.w@arpacal.it



Regione CalabÀa

ARPACAL
Agenzia Regionale per la protezione deil'Ambiente della carabria

Data:26//05/2017

DIPARTIMENTO PROVINCIALE OT NNCCIO CALABRIA
SETTORE TECNICO

SERVIZIO LABORATORIO CHTMICO

RAPPORTO DI PROVA N' 17RC32I2C/U Pagina  1  d i2

Campione di: Acqua destinata al consumo umano

Numero di Registro: 3212/PtC/17 (N. Acc. DAp VV: 337)

Cliente: ARPACaI - Dipartimento Provinciale di VV - Ufficio Accettazione Campioni
Prelevato da: ASP Vibo Valentia - Dipartimento di Prevenzione - U.o. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - SIAN
Verbale di prelievo: n. 68a\17 del 10/05/2017

Comune: Drapia (VV)

Punto di prelievo: Uscita Serbatoio Caria

Data prelievo : 10/05 /2017

Data inizio analisi: ll/05/2017

Note: Analizzatori; Y. Visalli, M. Messina, C. Verduci.

Data ricevimento: I l/05/2017

Data fine analisi: 23/0512017

Parametro Valore f
incertezz.a

Unita di
misura Metodo Valore limite

D. Lgs. 3I l200l
METALLI

Alluminio
J ttgl EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 200

Antimonio < 0,5 Ltgl EPA 200.8 Rev. 5.4 994 5,0
Arsenico < l pgl EPA 200.8 Rev. 5.4 994 10
Boro 0,02 mC/l EPA 200.8 Rev. 5.4 994 t ,0
Cadmio < 0,5 pgl EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 5,0
Cromo < l pgl EPA 200.8 Rev. 5.4 994 50
Ferro 9 pgl EPA 200.8 Rev. 5.4 994 200
Manganese 2 pgl EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 50
Mercurio o ) pell EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 1,0
Nichel < l pgl EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 20
Piombo < l ttgl EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 l0
Rame < 0,01 mgl EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 1,0
Selenio < l ttgl EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 l 0
Vanadio 2 trgl EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 140 

( r )

IPA (ldrocarburi Policiclici Aromatici)
Benzo(a)pirene < 0,005 ItC/l EPA 35 I 0C:2007 : 827 0D:2007 0,010
Idrocarburi policiclici aromatici < 0,05 pgl Somma dei valori dei 4 composti che seguono 0,10

B enzo(b)fl uorantene(2) < 0,01 pgl EPA 35 I 0C:2007 : 827 0D :2007
B enzo(k)fl uorantene(2) < 0,01 ttgl EPA 35 I 0C:2007 : 8279D2007
Benzo(ghi)perilene(2) < 0,01 pgl E PA 3 5 I 0C : 2002*r8j7O ri :i'db "Indeno( 1,2,3-cd)p irene(2) < 0,01 pgl EPA 35f 0C{007:8270D:Zgj 'ìJ; ----'----. ,/

Nota (2): i valori dei parametri contrassegnati con I'apice (2) non sono normati singolarmente ma solo .on1" ,oil,
iil l

i *r,
i t "

$

J.SÀ".

rti , - i
-tÀÌ1"

Via Troncovito, snc - 89135 Gallico
Mod. 1 -P05.1 0.0. 1/RC - Rev.00 del 1 St1 1 t2O1 4

www.arpacal.ituperiore di Reggio -Tel./Fax 0965 372618 - P.



Regione Calabna

ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

DTP IALE DI REGGIO CALABRIA
SETTORE TECNICO

SERVIZIO LABORATORIO CHIMICO

RAPPORTO DI PROVA N' I7RC32I2CIOI Pagina2 di2
Data:2610512017

Metodo
Valore limite

D. Lgs. 3ll200lParametro
___-_L

Vatore + |
incertezza I

unità di
misura

ANT PARASSITARI
lei 16 composti che I 0,50

^ t inorocc i ta r i -  f r r fa le < 0,05 pcll somma oel vatort

< 0,03 pcll EPA 35 l0C:2007: 8270D:2007 0,030
Aldrin
Alfa-BHC < 0,03 vgl EPA 35 I 0C:2007 ; 827 0D:2007 0, t0

Beta-BHC < 0,03 vgl EPA 35 l0C:20 07 : 827 0D'-2007 0,10

< 0,03 ttdl EPA 35 l0C:2007:' 8270D:2007 0 ,10
Delta-BHC

4.4'-DDD < 0,03 pefl EPA 35 I 0C:2007 ; 82'7 0D :2007 0, l0

< 0,03 pdl EPA 35 l0C:20 07 ; 827 0D.2007 0, l0
4,4'-DDE
4,4'-DDT < 0,03 pcll EPA 35 0C:2007; 8270D:2007 0,10

< 0,03 pgl EPA 35 l0C:20 07 : 827 0D.,2007 0.030
A

< 0,03 pgr E PA 35 l0C:20 07 : 827 0D :2007 0, l0

0 ,10Endosulran I

Endosulfan [I
< 0,03 ltgl EPA 35IOU:ZUv t;  óz tvu:Lw

< 0,03 pgl EPA 35 lOC :20 07 ; 827 0D:2007 0,10
Endosulfan solfato

Endrin < 0,03 pell EPA 35 0C:2007; 8270D:2007 0,10

Endrin aldeide < 0,03 pgr
pgr

EPA 35 t0C:20 07 ; 827 0D :2007 0,  l0

EPA 35 l0C:20 07 ; 827 0D..2007 0,030
Eptacloro < 0,03

pgl EPA 35 1 0C:20 07 ; 827 0D'-2007 0.030
Eptacloro epossido < 0,03

< 0,03 I Pen I Bpa:stoc,zooz; tzzoo,zooz 0, l0
Lindano (gamma-BHC)

Benzene

VOC (Cot

f  .0 .5
nposti Orgat

f -ttt
r i c i  Vo la t t l t )

APAT IRSA 5 40 - Man 29 2003 1,0

I,2-dicloroetano
< 0.5 t g l APAT IRSA 5 50 - Man 29 2003 3,0

ttgl Somma dei valori de 2 composti che seguono l 0
Tetracloroetilene Tricloroetilene

ilr*til"n"(') pell APAT IRSA 5 50 - Man 29 2003

i l ;^ l^^oti  1"."(3) pgr APAT IRSA 5 50 - Man 29 2003

pcll Somma dei valori dei 4 composti che seguono 30
Trialometani - totale

p.*-.r.| i"l^".r-atano(4) pgl APAT IRSA 5150 - Man 29 2003

pdl APAT IRSA 5150 - Man 29 2003
Bromoformio(o)-Cloroformio(a) pgl APAT IRSA 5150 - Man 29 2003

6-ib-.*lotometano(a)
pell APAT IRSA 5150 - Man 29 2003

come sommano normati singolarmente ma solo rispettiva

.-, 'nÈ.-" ,-

mente, né usat\er scopi pubbhcitan, se non pr€ua

autorizazione scritta da parte di questo laboratorio'

I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un liielh di nrobabilita P =9)"É e un fattore di copertura k =2

I campiom sottopostr a prova, ," non ait"'r.u*.nte chiesto dal cliente' sono smaltiti dopg l'€Piflioqe adRdòporto di prova'

I controcampioni di 
""'oploo, 

."goì"."nîari sono consewati p". oo ei. a"1'"."sione à.t É-ùrtjrto di 
'ftova' 

salvo differenti accordi con il Cliente'

I controcampioni di campioni non regot"t"nta'l tono 
"*t"*"t' 

p"'"î il

di Reqqio Calabria -Tel./Fax 0965 372618 - P'
Via Troncovito, snc - 35 Gallico

Mod. 1 -P05.1 0-0.1/RC - Rev-00 del 151 1 1 1201 4



Regione Calabria

ARPACAL

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI COSENZA

sERVrzrSffBom#t3*r,"o

Data: t0/07/ZAfi Pagina 1 di I

Campione di: acqua potabile
t79s (337 Vv)Numero di registro:

Cliente/Indirizzo:
Prelevato da:
Presso:
Comune:
Data prelievo:
Data inizio analisi:
Note:

Uscita Serbatoio Caria
Drapia
tuasnÙn
l7las/2017

Asp Vibo Valenriai::.fii:T:,provínciare 
di vibo varentia, roc. Aereoporro - Zona rndushiare _ 89900 vibo varentia

Punto di prelievo: fbntana serbatoio
Verbale di prelievo n.:6ga/17 del t0/0SD0l7

Data riceviment o: | 7 /05 /20 17
Data fine analisi: lgnsnTn

Vafore *Incertezza

M.U.2251:200t

),lf;LlIi,Tl,f,T
iJ*:::if.:,festesa(in|ervallodifiduciapcr|cnnalisimicrobio1ogiche)contenutinc|presenledocunran
t cairrpioni Sorfoposli a prova' se non diversarnenlc clricsto dar clíente, sono.smartirí dopo l'cmíssionc def Rapporto di prova.
l:illffiIil]Ílilliiillill',i::::::::'.:::-:.:::'::::':::::11" i"il,'ù*noo,prova,sa,vodinbren,Íaccordiconi,c,ienrecontrocrntpioni di carypioní non rcgoramenrari sono con,e*ari p",";;;;r'"",iJilJffir"* ;?;i::,1fl;:1f:1'"::,lifliill,,","", o nom,,ariverccilìchc.

Víale Trieste, n.3l - 87100 - gs56n2;=;i;;tEiG;;
P. fVA 02352560797 www.arpacat.ít

Mod-1 -P05.10.0.1/CS:Rev.3 det 27 t06t2016

0984 794602


