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SERVIZIO CONTROLLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO 

 

Esaminato il rapporto di prova analitico      
 
Comune Data prelievo 
 
Punto prelievo  
 
Esame chimico – fisico                di routine               di verifica  
 
Esame microbiologico                di routine                di verifica    
 
  
Il campione dell’acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del                                
D. Lgs 31/2001 e s. m., risulta: 
 

 
NON CONFORME 

 

(PRESENZA DI FERRO SUPERIORE AI LIMITI CONSENTITI) 
 
    
 
 
Data: 01.06.2016 
 

Il Dirigente Medico 
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FILADELFIA 05.05.2016 

MONTESORO: ENTRATA SERBATOIO 
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Campione di:
Numero di registro:
Cliente:
Prelevato da:
Verbale di prelievo n.:
Comune:
Punto idi prelievo:
Data prelievo
Data inizio analisi:
Note:

Filadelfia
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Data accettazione:
Data f,rne analisi:
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Parametro
Valore *

Incertezza
Unità di misura Metodo

Valore Limite
D.Lgs.31/2001

Coliformi a37"C 0 MPN/100mL ISO 9308-2:2012 0

Escherichiq coli 0 MPN/100mL ISO 9308-2:2012 0

Note:

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto, neanche parzialmente, né usato per

scopi pubblicitari se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.

I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=950lo e un fattore di coperhrra k=2.

I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo I'emissione del Rappofo di prova.

I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente.

I controcampioni di campioni non regolamentari sono conservati per I anno dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo i casi in cui esistono

prescrizioni o normative specifiche.

Zona Industriale Località Aerooorto - 89900 - Vibo Valentia - tel. 0963/567367 - fax 0963/567552
P. IVA 02352560797 www.arpacal.it

PG5.10.0_W01-Blo_Mod.1_1HPOT



Regione Calabna

Data: 17/05/2016

ARPACAT
Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente della calabria

DIPARTIMENTOPROVIM CALABRIA
SETTORE TECNICO

SERVIZO LABORATORIO CHIMICO
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Campione di: Acqua destinata al consumo umano
Numero di Registro: 2807/RC/16 (N. Acc. DAp VV:344)
cliente: ARPACaI - Dipartimento provinciare di vv - ufficio Accettazione campioni
Prelevato da: ASp VV - Dipartimento Di prevenzione _ SIAN
Verbale di prelievo: n. 130/16 del05/0512016

Comune: Filadelfia (VV)

Punto di prelievo: Entrata Serbatoio Montesoro

Data prelievo : 05 /05 /201 6

Data inizio analisi: 06/05/2016

Note: Controllo di routine * Ferro. Analizzatori: y.

Data ricevim ento: 06 / 0 5 /20 1 6

Data fine analisi: 09/05/2016

Visalli, M. Messina

Parametro Valore *
incerfezz.a

Unità di
misura Metodo Valore limite

D. Les. 3l/2001Colore Accettabile
Accettabile

Accettabile
AccettabileI orbldrtà Accettabile
AccettabileAmmonio (come NHa*) < 0,10 mg/l APA I CNR IRSA 3030 - Man 2e ?oot 0,50

< 5 0 pe/l E P A 3 0 0 B - t 9 9 S 700
l l mg/l Al 'A l  L NR IRSA 4020 - Man 29 2o0? 250
8 l pS/cm lb5.uDA.022.rev.00 - Raoo, Isr isan O7l?r 2500Durezza
J OF

Calcio 
(3)

6,3 mgl
Masnes io (3) 2,4 mg/l APA I CNR IRSA 3030 - Man 29 ?oo?
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