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SERVIZIO CONTROLLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO 

 

Esaminato il rapporto di prova analitico      
 
Comune Data prelievo 
 
Punto prelievo  
 
Esame chimico – fisico                di routine               di verifica  
 
Esame microbiologico                di routine                di verifica    
 
  
Il campione dell’acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del                                
D. Lgs 31/2001 e s. m., risulta: 
 

 
CONFORME 

 

 
Data: 22/05/2017 
 
 
 

Il Dirigente Medico 
dott. Giuseppe Carnovale 
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Regione Calabrira

ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

DIPARTTMENTO PROVINCTALE DI VIBO VALENTIA
SETTORE TECNICO

LABORATORIO B IO-NATURALISTICO

RAPPORTO DI PROVAN' 17WO2O4BIOI

REGIONE
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CALABRIA

Data:78/04/2OL7
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Campione di:
Numero di registro:
Cliente:
Prelevato da:
Verbale di prelievo n.:
Comune:
Punto di prelievo:
Data prelievo
Data inizio analisi:
Note:

ASP Vibo Valentia
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Parametro Valore +
lncertezza Unità di misura Metodo Valore Limite

D.Lgs.3l12001
Coliformi a37"C 0 MPN/l00mL ISO 9308-2:2012 0
Escherichia coli 0 MPN/l00mL ISO 9308-2:2012 0
Enterococchi intestinali 0 UFC/l00mL UNI EN ISO 7899-2003 0
Conteggio colonie a 22" C 20 UFC/mL UNI EN ISO 6222:2001 Senza variazioni anomale

ffi
t#

Note:

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto, neanche parzialmente, ne usato per
scopi pubblicitari se non previa attorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.

I valori di incertezz, estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilita H5%o e un fattore di copertura k=2.

I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo I'emissione del Rapporto di prova.

I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente.
I controcampioni di campioni non regolamentari sono conservati per I anno dall'emissione del Rapporto di prov4 salvo i casi in cui esistono
prescrizioni o normative specifiche.

Zona Industriale Località Aeroporto - 89900 - Vibo Valentia - tel. 0963/567367 - fax 0963/567552
P. IVA 02352560797 www.arpacat.it
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Campione di:

Numero di registro:

Cliente:

Prelevato da:

Verbale di prelievo n.:
Comune:

Punto di prelievo:

Data prelievo

Data inizio analisi:

Note:

Acqua destinata .l .ont,

ASPW

s0/L7
FILADELFIA

I

Parametro
Valore I

Incertezza Unità di misura Metodo Valore Limite
D.Lgs. 31/2001 e smi

:onc. ioni idrogeno 6,7 Unità pH Potenziometrico ApAT 2060 > 6,5 e s9,5
Sonducibi l i tà 84 gS/cm 20'C Conduttimetrico APAT 2O3O 2500 US/cm 20"C
lolore <10 Hazen Visivo APAT 20204 Accettabile per i consumatori e

senza varìazioni anomale
Iorbidità 0,1 NTU Turbidimetrico APAT 2110 Accettabile per i consumatori e

senza variazioni anomalcAmmonio (NHo*) <0,1 m8/L Cromatografi co APAT 3O3O Os mg/L
\itriti (NOr') <0,02 m8lt Spettrofotometrico APAT 4050 0,s myt
l loro residuo libero + 0,1 m8/L

Vafore consigliato O,2 mg /L:luoruri (F-) 0,13 m8/L Cromatografico ApAT 4O2O 1,5 mg/L
Sloriti (ClOr-) <50 FElL rss. cBB.O37.REV00 7@palL
3loruri (Cl-) 13 mc/L Cromatografico APAT rl()20 2somg/t
\litrati (NO.-) L m8/L Cromatografi co APAT 4O2O 50 mg,/L
Solfati (SO42-) 4 m8/L Cromatografico ApAT 4020 250 mg,/t
sodio (Na*) a mc/t Cromatografico APAT 3O3O 2Oomg/L)otassio (K*) L m8/L Cromatografico APAT 3O3O
Vlagnesio (Mg2*) 5 m8/t Cromatografi co APAT 3O3O
ìalcio (Ca2*) 1.4 mc/L Cromatografico ApAT 3O3O
Cssidabilità 0,s mg/L 02 Titrimetrico lSS.BEB.O2T.RFVrn 5 mg/L O,

Consigliata 15 - SO
Durezza 6 "F
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I valqi di incefrez'a estesa contenuti nel pfesente dcumento soo relativi ad un livello di pfobebitità p=95% e un faft@ di copenure k=2lempioni sdopdia p@a, se nú dive-amente chiero darcrieme, sono smahitidopo remksio" aet n"ppono Ji po". 

'
| @ntrcc'mpioni di €mpioni E8olaficntad sono consruetiper 60 gg. dall'emissione del Rappono di prda, slvodiffcrcnti acqdi cù ildiente-

Zona f ndustriale -Località Aeroporto - s9900 vibo valentia - Tel. e Fax 0g63 567367;e-mail: chimico.w@arpacal.it
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Regione Calabna

ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

IPARTTMENTO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA
SETTORE TECNICO

SERVIZIO LABORATORIO CHIMICO

RAPPORTO DI PROVA N' I7RC2355C/OIData:08/05/2017 Pag ina  1  d i2

Campione di: Acqua destinata al consumo umano

Numero di Registro: 2355lRC/17 (N. Acc. DAP VV:204)

Cliente: ARPACaI - Dipartimento Provinciale di VV - Ufficio Accettazione Campioni

Prelevato da: ASP Vibo Valentia - Dipartimento di Prevenzione - U.O. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

Verbale di prelievo: n. 50117 del 12/04/2017

Comune: Filadelfia (VV)

Punto di prelievo: Uscita Serbatoio Comunale SORICaI

Data prelievo:. 12/04/2017

Data inizio analisi: 1310412017

Note: Analizzatori: V. Visalli. M. Messina. C. Verduci

Data ricevim ento: | 3 / 04 120 17

Data fine analisi: 05105/2017

Parametro Valore +
incertezza

unita di
misura Metodo Valore limite

D. Les. 3ll200l

METALLI

Alluminio l 3 pgl EPA 200.8 Rev. 5.4 994 200
Antimonio < 0,5 pgl EPA 200.8 Rev. 5.4 994 5,0
Arsenico < l pgl EPA 200.8 Rev. 5.4 994 10
Boro 0,01 mg/l EPA 200.8 Rev. 5.4 994 t ,0
Cadmio < o 5 pgl EPA 200.8 Rev. 5.4 994 5,0
Cromo < l pgl EPA 200.8 Rev. 5.4 994 50
Ferro 53 ttCll EPA 200.8 Rev. 5.4 994 200
Manganese 4 pe/l EPA 200.8 Rev. 5.4 994 50
Mercurio <  0 ,1 pdl EPA 200.8 Rev. 5.4 994 1,0
Nichel < l pgl EPA 200.8 Rev. 5.4 994 20
Piombo < l pgl EPA 200.8 Rev. 5.4 994 t 0
Rame < 0,01 mC/l EPA 200.8 Rev. 5.4 994 1,0
Selenio < l pgl EPA 200.8 Rev. 5.4 994 l 0
Vanadio < l pgl EPA 200.8 Rev. 5.4 994 140  ( r )

IPA (Idrocarburi Policic ici Aromatici)

Benzo(a)pirene < 0.005 pcll EPA 35 l0C:2007 : 827 0D;2007 0,010
Idrocarburi policiclici aromatici < 0,05 pgl Somma dei valori dei 4 composti che seguono 0,10

Benzo(b) fl uorantene(2) < 0,0 pell EPA 35 I 0C :2007 : 827 0D:2007
Benzo(k)fl uorantene(2) < 0,0 pgl EPA 3 5 I 0C :2007 : 827 0D :2AA7
Benzo(ghi)peri lene(') < 0,0 pgl EPA 3 5 I 0C : 20 07 ; 82t ùrill(iOj
lndeno( 1,2,3-cd)pirene(') < 0,0 pc/l EPA 3510C:20078270D.20oil7

Nota (l): DM 22 Dicembre 201l.
Nota (2): i valori dei parametri contrassegnati con I'apice (2) non sono normati singolarmente ma solo come somma.
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, snc - 89135 Gallico Superiore di Reggio Calabria -Tel./Fa
Mod. ' l -P05.10.0.1/RC - Rev.00 del' t5 t11t2014

0965 372618 - P. tVA
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Parametro Valore +
incertezz.a

Unità di
misura Metodo Valore Iimite

D. Lgs. 3l l200

Antiparassita.i- totuG'-----..------
AN

l- .0.05-
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[- rr,
TARI

I somma cler valori dei | 6 comoosti che 0.50Aldnn < 0,03 pgl
0.030AITA-IJHC < 0,03 ttgl 0, l0lJeta-tsHC < 0,03 pgl
0. l0Detta-tsHc < 0,03 ttgl 0, t04,4',-DDl) < 0,03 pgl
0, l04,4 ' -DDE < 0,03 pgl
0,  l0

< 0,03 pell EPA J5 | 0C:2007 : 827\D)oo]. 0, l0ureldnn < 0,03 trgl 0,030Endosulfan I < 0,03 pgl
0. 0tndosultan l l < 0,03 pgl
0, 0

< 0,03 ttgl EPA 15 | 0C:2007 : 827 OI-t t oot 0, l0
< 0,03 pell EPA l5 | 0C:2007 : 827 ODt oo't 0, 0
< 0,03 pgl EPA 35 I 0C:2007 : 827 ODt oot 0, l0
< 0,03 pgl EPA J5 l0C:2007 : &270,Dtoo]- 0,030bptactoro epossido < 0,03 pgl EPA 35 I 0C:20O7' *) 7 nl-t. ", î^1 0,030Lindano (gamma-BHC) < 0.03 pgl EPA 35 | 0C:20 07 ; 827 0D :2007 0,  l0
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I valori di incertez esteia contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabili&à p :g57o e un fattore di copertm k -2
I :iÎryy_*1",:ti 

a prova, se non diversament" ct iesto al c-ti"r,te, sono smaltiti dopo l,emissione det Ranmrn rti n"n.,oI contiocmpionì d, "";oil;';i;,,":,{#*ffi;'H:,fi.:.'1",i'i;"11fi lill,.llj:ilifffiff:i$m:Uì1,:iìil::lti accordi con i, c,iente'"t"nt""toto"t ot""*i"o"' 
"* 

t"tot"t""otì toto -n."Jli, o"{í -r" dìtt".ì..ar"#ii"Jol'no o, *r...urro i 
"u.i 

in 
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pr".".rioni o normative specifiche

Via Troncovito, snc - 8gt g5 Superiore di neggtoeàtabit-TeuF
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