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SERVIZIO CONTROLLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO 

 

Esaminato il rapporto di prova analitico      
 
Comune Data prelievo 
 
Punto prelievo  
 
Esame chimico – fisico                di routine               di verifica  
 
Esame microbiologico                di routine                di verifica    
 
  
Il campione dell’acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del                            
D. Lgs 31/2001 e s. m., risulta: 
 

 
CONFORME   

 

 
Data: 12/07/2017 
 
 
 

Il Dirigente Medico 
dott. Giuseppe Carnovale 
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SERVTZIO LABORATORIO BIONATURALISTICO
Data 0gt0st20r7 RAPPORTO DI PROVAN" l7RC2932Bl02 Pagina 1 di 1

Campione di:
Numero di registro:
Cliente:
Prelevato da:
Verbale di prelievo n.:
Comune:
Punto di prelievo:
Data prelievo
Data inizio analisi:
Note:

Acque potabili
2932-2933 tRC/t 7 (03 I l- 0312 NV I r7)
Dipartimento ARPACAL Vibo Valentia
ASPVibo Valentia
62tr7
Filandari (W)
vedi tabella
03.05.2017
04.05.2017

Data ricevimento:
Data flure analisi:

04.05.2017
08.05.2017

Campione N.Reg.Acc. Parametro Valore Unita di
misura Metodo

in (-qnah 2932IRC|17

Batteri Colifomri a 37" 0 MPN/l00mL ISO 9308-2:2014
Escherichia coli 0 MPN/l00mL tSO 9308-2:2014
Enterococchi 0 UFC/l00mL UNI EN ISO 7899-2:2@3
Carica Battericaa22"C 2 UFC/ImL UNI EN ISO 6222:2001

Serbatoio Arzona 2933tRCtr7

Batteri Coliformi a 37" 0 MPN/l00mL ISO 9308-2:2014
Escherichia coli 0 MPN/l00mL ISO 9308-2:2014
Enterococchi 0 UFC/l00mL LJNI EN ISO 7E99-2:2003
Carica Battericaa22"C I UFC/lmL tJNI EN lSO6222:'2{dl_l

NotC:Ilpresenterapportoriguardaesclusivamenteilcampionepervenutoaltaboratorio.Nono,òesscreàpi
se non previa autorizuzione scritta d4 parte di questo laboratorio. I vatori di irc*tte-l. estesa contcnuti net prcsente documento sono relativi ad un livcllo di
probabilità HSo/o e un fanore di copertura k=2. I campioni sottoposti a prova, sc non diversamente chiesto dal Cliente, sono smaltiti dopo I'emissionc dcl
Rapporto di prova. I controcampioni di campiooi regolamentari sono consewati per 60 Sg. dall'emissione del Rapporto di prcra, salvo dif[crcnti accordi con il
Cliente. I controcampioni di campioni non regolanrentari sono cons€rvati per I anno .hll'cmissione det Rappoao di prova" salvo i casi in cui csistono
prescrizioni o normative specifichc.

Ma Troncovilo snc - Loc. Gallico superiore - 89135 Reggio calabria - TeuFax 096s 372619
P. IVA 02352560797 ur*w.aoacal.it
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RAPPORTO DI PROVA N" I7RC2933CIOI

ffi
Data: l2/O5l20l7 Pagina 1 di2

Campione di: Acqua destinata al consumo umano

Numero di Registro: 2933tRcll7 (N. Acc. DAP VV: 312)

Cliente: ARPACaI - Dipartimento Provinciale di VV - Uffrcio Accettazione Campioni

Prelevato da: ASP Vibo Valentia - Dipartimento di Prevenzione - U.O. Servizio tgiene degli Alimenti e della Nutrizione

Verbale di prelievo: n.62lPG - 17 del 03/0512017

Comune: Filandari (W)

Punto di prelievo: Uscita Serbatoio Arzona

Data prelievo : 03 105 /2017

Data inizio analisi: 0410512017
Note: Analizzatori: V. Visalll M. Messina C. Verduci.
La determinazione della Concentrazione ioni idrogeno è stata eseguita al ricevimento del campione.

Data ricevimento: 04 /05 D0 17

Data fine analisi: 1210512017

Parametro Valore +
inaer-te.zzc

Unitàdi
misura

Metodo Valore limite
D. Lss.3ll200l

Colore Accettabile Accenabile

Odore Accettabile Accettabile

Torbidita Accenabile Accettabile

Ammonio (come NHa') < 0,10 mg/l APAT CNR IRSA 3030 - Man 29 2m3 0,s0
Clorito < 5 0 tlgl EPA300 B- 1999 700
Cloruro 33 mg/l APAT CNR IRSA 4020 - Man 29 2(D3 250
Concentrazione ioni idrogeno 7,5 unitàpH APAT CNR IRSA 20ó0 - Man 29 2003 6,5 + 9,5
Conduttività (a 20 "C) 564 pS/cm ISS.BDA022-rev.fi) - Rapp. Istisan 07/3l 2sm/
Durerra (' 28 oF APAT CNR IRSA 2M0 A - Man 29 2003

Calcio (" 97,5 mg/l APAT CNR IRSA 3030 - Man 29 2003

Magnesio (" E,4 mC/l APAT CNR IRSA 3030 - Man 29 2003
Fluoruro 0,36 mgil APAT CNR IRSA 4020 - Man 29 2003 1,50
Nitrato (come NO3- ) t8 mgl APATCNR IRSA4020 - Man 29 2fi)3 50
Nitrito (come NO2- ) < 0,05 mgl APAT CNR IRSA 4050 - Man 29 2001 0,50
Sodio 28 mgA APAT CNR IRSA 3030 - Man 29 2003 200
Solfato J J mgA APAT CNR IRSA 4020 - Man 29 2fi)3 250

IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici)
Benzo(a)pirene < 0,005 ttgl EPA 35 10C: 2007 : 827 0D:'20O7 0,010
Idrocarburi policicl ici aromatici < 0,05 pgr Somma dei valori dei 4 composti che seguono 0,10

Benzo(b)fl uorantene(3) < 0,0t $91 EPA 35 I 0C:2007 : 827 0D :2007

B enzo(k)fl uorantene(r' < 0,01 ILÚI EPA 35 l0C:2007:, 8270D:200i1. ':"

Benzo(gh i)perilene(rl < 0.01 pdl EPA 35 l0C:2007; 8270D":21007

Indeno( 1,2,3-cd)pirene(" < 0,01 ttdl EPA 35 lOC :2007 : 827 0D:2007 --:!---

Nota (l): valori consigliati: 10-50 oF.

Nota (2): Calcio e Magnesio non sono normati singolarmente, ma i loro valori servono per calcolare la Durezza.
Nota (3): i valori dei parametri contrrssegnati con I'apice (3) non sono normati singolarmente ma solo come somma-

, " :

vaa Troncovito, snc - 89135 Gallico Superiore di Reggio Calabria -Tel./Fax 0965 372618 - P. IVA 02352560797 www.apacal.it
Mod. 1-PO5.10.0.1/RC - Rev.00 d 15n 1 lm14
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Parametro Valore *
incertezza

UniÈdi
misura Metodo Valore limite

D. Lsl3l/2001

METALLI

Alluminio J Itgl EPA 200.8 Rev.5.4 994 200
Antimonio < 0,5 pgl EPA 200.E Rev. 5.4 994 5,0
Arsenico < l pgl EPA 200.8 Rev. 5.4 994 l0
Boro 0,04 mgl EPA 200-8 Rev. 5.4 994 1,0
Cadmio < 0,5 ttgl EPA 200.8 Rev. 5.4 994 5,0
Cromo < l $gl EPA 200.E Rev. 5.4 994 50
Ferro l0 ltgl EPA 200.8 Rev. 5.4 994 200
Manganese 2 lgl EPA 200.8 Rcv. 5.4 994 50
Mercurio 0,2 ttgl EPA 200.8 Rev. 5.4 94 1,0
Nichel < l pgl EPA 200.8 Rcv. 5.4 994 20
Piombo < l pgl EPA 200.8 Rev. 5.4 94 t0
Rame < 0,01 mgl EPA 200.8 Rev- 5.4 994 1,0
Selenio t ttgl EPA 200.8 Rev- 5-4 1994 l0
Vanadio 2 pgr EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 140 (*,

ANTTPARASSITARI

Antiparassitari- totale < 0,05 pgl Somma dei valori dei 16 composti che seguono 0,50
Aldrin < 0,03 ttgl E PA 3 5 I 0C:2007 ; 827 OD:2007 0,030
Alfa-BHC < 0,03 pgll EPA 3 5 I 0C:2007 : 827 OD:.20o7 0,10
BCIA-BHC < 0,03 pdl EPA I 5 l0C:2fi)7 : 827 OD:.2ú7 0. l0
Delta-BHC < 0,03 pgl EPA 3 5 l0C:2007 ; 827 0D:,2007 0,10
4.4'-DDD < 0,03 $gl EPA 35 I 0C:2007 ; 827 OD:.2ffi'l 0,r0
4,4'-DDE < 0.03 pgl EPA 3510C:2007E27OD:20o7 0,10
4,4'-DDT < 0,03 ttÚl EPA 15 I 0C:2007 : 827 OD:,2007 0. r0
Dieldrin < 0,03 pgl EPA 35 I 0C:20{)7 : 827 OD:.20o7 0,030
Endosulfan I < 0,03 ttgl EPA 35 I 0C:2001 : 827 OD:.20/J7 0,10
Endosulfan It < 0,03 ttgl EPA 35 I 0C:2007 : 827 QD:.20o7 0,10
Endosulfan solfato < 0,03 pcll EPA 35 t 0C:2007 ; 827 OD:,2007 0,r0
Endrin < 0,03 trgl EPA 15 I 0C:2007 : 827 OD:,2007 0,10
Endrin aldeide < 0,03 ttgl EPA 35 I 0C:2007 : E27 QD-.2N7 0,10
Eptacloro < 0,03 pdl tPA 35 l0C:2007; E21OD:,2ú7 0,030
Eptacloro epossido < 0,03 vgr EPA 3 5 I 0C:2007 ; 827 0D:.20o7 0,030
Lindano Gamma-BHC) < 0.03 tldl EPA 35 I 0C:2007 ; 827 OD:2007 0,10

(4):

Note: Il prescnte mpporto rigwda esclusiwmentc il mpione pcrwnuro al laboRttria. Non pjÈÉ!€re ripriilòttó né usaro per scopi pubblicitari, sc non prcvia
iltoriziore scritta da pafe di qcsto labomrtrio. ^*. 

. ' '

t valori di inccrtea cstee cmtenuti nel prescntc documctrto mno telativi ad url liwllo-di probabilità P =95,'/r e m fanre di copertura k :2

I cmpioni sottoposti a prowa, se rcn dircsmcntc chielo dal clicnte, sono smltfti dopo I'missionc @(ftàpporto di prova-
I contrmpioni di campioni regolamentari som consarati per 60 gg. dall'cmisitinè dcl gapor&.diÉore sals diffmti accordi cor il Cliente.

non regolanmtai mo owti per I mo dall'emissione di Prova. salvo i mi in cui esi

Mod. 1-P05.10.0.1/RC - Rev.00 del 15111f2O14


