
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
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   Regione Calabria 

 
          Dipartimento di Prevenzione  
         U. O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - SIAN 
         Responsabile dott. Giuseppe Barbieri 
                                                                                         

 
U.O.C. Igiene degli alimenti e della Nutrizione (SIAN)  - C.so Vittorio Emanuele III° - Vibo Valentia tel/fax 0963962509 
pec: aspvibovalentia@pec.it - e-mail giuseppe.barbieri@aspvv.it 

 
 

 

SERVIZIO CONTROLLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO  

 

Esaminato il rapporto di prova analitico      
 
 
Comune Data e n.  prelievo 
 
Punto prelievo  
 
Esame chimico – fisico                di routine               di verifica  
 
Esame microbiologico                di routine                di verifica    
 
  
Il campione dell’acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del                                
D. Lgs 31/2001 e s. m., risulta: 
 

 
NON CONFORME 

 
− Presenza di  coliformi a 37°C -  Valore rilevato: 36 (MPN 100mL); 
− Presenza di escherichia coli - Valore rilevato: 12 (MPN 100mL). 

 
 
 
Data: 10.12.2019 
 
 
 

Il Responsabile SIAN 
dott. Giuseppe Barbieri 
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FILANDARI 27.11.2019 (500/19)  

USCITA SERBATOIO SORICAL 
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Acque destinate al consumo umano

ASP Vibo Valentia

G.Pugliese

Campione di

Numero di registro

Cliente/Indirizzo

Prelevato da

Verbale di prelievo n.
Comune

Punto di prelievo

Data prelievo

Data inizio analisi
Note:

500/19 del27/lll20r9
Filandari

Fo ntana Piazzetta Mesia no

27nu20r9 Data di ricevimento
Data fine analisi

27m/2019
27m/2019
Segnalazione prot.N. 5727 3 del 281 | | /20 19

28/tU20t9

ANALISI MICROBIOLOGICHE

Le fime autoqrofe oossono essere sostituite do indicozione o stampo dei soqaetti responsabili oi sensi dell'ort. 3 c. 2 del D. Lqs. 12/02/1993 n' 39
Arpacal - Dipartimento di Vibo Valentia

Zona Industriale Aeroporto - 89900 Vibo Valentia - tel. 0963 567367 îax 0963 567552
P. IVA 02352560797 www.arpacal.it - email: bio.w@arpacal.it

Mod. 1 -PO5. I  0.0. 1A/V - Rev.3 del 01 I 1Ol2O19

Parametro
Valore t

Incertezza
Unità di misura Metodo Valore Limite

D.Lss.3 l12001
loliformi a37oC 36 MPN/l00mL UNI EN ISO 9308-2:2014 0

coli 12 MPN/IOOmL : UNI EN ISO 9308-2:2014 0

Coll.Tecn.Prof" - Biologo

Dott.qsqAngela Alia

Note: Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto parzialmente, ne usato per scopi
pubblicitari, se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.
I valori di incertezza estesa (intervallo di fiducia per le analisi microbiologiche) contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di
probabilita P=957o e un fattore di copertura k=2
I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo I'emissione del Rapporto di prova.
I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente.
I controcampioni di campioni non regolamentari sono conservati per I anno dall'emissione det Rapporto di Prova, salvo i casi in cui esistono

izioni o normative soecifiche.
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Acqua destinata al consumo umano
0s25
ASPW
G. Pugliese
saol19

Campione di:
Numero di registro:
Cliente:
Prelevato da:
Verbale di prelievo n.:
Comune:
Punto di prelievo:

Data prelievo

Data inizio analisi:

Note:

FILANDARI
F.P. Piazzetta Mesiano

.?!J].lno*z- cetrazione: .?l!!!la!_e-.
z7lLUzOLg Data fne analisi: 28ltV20l9

Parametro
Volore !

lncertezzd
Unítà di misuro Metodo

Valore Limite

D.Lgs.37/2001 e smi

3onc. ioni idrogeno 7,4 Unita pH Potenziometrico APAT 2060 > 6,5 e s9,5

:onducibilità 323 US/cm 20"C Conduttimetrico APAT 2030 2500 uS/cm 20"C

3olore <10 Hazen Visivo APAT 20204 Accettabile per i consumatori e
senza variazioni anomale

lorbidità 0,3 NTU Turbidimetrico APAT 2110 Accettabile per i consumatori e
senza variazioni anomale

{mmonio (NHo'} <0,1 mg/L Cromatografi co APAT 3030 0,5 mg/L

Nitriti (Noi) <0,02 mc/L Spettrofotometrico APAT 4050 0,5 mg;/L

Sloro residuo libero il melL Valore consigliato O,2 mg lL

Fluoruri (F) o,22 mc/L Cromatografi co APAT /1020 L,SmglL

Sloriti (Cloi) <50 ItclL tss. cB8.037.REV00 7OO ltglL

lloruri (Cl-) 24 mc/L Cromatografico APAT tm20 250 mg/t

{itrati (NO3-) 13 ms/t Cromatografi co APAT rt020 50 m&/t

;olfati (SO42-) 16 mc/L Cromatografi co APAT tto20 250 mgill

;odio (Na*) 31 m8/L Cromatografico APAT 3030 2ffimglL

rotassio (K'l 2 mc/L Cromatografico APAT 3030

vlagnesio (Mg2*) 8 m8/L Cromatograf ico APAT 3030

lalcio (Ca2*t 4t m/t Cromatografi co APAT 3030

ColLTecn. Prof.Senior - Clrimico

Notè: ll p@nte nmÉo ùu.rda slusiv.ffi il empiorc p.mruto al l.bo.*o.io. Non può s dpredfr Fdi.lm ntq né @lo p.r spi rubbliclt.ri se n6 F4i. .úoriationc *rifr. da p.É. di
qur*o laborato.io.
I vab.i di Incenee 6Es ffienúi ml p.è*nte docmènto s eLtiú .d un livello di Fob.biltà H596 r ún f.tuÉ dl @Fnud k=2
| émpioîi snoFsti a pda, c îon diEÉmcntr chialo dal cliantq som $altiti d@ femiiiona del Rapporto dl pd..

| @ntreempioni di cmpisi rcgolement.ri em dseilati p€r 60 gt. dalf.missi,orc del R.mtu di Prd., $lvo dlfiacrtl a@rdi @n ll Olenc,

Zona fndustriale-Località Aeroporto-89900ViboValentia-Tel. e Fax0963 567367; e-mail: chimico.w@arpacal.it


