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SERVIZIO CONTROLLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO 

 

Esaminato il rapporto di prova analitico      
 
Comune Data prelievo 
 
Punto prelievo  
 
Esame chimico – fisico                di routine               di verifica  
 
Esame microbiologico                di routine                di verifica    
 
  
Il campione dell’acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del                                
D. Lgs 31/2001 e s. m., risulta: 
 

 
CONFORME 

 

 
Data: 01.07.2016 
 
 

Il Dirigente Medico 
dott. Fortunato Carnovale 
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Campione di:
Numero di registro:
Cliente:
Prelevato da:
Verbale di prelievo n.:
Comune:
Punto di prelievo:

Data prelievo

Data inizio analisi:
Note:

Data accettazione:
Data fine analisi:

-1-slqÍ,?-0_16
16.06.2016

Parametro Valore a
Incertezza Unità di misura Metodo Valore Limite

D.Les.3l12001
Coliformi a37"C 0 UFC/l00mL APATCNR TRSA TOIO-C 0
Escherichia coli 0 UFC/l00mL Metodo UNICHIM ll85 0

Note:

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto, neanche parzialmente, né usato per

scopi pubblicitari se non previa auforizzazione scritta da parte di questo laboratorio.

I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95Vo e un fattore di copertura k:2.

I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo I'emissione del Rapporto di prova.

I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente.

I controcampioni di campioni non regolamentari sono conservati per I anno dall'emissione del Rappofo di Prova, salvo i casi in cui esistono
prescrizioni o normative specifiche.

Zona Industriale Località Aeroporto - 89900 - Vibo Valentia - tel. 0963/567367 - fax 0963/567552
P IVA 02352560797 www.arpacal.it
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Campione di:

Numero di registro:

Cliente:

Prclcvato da:

Verbale di prel ievo n.:

Comune:

Punto di prelievo:

Data irrelicvo
Data inizio analisi:

Note:

r89/L6
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0587
AsP W
A. Lampasi

FILANDARI
Piazza Santa Maria
rsl06l2oL6 Data accettazione: .ILl_9_9t.2:L9.

Data tìne analisi: 77 /06/2016

* Determinazione eseguita sul campo (v. verbale n' 189/16 del Reg. Int. ASPW)

l.s/0612076

Parametro
Valore i

I ncertezza
Unità di misura Metodo Valore Limite

D.Lgs. 3112001 e smi
:onc. ioni idrogeno 7,4 Unità pH Potenziometrico APAT 2060 > 6,5 e s9,5
londucib i l i tà 576 us/cm 20"c Conduttimetrico APAT 2030 2500 uS/cm 20'C

lolore <10 Hazen Visivo APAT 2020A Accettabile per i consumatori e

senza variazioni anomale

Iorbidità 0,1 NTU Turbidimetrico APAT 2110 Accettabile per i consumatori e

senza variazioni anomele

\mmonio (NHo*) <0,L mc/L Cromatografi co APAT 3030 0,5 mg/l-

Nitriti (NOr-) <0,02 mglL Spettrofotometrico APAT 4050 0,5 mglL
Cloro residuo libero * 0,2 mglL Valore consigliato 0,2 mg /L
Fluoruri {F-) 0,32 mc/L Cromatografico APAT 4020 1,5 me/L
Cloriti (ClO, ) 7 l pclL rss. cBB.037.REV00 70a pg/L

Cloruri (Cl-) 28 melL Cromatografi co APAT 4020 250 mg/L
Nitrati (Noi) 19 m8/L Cromatografi co APAT /1020 50 mgll
Solfati (SO42-) 27 mclL Cromatografico APAT 4O2O 25O mClL

iodio (Na') 23 mg/L Cromatografico APAT 3030 200 mgll
Potassio (K') 2 'r'E/L Cromatografi co APAT 3030

Vtagnesio (Mg2' 8 mg/L Cromatografico APAT 3030

:alcio (Ca2.) 90 melL Cromatografico APAT 3030

IL RESPONSA

{Dott.sso A

Zona f ndustriale -Località Aeroporto - 89900 Vibo Valentia - Tel. e Fax 0963 567367;
e-mail: chimico.w@arpacal.it

quesb laboratorio-
I valod di imeneza efesa contenuti îel pcsente docu@nto sono rclativi ad !n livello di prcbabilità P=95%e un fanore di @pertura k-2
I cehpioni Sottopostí a prova, se non dlve6amente chiesto dal cliente, sono smahiti dopo l'emisrione del Rappffio di pr@a.
I controcampioni di campionì retolamentail sono cmsedati per60gg. dall'emissione d€l Rappofto di Pda, galvo differenti acco.di con il Clientè.


