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SERVIZIO CONTROLLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO 

 

Esaminato il rapporto di prova analitico      
 
Comune Data prelievo 
 
Punto prelievo  
 
Esame chimico – fisico                di routine               di verifica  
 
Esame microbiologico                di routine                di verifica    
 
  
Il campione dell’acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del                           
D. Lgs 31/2001 e s. m., risulta: 
 

 
CONFORME  

 

 
Data: 27/06/2017 
 
 
 

Il Dirigente Medico 
dott. Giuseppe Carnovale 
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LABORATORIO B IO-NATURALISTICO

RAPPORTO DI PROVA N" I7WO5O9B/OIData: L3/06/2O17

CAI-ABRIA

Campione di:
Numero di registro:
Cliente:
Prelevato da:
Verbale di prelievo n.:
Comune:
Punto di prelievo:
Data prelievo
Data inizio analisi:
Note:

A_qqltfl 4es-ti$.tl.rl-cgrr_llrrnglt_q_rrgGp-_ql-r--o_!l_o_dipr_lg)
-0t92

12.06.2017

Data fine analisi:

Unità di misura
D.Les.3l/2001

Coliformi a37"C ISO 9308-2:2012

ISO 9308-2:2012

#À PONSABILE

Note:

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto, neanche parzialmente, né usato per
scopi pubblicítari se non previa auforizzazione scritta da parte di questo laboratorio.
I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità È{/syo eun fattore di copertura k:2.
I campioni sottoposti a prova' se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo l,emissione del Rapporto di prova.
I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di prova, salvo differenti accordí con il cliente.
I controcampioni di campioni non regolamentari sono conservati per I anno dall'emissione del Rapporto di prov4 salvo i casí in cui esistono
prescrizioni o normative specifiche.
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Acqua destinata al consumo umano
0509
ASP W

Campione di:

Numero di registro:

Cliente:

Prelevato da:

Verbale di prelievo n.:

Comune:

Punto di prelievo:

Data prelievo

Data inizio analisi:

Note:

A. Lampasi

?:n7. .......
FILOGASO
Comune
12/06/20L7 Dataaccettazione: L2106/2017

Data fine analisi: L3/O6/2OL7L2106/20L7

r Determinazione eseguita sul campo (v. verbale n" 9l/t7 del Reg. Int. ASPW)

Parametro
Valore +

Incertezza
Unità di misura Metodo Valore Limite

D.Lgs. 31/2001 e smi
Conc. ioni idrogeno 7,8 Unità pH Potenziometrico APAT 2060 :6,5 e <9,5
Conducibilità 308 US/cm 20"C Conduttimetrico APAT 2030 2500 uS/cm 20'C

Colore <10 Hazen Visivo APAT 20204 Accettabile per i consumatori e
senza variazioni anomale

Torbidità 0,1 NTU Turbidimetrico APAT 2110 Accettabile per i consumatori e
senza variazioni anomale

Ammonio (NHu') <0,1 m8/L Cromatografico APAT 3030 0,5 mg,/L

Nitriti (NOr-) <0,o2 m8/L Spettrofotometrico APAT zlo50 0,5 mg/L

Sloro residuo libero r 0,0s mg/L Vafore consigliatoO,2 mg /L

Fluoruri (F-) o,4r mc/L Cromatografico APAT 4020 1,5 mg/L

3loriti (ClO2-) <50 pelL tss. cBB.037.REVq) 7@pelL

3loruri (Cl-) L4 mg/L Cromatografico APAT 4020 25O mgllL
Nitrati (NO.-) 4 mg/L Cromatografìco APAT 4020 50 mg/L

;olfati (SO4'z-) 11 mglL Cromatografi co APAT rto20 250 mg/L

iodio (Na.) 15 mclL Cromatografico APAT 3030 20O mg/L
rotassio (K-) 2 m8/L Cromatografico APAT 3030

Vlagnesio (Mg2') 5 me/t Cromatografico APAT 3030

3alcio (Ca2.) 60 mc/L Cromatografi co APAT 3030

tl

Note:| |presente'apponorigUardaesdUsivamentei |€mpiorpeÙendoa||abo€tdio.Nonp
questo la boratorio.
I valori di incenezza estes cdtenúi nel pGseîte dmumento sno reletivi ed un livello di prcbabilità p=95%e ur fatÍe di copefrura k=2
I empioni softoposti a prova, se non dÙeramente chiesto dal cliente, sono smahiîi dopo fcmi$ide del Rappdodi prda.
I cmtr&ampioni di 6mPioni regolementari sdo cmseruati per60 gg. dell'emig5ide del RapFrto di Prcva, salvo differcnti acqdi cù il Clicnîe.

Zona lndustriale -Località Aeroporto - 89900 Vibo Valentia - Tel. e Fax 0963 567367; e-mail: chimico.w@arpacal.it
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SETTORE TECNICO

SERVIZIO LABORATOzuO CHIMICO

RAPPORTO DI PROVAN" I7RC4265C/05

Campione di: Acqua destinata al consumo timano

cliente: ARPACaI - Dipartimento provinciale di vv - ufficio Accenazione campioni

Prelevato da: ASP Vibo Valentia - Dipartimentoidi Prevenzione - U.O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - SIAN
Verbale di prelievo: n.9llI7 del12t0612017 ,

Comune: Filogaso (VV) I I

Da tap re l i evo :12 /06 /2017  I '  I '

Data inizio analisi: 14/0612017

Note: Determinazione ferro. Analizzatore: M. M"róinu

Datarricevime nto: | 3 /06/20 17

Data fine analisi: 14106/2017

t l

Numero di Registro Punto di prelievo Parametro Valore *
incertezza

Unita di
, misura Metodo

Valore limite
D. Lgs.
3U2001

4265/R!C,L1
(Acc. VV n. 506) Case Popolari Ferro

: '
< 5 pút APAT CNR IRSA 3020 - Man 29 2003 200

4266IRCIT7
(Acc. VV n. 507) Panaja lefrd

' " 4 4 ' pctl APAT CNR IRSA 3020 - Man 29 2003 200

4267tRCn7
(Acc. VV n. 508) Piazza Europa Fendi < 5 Itgl ' APAT CNR IRSA 3020 - Man 29 2003 200

4268/RC/t"t
(Acc. VV n. 509) Comune Ferro < 5 trg/l APAT CNR IRSA 3020 - Man 29 2003 200

4269lRC/t7
(Acc. VV n. 510) Cimitero Ferro t2 rgl APAT CNR IRSA 1020 - Man 29 2003 200

)
i'{,

Note:l lpresen|efapportoriguardaesclusivmenteit"*e
autorizzazione scritta da pilte di questo laboratorio. .

l:1!1^ol,,i::i:-" 
estesa contenul.i nel presenre documenìo sono ,Elarìvr ad un livctio ài probabitirà p'=95%. * fanore di copenua k =2

I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo l;emissione del Rapporto di prova.
I controcanpioni di campioni regolamenhri sono conscwati per 60 gg. dall'emissione del Rapporro di ltova, salvo diffcenti accordi con il Chcntc.

i di campioni ngn regolamentari sono conseryari per I anno dall'emissione del di Prova, slvo i casi in cui esistono prescrizioni o normative
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