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SERVIZIO CONTROLLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO 

 

Esaminato il rapporto di prova analitico      
 
Comune Data prelievo 
 
Punto prelievo  
 
Esame chimico – fisico                di routine               di verifica  
 
Esame microbiologico                di routine                di verifica    
 
  
Il campione dell’acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del                                
D. Lgs 31/2001 e s. m., risulta: 
 
 
CONFORME        
 

 
Data: 09.06.2014 
 

Il Dirigente Medico 
dott. Fortunato Carnovale 
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Campione di: Acqua destinata al consumo umano
Numero Registro: 1407
Cliente: ASP Vibo Valentia
Prelevato da: ASP Vibo Valentia
Yerbale di prelievo no: 139
Comune: Filogaso
Punto di preHevo: Corso Garibaldi
Data prelievo: 2aa5/2014 Data ricevimento: zg/05120r4
Data inizio analisi: 29/a512014 Data iine analisi: z9/05lzol4
Note:

. Nota 1: deve essere soddisfatta la condizioae: [(nitratoy50+(nitrito)] /0.5(0.1)<1, ove le parentesi quadre esprimono la concentrazione
mg/L per il nihato (NOr) e per il nitrito (NOr), e il valore di 0.10 mg/L per i nitriti sia rispettatoìelle acque provenienti da impianti

ln

di
trattamento.

Nota 2: valore non norrnato nel D.Lgs 31/2001
Nota 3: accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale,
Nota 4: DM 05/0912006

Parametro Valore Valore limite
D,Lgs 3U}AAL

Unità di misura Metodo

Concentrazione Ioni Idroseno: 8.0 > 6 .5  e<9,5 Unita di nH APAT IRSA-CNR 2060 29103
Conduttività: t72 2500 pS/cm a 20oC APAT IRSA-CNR 2O3O 29103

Colore: < 1 0 Nota 3 Hazen STISAN 07i3 I -ISS.BJA.02 I .revO(
Ammonio: < 0 .10 0.50 ms/L APAT IRSA-CNR 3O3O 29103

Nitrito: < 0.05 0.50 fNota l) ms/L APAT IRSA.CNR 4O5O 29103
Fluoruro: 0.17 1 .50 rll'F,/L APAT IRSA-CNR 4O2O 29103
Clorìto: < 5 0 700lNota 4) ue/L STISAN 07/3 I -ISS.CBB.037.revO
Cloruro: t 2 250 ms,/L APAT IRSA-CNR 4O2O 29i03
Nitrato: J 50 fNota 1) mg[L APAT IRSA-CNR 4O2O 29103
Solfato: 8 250 mg/L APAT IRSA-CNR 4O2O 29103
Sodio: t7 200 mg[L APAT IRSA-CNR 3O3O 29103

Potassio: 2 Nota 2 ms/l- APAT IRSA-CNR 3O3O 29103
Magnesio: 8 Nota 2 mg/I- APAT IRSA-CNR 3O3O 29103

Calcio; 34 Nota 2 mClL APAT IRSA-CNR 3O3O 29103
Ferro: < 5 0 200 USJL Metodo Intemo
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Note: I1 presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al riprodotto, neanche parzialrnente, né usato
per scopì pubblicitari se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratùìFF'
I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo I'emissione del Rapporto di prova.
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