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SERVIZIO CONTROLLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO 

 

Esaminato il rapporto di prova analitico      
 
Comune Data prelievo 
 
Punto prelievo  
 
Esame chimico – fisico                di routine               di verifica  
 
Esame microbiologico                di routine                di verifica    
 
  
Il campione dell’acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del                                
D. Lgs 31/2001 e s. m., risulta: 
 
 
CONFORME        
 

 
 
             

 
 

Data: 06.08.2014 
 
 
 

Il Dirigente Medico 
dott. Fortunato Carnovale 

14B1051/01 14C1051/01 

FRANCAVILLA ANGITOLA 23.07.2014 

FONTANA PUBBLICA PIAZZA SOLARI 

X X  

X X  

X 



A RPACA I ,

I legionc (-alabrra RIIGIONL,

++',.,,
CAt-AI]RIA

ARPACAL
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Campione di:

Numero di registro:

Cliente:

Prelevato da:

Verbale di prelievo n.:

Comune:

Punto di prelievo:

Data prelievo

Data inizio analisi:

Note:

ASP VV
A. Lampasi
L97

Francavi l la  Angi to la

Piazza Solar i - i { tó f t id t4- - - - '
Data ricevimento:

Data fine analisi: 2s/07/2014
t  Determinazione eseguita sul campo (v. verbale n' 197 del Reg. lnt.  ASPW)

Valore
Valore Limite

D.Lgs. 31/2001
Uni tà d i  misura Metodo

p H > 6 ( a < Q { Unità pH Potenziometrico APAT 206Cr

Conducibi l i tà 292 2500 pS/cm 20'C Condutt imetr ico APAT 2030

Colore <10 Accettabile per i consumatori e
senza var iazioni  anomale

Hazen Visivo APAT 2020A

Torbidità 0,1
Accettabile oer i consumatori e

senza variazioni anomale NTU Turbidimetrico APAI 21^10

Ammonio (NHo') <0,1 0,50 mglL Cromatografico APAT 4020

Nitr i t i  (NOr-) <4,02 0,50 mg/L Spettrofotometrico APAT 4050

lloro residuo l ibero 0,1 * Valore consigliato 0,2 mg /L mglL

Fluoruri  (F-) 0,r2 L,50 m8/L Cromatografico APAT 4020

lloriti (ClOr-) <50 700 NL tss. cBB.037.REV00
3loruri  (Cl-) 23 250 mclL Cromatografico APAT 4020
Nitrati (NO3-) 8 50 mg/L Cromatografico APAT 4020

Solfati (SO4'?-) 21' 750 mg/L Cromatografico APAT 4020

iodio (Na-) 20 200 mclL Cromatografico APAT 3030

Potassio {K") 5 mc/L Cromatografico APAT 3030

\4agnesio (Mg2*) L2 MElL Cromatografico APAT 3030

la lc io (Ca2.) 28 melL Cromatografico APAT 3030
-erro <20 200 pc/L ETA.AAS APAT 3160

l l  Referente del

Dott. Fronce

Note: ll presente rapporto esclusiyamente il campione pervenuto al

I catnpioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente,
I controcampioli di carnpioni regolamentari soro consewati per 60 gg

Dott.s
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sono snnltiti dopo l'emissione del Rapporto di prova.
. dall'ernissione det Rappono di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente

SABILE

Zona lndustriale -Località Aeroporto - 89900 Vibo Valentia - Tel. e Fax 0963 567367;
e-mai l :  chimico.w@arpacal. i t

se non prevta


