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SERVIZIO CONTROLLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO 

 

Esaminato il rapporto di prova analitico      
 
Comune Data prelievo 
 
Punto prelievo  
 
Esame chimico – fisico                di routine               di verifica  
 
Esame microbiologico                di routine                di verifica    
 
  
Il campione dell’acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del                   
D. Lgs 31/2001 e s. m., risulta: 
 

 
CONFORME 

 

 
Data: 10/05/2017 
 
 
 

Il Dirigente Medico 
dott. Giuseppe Carnovale 
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Campione di:
Numero di registro:
Cliente:
Prelevato da:
Verbale di prelievo n.:
Comune:
Punto di prelievo:
Data prelievo
Data inizio analisi:
Note:

Y-is'4pl Bs-
_05.9!,?_0-!7
0s.04.2017

Data accettazione:
Data fure analisi:

05.04.2017
otÍ.9t-?o-1.7

Parametro Valore i
Incertezza Unità di misura Metodo Valore Limite

D.Lss.3l12001
Coliformi a37"C 0 MPN/l00mL ISO 9308-2:201 2 0
Escherichia coli 0 MPN/l00mL ISO 9308-2:2012 0

Note:

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto, neanche parzialmente, né usato per
scopi pubblicitari se non previa autorizzazione scriÍa da parte di questo laboratorio.

I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità p:95yo e un fattore di copertura k:2.

I campioni sottoposti a prov4 se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo I'emissione del Rappofo di prova.

I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con it Cliente.

I controcampioni di campioni non regolamentari sono conservati per I anno dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo i casi in cui esistono
prescrizioni o normative specifiche.
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Campione di:

Numero di registro:

Cliente:

Prelevato da:

Verbale di prelievo n.:

Comune:

Punto di prelievo:

Data prelievo

Data inizio analisi:

Note:
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* Determinazione eseguita sul campo (v. verbale n" 47/L7 del Reg. Int. ASPW)

Parametro
Valore t

lncertezza
Unità di misura Metodo

Valore Limite

D.Lgs. 31/2001 e smi

lonc. ioni idrogeno 7,7 Unità pH Potenziometrico APAT 2060 > 6,5 e 39,5

londucibilità 520 gS/cm 20'C Conduttimetrico APAT 2030 2500 t-tS/cm 20'C

3olore <10 Hazen Visivo APAT 2020A
Accettabile per i consumatori e

senza variazioni anomale

Torbidità 0,1 NTU Turbidimetrico APAT 2110
Accettabile P€r i consumatori e

sen2a variazioni anomale

Ammonio (NHo') <0,1 melL Cromatografico APAT 3030 0,5 mg/L

!itriti (NO2-) <0,02 mg/L spettrof otometrico APAT 4050 0,s mgll

Sloro residuo libero I 0,15 me/L Valore consigliato O,2 mg /L

Fluoruri (F-) 0,36 mc/L Cromatografico APAT 4020 1,5 mg/L

lloriti (ClOr-) <50 pclL rss. cBB.037.REV00 7OO ttglL

lloruri (Cl-) 28 mc/L Cromatografico APAT 4020 250 mg"/L

Nitrati (NOt) 27 mg/L Cromatografico APAT 4020 50 mg/L

Solfati (5o4'z-) LL melL Cromatografico APAT 4020 25OmclL

Sodio (Na-) 20 mc/L Cromatografico APAT 3030 2o0 mg/L

)otassio (K+) 1 mc/L Cromatografico APAT 3030

Magnesio (M92.) 9 mg/L Cromatografico APAT 3030

calcio (ca2*) 99 mc/L Cromatografico APAT 3030

*, , *-* *"a. **r* .rdusiu"-ente il empione peilenuto al laboratorio. Non può esre iproddo paÉialmente, né ú$to per rcpi pubbliciteri' e non previa

questo laboratorio.
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tcampion ie topd iaprova?enond lveÉmeî tech idoda ld ien te ,enosah i t idopo l 'emiss ionede lRapponod i?@a'

lcon t rcampion id iemPi@i .ego |amenla f igno@nsdat iper60SS.da | | ,emi$ ionede lRapponod iProv . ,g lvod i f fe rcn Î iaaord i@ni |c l ien te .

Zona Industriale -Località Aeroporto - g9900 Vibo Valentia - Tel. e Fax 0963 567367; e-mail: chimico'w@arpacal'it


