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SERVIZIO CONTROLLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO 

 

Esaminato il rapporto di prova analitico      
 
 
Comune Data prelievo 

 
Punto prelievo  
 
Esame chimico – fisico                di routine               di verifica  
 
Esame microbiologico                di routine                di verifica    
 
  
Il campione dell’acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del                                
D. Lgs 31/2001 e s. m., risulta: 
 
 
CONFORME        
 
 
Data: 10.03.2016 
 
 

Il Dirigente Medico 
dott. Fortunato Carnovale 

 
 

16VV0062B/01 16VV0062C/01 16CZ0433C/01 
16CS0528C/01  

GEROCARNE 23.02.2016 

USCITA SERBATOIO CIANO  

X  X 

X  X 

X 



Regione Calabna

ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell,Ambiente della Calabria

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
SETTORE TECNICO

LABORATORIO BIO-NATURALISTICO

RAPPORTO DI PROVAN' 16VVOO62IOT

REGION

@
**+ry

CALABRi

Data:02/03/20LG

ARPACAL

Campione di:
Numero di registro:
Cliente:
Prelevato da:
Verbale di prelievo n.:
Comune:
Punto di prelievo:
Data prelievo

Data inizio analisi:

Note:
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Data accettazione:
Data fine analisi:
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Parametro Valore a
Incertezza Unità di misura Metodo Valore Limite

D.Lgs.3l1200l
Coliformi a37"C 0 MPN/l00mL ISO 9308-2:2012 0
Escherichia coli 0 MPN/I00mL ISO 9308-2:2012 0
Enterococchi intestinali 0 UFC/l00mL UNI EN ISO 7899-2003 0
Conteggio colonie a 22"C 0 UFC/mL UNI EN ISO 6222:2001 Senza variazioni anomale

IL RESPONSAffi
Note:

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto, neanche parzialmente, né usato per
scopi pubblicitari se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.

I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95%o e un fattore di copertura k=2.

I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo I'emissione del Rapporto di prova.

I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo differentr accordi con il Cliente.

I controcampioni di campioni non regolamentari sono conservati per I anno dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo i casi in cui esistono
prescrizioni o normative specifiche.

Zona Industriale Località Aeroporto - 89900 - Vibo Valentia - tel. 0963/567367 - fax 0963/567552
P IVA 02352560797 www.arpacal.it
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Acqua destinata al consumo umano
0062
ASP W
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Campione di:

Numero di registro:

Cliente:

Prelevato da:

Verbale di prelievo n.:

Comune:

Punto di preiievo:

I)ata prelievo

Data inizio analisi:

Note:

GEROCARNE
Serbatoio Ciano USCITA
23/02/20L6 Data accettazione: 23/02/20!6

Data fine analisi: 25/02/20!623/02/2OL6

t Determinazione eseguita sul campo (v. verbale n' 19 del Reg. Int. ASPW)

Pa rametro
Valore +

I ncertezza
Unità di misura Metodo

Valore Limite

D.Lgs. 31/2001 e smi

l H 7,4 Unità pH Potenziometrico APAT 2060 > 6,5 e <9,5

londucib i l i tà 98 pS/cm 20"C conduttimetrico APAT 2030 2500 us/cm 20'C

lo lore <10 Hazen Visivo APAT 2020A
Accettabile per i consumatori e

senza variazioni anomale

forbidità 0,1 NTU Turbidimetrico APAT 2110
Accettabile oer i consumatori e

senza variazioni anomale

\mmonio (NHo.) <0,1- m8/L Cromatografico APAT 3030 0,5 mg/t

tlitriti (NOr-) <0,02 m8/L Spettrofotometrico APAT 4050 0,5 mg/L

l loro residuo l ibero * Tracce mc/L Valore consigliato O,2 mE /L
: luoruri  (F-) <0,10 m8/L Cromatografico APAT 4020 1,5 mg/t

!loriti (ClOr-) 160 ILg/L rss. cBB.037.REV00 7OO ptg/L

lloiuri (Cl-) 10 m8/L Cromatografico APAT 4020 250 mg/L

!itrati (N03-) 1 m8/L Cromatografico APAT 4020 50 mg/L

;olfati (so42-) b mglt Cromatografico APAT 4020 25O mE/L

;od io  (Nat ) 10 m8/L Cromatografico APAT 3030 2OO mg/L

)otassio (K*) MElL Cromatografico APAT 3030

Magnesio (M92*) 3 mg/L Cromatografico APAT 3030

ialcio (Ca2*) 1.1. mg/L Cromatografico APAI 3030

)ssida bilità 0,6 mg/Lo, Titrimetrico lSS.BEB.027. REV00 5 mg/L 02

)urezza 4 I APAT 2O4OA Co!.sigliata 15 - 50

l l  Referent{ dgl Laboratorio
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I valori di incedezza estesa contenuti nel presente documeoto sono relaîivi ed un livello di probabìlìta P=957o e un faf,ore di copenura k=2

I campioni sottoposti a prova, se non div€rsamenle chiesto dal clienî€, sono smaltiti dopo l'emissione del Rappofro di prova.

I controcampionì di cempiohi re8olamentari sono conseruati per 60 gg. dall'emissione del Rappofto di Prova, salvo difterenli accordi con il Cliente

Zona lndustriale -Località Aeroporto - 89900 Vibo Valentia - Tel. e Fax 0963 567367;
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Campione di:
Numero di registro:

Cliente:
Prelevato da:
Presso:

Comune:

Data prelievo:

Data inizio analisi:

Note:

acqua destinata al consumo umano
528 (64 VV)
Dipartimento Provinciale di Vivo Valentia
ASP Vibo Valentia
Serbatoio Ciano Comunale
Gerocarne

24t02t2016

26102t20r6

Punto di prelievo: uscita serbatoio
Verbale di prelievo n.:44/16 del2410212016

Data ricevim ento: 26 I 02 120 1 6
Data fine analisi: 0310312016

RPACAL

Parametro Valore * IncerÍezza
Valore Limite
D.Lgs.3l12001

e s.m. e i.

Unità di
misura

Metodo

Cianuri liberi < 0,5 50 vgll UNICHIM 225]/08

IL DIzuGENTE CHIMICO IL RESPONSABILE

(d ott. ssa G i u I ia.pa Spadagbra)
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Note: Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto parzialmente, né usato per scopi pubblicitari se non
ia auforizzazione scritta da parte di questo laboratorio.

I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95%o e un fattore di copertura k=2
I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo I'emissione del Rapporto di prova.
I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente.
I controcampioni di campioni non regolamentari sono conservati per I anno dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo i casi in cui esistono prescrizioni o normative
pecifiche.

Viale Trieste, n.3l - 87100 - Cosenza -Tel. 0984 790356 Fax 0984 794602
P. IVA 02352560797 www.arpacal.it
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