
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
VIBO VALENTIA 

 
   Regione Calabria 

 
          Dipartimento di Prevenzione  
         U. O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - SIAN 
         Responsabile dott. Giuseppe Barbieri 
                                                                                         

 
U.O.C. Igiene degli alimenti e della Nutrizione (SIAN)  - C.so Vittorio Emanuele III° - Vibo Valentia tel/fax 0963962509 
pec: aspvibovalentia@pec.it - e-mail giuseppe.barbieri@aspvv.it 

 
 

 

SERVIZIO CONTROLLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO 

 

Esaminato il rapporto di prova analitico      
 
 
Comune Data e n.  prelievo 
 
Punto prelievo  
 
Esame chimico – fisico                di routine               di verifica  
 
Esame microbiologico                di routine                di verifica    
 
  
Il campione dell’acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del                   
D. Lgs 31/2001 e s. m., risulta: 
 

 
CONFORME 

 
 
 
Data: 21.02.2019 
 
 
 

Il Responsabile SIAN 
dott. Giuseppe Barbieri 
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GEROCARNE 12.02.2019 (20/19)  

USCITA SERBATOIO CIANO 
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Data: 15/02/19

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALBNTIA
ARE,A LABORATORISTICA

RAPPORTO DI PROVAN' IgVVOO}OBIOI Pagina 1 di 1

Campione di:
Numero di registro:
ClientefIndkizzo:
Prelevato da:
Verbale di prelievo n.:
Comune:
Punto di prelievo:
Data prelievo:
Data inizio analisi:
Note:

Acque destinate al consumo, umano
0020
ASP Vibo Valentia
G. Pugliese
20119 del l2l02n0l9
Gerocarne
Uscita Serbatoio Ciano
12/022019
12/0212019

Daúa ricevimento:
Data fine analisi:

r2l0_22019
t5to2t20r9

ANALISI MICROBIOLOGICHE

Parametro
Valore t

Incertezza
Unità di misura Metodo

Valore Limite
D.Lss.3l12001

loliformi a37oC 0 MPN/100mL UNI EN ISO 9308-2:2014 0
lscherichia coli 0 MPNi 100mL UNI EN ISO 9308-2:2014 0
lnterococchi intestinali 0 UFC/l00mL UNI EN ISO 7899-2:2003 0
Jonteggio colonie a 22"C 0 UFC/mL UNI EN ISO 6222:2001 Senza variazioni anomale

II R.P.A.
Coll.Tecn.Prof. - Biologo

Dott.ssa Ansela Alia
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: Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto parzialmente, né usato per scopi pubblicitari, se
previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.

valori di incertezza estesa (intervallo di fiducia per le analisi microbiologiche) contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P45%o e
fattore di copertura k=2

campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo I'emissione del Rapporto di prova.
controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente.
controcampioni di campioni non regolamentari sono conservati per I anno dall'emissione del Rapporto di Prov4 salvo i casi in cui esistono prescrizioni o

Arpacal - Dipartimento di Mbo Valentia
Zona Industriale loc. Aeroporto - 89900 Vibo Valentia- te1.0963 567367- fax 0963 367552

P. IVA 02352560797 www.aroacal.it
Mod.1-POS.10.0.14/V - Rev.2 del OglO112018
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Vibo Valentia. 15/02/2019

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
AREA LABORATORISTICA

Rapporto di Prova No 19VV0020ClOl Pagina I di I

Acqua destinata al consumo umano
0020
ASPW

.-9.l-rsli:::..-.......
2Ol19

Campione di:

Numero di registro:

Cliente:

Prelevato da:

Verbale di prelievo n.:

Comune:

Punto di prelievo:

Data prelievo

Data inizio analisi:

Note:

GEROCARNE
Serbatoio "Ciano"
t2lo2l2OL9
t2lo2l2Ot9

I Determinazione eseguita sul campo (v. verbale n' 20119 del Reg. Int. ASPWI

Data accettazione: .l_!PlA!.?_.
Data fine analisi: l.5l02l20t9

ANATISI CHIMICHE

Accettabile per i consumatori e
senza variazioni anomale

Turbidimetrico APAT 2110 Accettabile per i consumatori e

Vaf ore consigliato 0,2 mg lL

il R.P.A. IL RESPONSASILE
Coll.Tecn.Prof.5enior - Chimico

(Dott. (Dott.

dmpim p€il€n& .l l.bodto.b. fld può ffi ripodffo p.aidme nE, né ulo Fr rcopi plbb]dbd * nfi pHi. .(oriz.ziom sqifr dt Fde dl

so r.l.tM .d !n livcllo di gFb.bilità P=959ú. !n frlm di @Fdun td
I empioni sop6d a p@1 c M div€Éméntè chido drl diantg eno h.ltiti doF f èmksift dcl R.Fto di Fd1
| @nhemdoni dl empioni r.fol.m.nbri sno Gffidi p.r 60 f. d.llcmbibm dcl fuppotu di P@a 9hó dlfcr.nti .@.di @n il Clhntc.

Zona f ndustriale -Località Aeroporto - 89900 Vibo Valentia -Tel. e Fax 0953 557357; e-mail: chimico.w@arpacal.it
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DIPARTIMENTO PROVINCIALB DI REGGIO CALABRIA
LABORATORIO CHIMICO ACQUA/ARIA

Data: 19/0212019 RAPPORTO DI PROVA N' 19RCI223CIOI Pagina I di 2

Campione di: Acqua destinata al consumo umano

Numero di Registro: l223lRC/2019

Cliente/Indirizzo: Dip. di Prevenzione - SIAN - ASP di Vibo Valentia - C.so Vittorio Emanuele III - 89900 Vibo Valentia

Prelevato da: Dipartimento di Prevenzione - SIAN - ASp di Vibo Valentia

Verbale di prelievo: n. 20 del 12/02/2019

Comune: Gerocarne (W)
Punto di prelievo: Serbatoio Ciano

Data prelievo : 12/02/2019

Data inizio analisi: 12102/2019

Data ricevim ento : 12 / 02 /20 | 9

Data fine analisi: 18/0212019

Note://

Parametro
Valore +
incertezza

Unita di
misura Metodo

Valore limite
D. Lgs.
3t/2001

Cianuri liberi <5 pcll Metodo interno 50

METALLI

Alluminio 6 pgl LiNI EN ISO 17294-2:2016 200

Antimonio < 0,5 pgl UNI EN ISO 17294-2.'2016 5,0

Arsenico <l pdl UNI EN ISO 17294-2:2016 l0
Boro < 0,01 mgl UNI EN ISO 17294-2:2016 1,0

Cadmio < 0,5 pgl UNI EN ISO 17294-2:2016 5,0

Cromo <l pgl UNI EN ISO 17294-2:2016 50

Ferro 30 ttgl UNf EN ISO 17294-2:2016 200

Manganese J pgl UNI EN ISO 17294-2:2016 50

Mercurio < 0,1 vgl I-INI EN ISO 17294-2:2016 1,0

Nichel <l ttgl UNI EN ISO 17294-2:2016 20

Piombo <l pell UNI EN ISO 17294-2:2016 l0
Rame < 0,01 mgl UNI EN ISO 17294-2:2016 1,0

Selenio <l ttgl LNI EN ISO 17294-2:2016 l0
Vanadio I ttgl UNI EN ISO 17294-2:2016 140 

(r)

Nota (l ): DM 22t t2t20t t.

Arpacal - Documento interno - Modl-po5.10.0.1/RC - Rev.00 del 30/06/2018
Arpacal- Dipartimento di Reggio Calabria

Via Troncovito snc - Cap 89135 Reggio Calabria - telfax 0965/372618
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Data:1910212019

ffiROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA
LABORATORIO CHIMICO ACQUA/ARIA

RAPPORTO DI PROVA N' 19RC1223CIOI PaginaZ di2

Parametro
Valore +
tncertezza

Unita di
misura

Metodo
Valore limite

D. Lgs.
3t/2001

ANTIPARASSITARI

Aldrin < 0,03 $gl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:2007 0,030

Alfa-BHC < 0,05 pgr APAT CNR IRSA 5060 -Man29 2003 - EPA 8270D:2007 0,10

Beta-BHC < 0.05 ttgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:2007 0,10

Delta-BHC < 0,05 pgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D'.2007 0,10

4,4',-DDD < 0,05 ttgl APAT CNR IRSA 5060 -Man29 2003 - EPA 8270D:2007 0,10

4,4'-DDE < 0,05 ItCll APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:2007 0,10

4,4'-DDT < 0,05 pgr APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:2007 0,10

Dieldrin < 0,03 Itgl APAT CNR IRSA 5060 'Man29 2003 - EPA 8270D:2007 0,030

Endosulfan I < 0.05 ttgl APAT CNR IRSA 5060 - Man29 2003 - EPA 8270D:2007 0.10

Endosulfan II < 0,05 vell APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:2007 0, l0

Endosulfan solfato < 0,05 pgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:2007 0,10

Endrin < 0,05 ttgl APAT CNR IRSA 5060 'Man29 2003 - EPA 8270D:2007 0,10

Endrin aldeide < 0,05 tLgl APAT CNR IRSA 5060 'Mar'29 2003 - EPA 8270D:2007 0,10

Eptacloro < 0,03 pcll APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:2007 0,030

Eptacloro epossido < 0,03 pcll APAT CNR IRSA 5060 -Mut'29 2003 - EPA 8270D:2007 0,030

Lindano (gamma-BHC) < 0,05 ttgl APAT CNR IRSA 5060 'Man29 2003 - EPA 8270D:2007 0,10

IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici)

Idrocarburi policiclici aromatici < 0,05 pgr Somma dei valori dei 4 composti che seguono 0,10

B enzo(b)fl uorantene(2) < 0,01 pgr APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:2007

B enzo(k) fl uorantene(2) < 0,01 pgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:2007

Benzo(ghi)perilene(2) < 0,01 pgl APAT CNR IRSA 5060 -Man29 2003 - EPA 8270D:2007

Indeno( 1,2,3 -cd)pirene(2) < 0,01 vgl APAT CNR IRSA 5060 ' Man 29 2003 - EPA 8270D:2007

Nota (2): i valori dei parametri contrassegnati con I'apice (2) non sono normati singolarmente ma solo come somma-

Il Respdsabffi
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oratorio
'ettindí

oratorio.Nonpuòessereriprodottopazialmente'ùeusatoperscopipubblicitari,senonPfevia

autorizione scritta da parte di questo laboratorio.

i;;;;;;;;;;;;;;i;i;t"sente documento sono relativi ad un livello di probabilita P =95% e un fattore di copertura k =2

I campioni sottoposti a prova' se non diversamente chiesto dal cliente' sonosmaltiti dopo,ltmi''i:.",91 Rlp:Í:.{'s^.-:' 
^^^^.i: ^^ó ;|
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sono consenati per 60 gg. dalt'emissione del Rapporto di kova, salvo differenti accordi con il cliente'

I controcampioni di cmpioni non regolamentari sono con."*u1, oer"T ano dall'emissione difRapporto di kova" salvo i casi in cui esistono prescrizioni o nonnative

Arpacal - Documento interno - Modl-PO5.10.0.1/Rc - Rev.00 del 3010612078

Arpacal - Dipartimento di Reggio Calabria

Via Troncovito snc - Cap 89135 Reggio Calabria - telfax O96513726L8




