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SERVIZIO CONTROLLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO  

 

Esaminato il rapporto di prova analitico      
 
Comune Data prelievo 
 
Punto prelievo  
 
Esame chimico – fisico                di routine               di verifica  
 
Esame microbiologico                di routine                di verifica    
 
  
Il campione dell’acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del                                
D. Lgs 31/2001 e s. m., risulta: 
 

 
CONFORME   

 
    
 
 
Data: 03.05.2016 
 

Il Dirigente Medico 
dott. Fortunato Carnovale 
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Regione Calabrta

ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
SETTORE TECNICO

LABORATORIO BIO-NATURALISTICO
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Campione di:

Numero di registro:

Cliente:
Prelevato da:

Verbale di Prelievo n.:

Comune:
Punto di Prelievo:
Data prelievo

Data inizio analisi:
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Data fine analisi:
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Note:

Valore Limite
D.Lss.31/2001Unità di misura

ISO 9308-2:2012
Coliformi a37"C

ISO 9308-2:2012

IL RESPO ILE

Note:

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto, neanche parzialmente' ne usato per

scopi pubblicitari se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio'

I valori di incertezzaestesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95%o e un fattore di copertura k=2 '

I campioni sottopostl a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo I'emissione del Rapporto di prova'

I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rappofo di Prova' salvo differenti accordi con il cliente'

I controcampioni di campioni non regolamentari sono conservati per I anno dall'emissione del Rapporto di Prova' salvo i casi in cui esistono

prescrizioni o normative specifiche

lentia - tej..0963/567367 - fax 0963/567552
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Campione di:

Numero di registro:

Cliente:

Prelevalo da:

Verbale di prelievo n.:

Comune:

Punto di prelievo:

Data prelievo

Data inizio analisi:

N0te:

GEROCARNE
F.P.  Carmine ' 
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Parametro
Valore t

lncertezza
Unità di misura Metodo

Valore Limite

D.Lgs. 31/2001 e smi

:onc.  ioni  idrogeno 5,8 Unità pH Potenziometrico APAT 2060 > 6,5 e s9,5

Sonducibi l i tà 75 uS/cm 20'C Conduttimetrico APAT 2030 2500 pS/cm 20'C

Colore <10 Hazen Visivo APAT 2020A
Accettabile Per i consumatori e

senza variazioni anomale

forbidità 0,1 NTU Turbidimetrico APAT 2110
Accettabile Per i consumatori e

senza variazioni anomale

Ammonio (NHo*) <0,L mc/L Cromatografico APAT 3030 0,5 mg/L

Nitr i t i  (NOi) <0,02 mglL SDettrofotometrico APAT 4050 0,s mgll

l loro residuo l ibero non r i ch . m8/L Valore consigliato 0,2 mg /L

Fluoruri  (F-) 0,20 mg/L Cromatografico APAT 4020 1,5 mg/L

Clor i t i  (ClOt) <50 ILC/L
ISS. CBB.037,REVOO 70opelL

Clorur i  (Cl- ) 8 mg/L Cromatografico APAT 4020 250 mg/L

Nitrat i  (NO3-)
'), mg/t Cromatografico APAT 4020 50 mg/L

iolfati (sO42-) me/L Cromatografico APAT 4020 2s0 mg/L

Sodìo (Na-)
1 n mg/L Cromatografico APAT 3030 2OO melL

Potassio (K-)
'1, mg/L Cromatografico APAT 3030

vtagnesio (Mg2-) z mg/L Cromatografico APAT 3030

Salc io (Ca2.) I m9lL Cromatografico APAT 3030

Ferro 48 mg/L soettrofotometrico ETA-MS APAT 3 L60 2OO ytg/L

IL RESPO LE

(Dott.ssa

Note: l l prsente ra ppo do rigu a rda escl usava menî e ì l ca m pion e perenuto al l a boralorio Nor può essere ri p rodorto pa niel m ente, né usato per scop i pu bblicitari' se non p revi a

Díano)

questo laboraÎorao.
I valori di in€erlezza estesa contenuti nel presente documento sono relaÎivi ad un livello di probabilità P=95% e un farÎore di copedura k=2

i ca.ploni sonopo*i  
"  

prova, se non diversamente chieso dal c l ìente. sono smalt i t i  dopol 'emissione del Rappono di  prova

I controcampioni di campioni regolamentaíso;o conseruati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, $lvo diffefenti accordi con il cliente.
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