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SERVIZIO CONTROLLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO  

 

Esaminato il rapporto di prova analitico      
 
Comune Data prelievo 
 
Punto prelievo  
 
Esame chimico – fisico                di routine               di verifica  
 
Esame microbiologico                di routine                di verifica    
 
  
Il campione dell’acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del                                
D. Lgs 31/2001 e s. m., risulta: 
 

 
CONFORME   

 

 
Data: 18/07/2017 
 
 
 

Il Dirigente Medico 
dott. Giuseppe Carnovale 
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Ionadi 27.06.17 (verbale 102/17) 

Fontana Pubblica – Nao 

X X  
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LABORATORIO BIO-NATURALISTICO

RAPPORTO DI PROVA N' ITVVOOITEIOT

ARPACAL
Regione Calabia REGIONE

Data:29/06/2OL7

REGIONE

CALABRIA

Campione di:
Numero di registro:
Cliente:
Prelevato da:
Verbale di prelievo n.:
Comune:
Punto di prelievo:
Data prelievo
Data inizio analisi:
Note:

27.06.2017
27.06.2017 

' Data accettazione:

. Data fine analisi:
n,gf2g_\7
?p.gL?0_17

Unità di misura Valore Limite
D.Lgs.3l12001Coliformi a37"C

ISO 9308-2:20t2

ISO 9308-2:20t2

Zona Industriale Località Aeroporto - g9
P. IVA 02352560797 www.arpacat.it

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto, neanche parzialmente, né usato perscopi pubblicitari se non prevía autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.
I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilitrà p=95o/o eun fattore di copertura k=2.
I campioni softoposti a prova' se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo I'emissione del Rapporto di prova.
I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di prova, salvo diftérenti accordi con il cliente.
I controcampioni di campioni non regolamentari sono conservati per I anno dall'emissione del Rapporto di prova, salvo i casi in cui esistonoprescrizioni o normative specifiche.

PG5.10.0_W01_8tO_Mod.1_1HpOT
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Campione di: Acqua destinata ul;;;;;;;
Numero diRegistro: 4774/RC/17 (N. Acc. DAp VV:613)

::",1j::::ili,.:,."'lT.imento 
provinciare di vv - ufricio Accetrazione campioni

Verbale di prelievo: n. t02/t7 del27/06/2A17
Comune: Ionadi(VV)

Punto di prelievo: Nao
Data prelievo : 27 / 06/20 17
Data inizio analisi: 27/06/2017

ci,, M. Massar4

;;;'#r"nti e deua Nutrizione - srANVefbale di prelievo: n 'ln)n., Aat lttazt;arq

Data ricevime nto : 27 / 06f20 17
Data frne analisi: Zg/06/20t7

nonnati singolamente, ma i loro

Parameko Valore r'lnùerÎez.z^ Unità di
misura Metodo

<
APAT CNR IRSA 30il:;;';6I

EpA3oiBG--
APAT cNR IRsAìO';G'''6;
APAT cNR IRsA 2O;d:M- 2-'ìó;

ISS-RDA 6)).-., m ^ll T:---l:::

Valore limite
!.Lgt. 3t/2e01

odo;-
T".bld,tà 

--

Ammonio (come NFt.)

Accenabile

Accettabile Accettabile

Accettabilc Accettabile

< 0,10 mgn Accenabile

< 5 0 pgl 0,50

uon:entrazione ioni l@eno
uonctuttivitià (a 20 .c)
-
)urezzar',

t 9 mg/l 700

7,8 UnitàpH 250

499 pS/cm 6,5 + 9,5

24 OF
_ _,_t.ry,lvv _ r\4pp. rsusaÍì u//J I

ApAr cNR rRsA -40;:il;;t;ot-
ApAr cNR rRsA 3ot:;;t;idf-
APAT CNR IRSA 3O'di;'A'_
APAT cNR IRsA 4O'6:I;;'2dJ-
APAT CNR IRSA 4O2OIil;Jffi;J-
APAT cNR IRSA 4O5O:il;8.'Or-
ApAr cNR rRsA 3o3o _Ittìo;l-
ApAr cNR rRst4o2ó:T;;tìoJ-

EpA 2oo.s R;;J4J6%-

2500
\_atcto

83,9 mgt
. t . s6 . rwJru

FFr-+.-rtuoruro
:::-----
Nltftrto (come NO,- I
-;----:.-<
Nrtnto (come NO,- )Àts-

8,3 mgt
0,22 mgl
l 4 mgl r,50

< 0,05 mgl 50

Solfato
t 9 mgl 0,50

t 9 mg/l 200

23 pgl 250

Nota (2): Catcio e Uainesio 200

g.r-e" oi 19 gs io c aralnaEiE o*EFMod. t-p0S.10.0.1/RC _ Rev.OO det tslttt'rjlq

Nrotr_ll p.cs.nre .'.d \

iH":ffi ff H.f&T"1*:i$*.trti::^:::***:"'aboraonoNrI vatori di '""'*'," r'r"" *J"ìq y n'.*"i" 
-Jo"u'un,o 

*no ,.r*:*jll,clto di ,r#;;;;ffi;_;:: 
'"ot

iffió;;;lî*Sl"t;;ll-t:u""u'*t "ru".io Jaìii"i.,'."*,r-rr,iti dopo.r,anissioru der kappoao di prova
"#;,ffi iî.H1**:h:y-llfy1l.T"*.dt con ir crienrc

di Ptova, sslvo i casi in 
"ui 

oisrono


