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SERVIZIO CONTROLLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO  

 

Esaminato il rapporto di prova analitico      
 
Comune Data prelievo 
 
Punto prelievo  
 
Esame chimico – fisico                di routine               di verifica  
 
Esame microbiologico                di routine                di verifica    
 
  
Il campione dell’acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del                                
D. Lgs 31/2001 e s. m., risulta: 
 

 
CONFORME   

 

 
Data: 18/07/2017 
 
 
 

Il Dirigente Medico 
dott. Giuseppe Carnovale 
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Ionadi 27.06.17 (verbale 102/17) 

Vena di Ionadi Fontana Pubblica – Via Stradivari 

X X  
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DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTTA
SETTORE TECNICO

LABORATOzuO B IO-NATURALISTICO

RAPPORTO DI PROVAN" 17VVO6I6B/OI

REGIONE

CATABRIA

Campione di:
Numero di registro:
Cliente:
Prelevato da:
Verbale di prelievo n.:
Comune:
Punto di prelievo:
Data prelievo
Data inizio analisi:
Note:

Y--qn. 9_i Isnad i:Yi? qf _radr_'-l ri
27.06.2017 Data accetlazione:

Data fine analisi:
27:9f29_t7
28.06.2017.?7,9f-?-0-r7

Parametro Valore a
Incertezza Unità di misura Metodo Valore Limite

D.Lgs.3l/2001
Coliformi a37"C 0 MPN/l00mL ISO 9308-2:2012 0
Escherichia coli 0 MPN/l00mL ISO 9308-2:2012 0

Note:

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto, neanche parzialmente, ne usato per
scopi pubblicitari se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.

I valori di inc€rtezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilita P45o/o e un fattore di coperura k=2.

I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smattiti dopo I'emissione del Rapporto di prova.

I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per ó0 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente.

I controcampioni di campioni non regolamentari sono conservati per t anno dall'emissione del Rapporto di Prov4 salvo i casi in cui esistono
prescrizioni o normative specifiche.

Zona Industriale Localita Aeroporto - 89900 - Vibo Valentia - tel. 0963/567367 - fax 0963/b67552
P. IVA 02352560797 www.arpacal.it
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CALABRIA

Campione di: Acqua a"rtinuru uGiiilìilil
Numero di Regisrro: 4777/RC/IUN. Acc. DAp VV: 616)

,J::,:r.i:1,, ;l]i:,,:nto 
provinciare d i v V _ ufticio Accertazione camp ion i

Comune: Vena di lonadi(VV)

Punto di prelievo: Via Stradivari
Data pref ievo: 27/06/2017

Data inizio analisi: 27/06/20t7
Data fine analisi: 2gtO6tZOlTNote: Controllo di Routine + Feno. Analizzatori:___-_ 

C. Verduci,, M. Massar4
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Valore +
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misura Metodo Vatore limirc
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30 mg/l 200
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Nots (2): Calcio c Magnesio non mno normati 200
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