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SERVIZIO CONTROLLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO 

 

Esaminato il rapporto di prova analitico      
 
Comune Data prelievo 
 
Punto prelievo  
 
Esame chimico – fisico                di routine               di verifica  
 
Esame microbiologico                di routine                di verifica    
 
  
Il campione dell’acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del                              
D. Lgs 31/2001 e s. m., risulta: 
 

NON CONFORME 
 
 

              Motivazione: 
 
 
Data: 30.10.2015 
 
 

Il Dirigente Medico 
dott. Fortunato Carnovale 
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JOPPOLO 08.10.2015 

COCCORINELLO - FONTANA PUBBLICA VIA ODDONE 

PRESENZA DI COLIFORMI A 37*C  
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Campione di:

Numero di registro:

Cliente:

Prelevato da:

Verbale di prelievo n.:

Comune:

Punto di prelievo:

Data prelievo

Data inizio analisi:

Note:
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ione N.35972 de l09 /10 /2015

Valore Limite
D.Lgs.3ll200rUnità di misura

ISO 9308-2:2012MPN/100mLColiformi a37oC
ISO 9308-2:2012

IL RESPONSABILE
Angela

l{
a ,

Note:

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto, neanche parzialmente' né usato per

scopi pubblicitari se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio

I campioni sottopostl a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo I'emissione del Rapporto di prova'

I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'em.issione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il cliente'

I controcampioni di campioni non regolamentari sono .ons.rrruti peií anno dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo i casi in cui esistono

prescrizioni o normative specifi che.
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Campione di:

Numero di registro:

Cliente:

Prelevato cla:

Verbale tii prelievo n.:

Comune:

Punkl di prelievo:

Data preliev<r

Data inizio analisi:

Note :

A. Lampasi
3!O/ts
Joppolo
Fraz. Coccorinello - Via Oddone
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{  n ^ + ^ . h i ^ 5 ' ' ^ h ó  ó . a d ' r ' r î  c r r l  r r m n n  l v  v a r h r l c  n "  1 1 n / 1 EDeterminazione esegui ta sul  campo (v.  verbale n '310/15 del  Reg. Int .  ASPW)

** Determinazione esegui ta presso i l  Laborator io Chimico del  Dip.  Prov. le Arpacal  d i  Reggio Calabr ia

rL RE92l(lABlLE
( Dott. ssg4fr ge la M o ria Di a no )

questo laboraîorio,

I valori di incefrezza esîesa conlenufl net presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fatÎore di copefrura k=2

I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal claente, sono smaltiti dopo l'emassione del Rappodo di prova.

I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Reppono di Prova, salvo differenti accordi con il cliente.

Zona lndustriale -Località Aeroporto - 89900 Vibo Valentia - Tel. e Fax 0963 567367;

e-mai l  :  ch imico.w@arPacal . i t

Parametro
Valore t

I nceftezza
Uni tà  d i  m isura Metodo

Valore Limite

D.Lgs. 31/2001 e smi

p H 7 0 Unità pH Potenziometrico APAT 2060 > 6,5 e <9,5

Conducibi l i tà 471. ps/cm 20'C Conduttimetrico APAT 2030 2500 pS/cm 20"C

Colore <10 Hazen Visivo APAT 2020A
Accettabile per i consumatori e

senza var iaz ion i  anomale

f  orbidità <0,L NTU Turbid imetr ico APAT 2110
Accettabile per i consumatori e

s F n T a  v a r i a z i o n i  a n o m a l e

\mmonio (NHo*) <0,1 mg/L Cromatografico APAT 4020 0,s mg/L

Nitr i t i  (NOi) <0,02 mglL soettrof otometrico APAT 4050 0,5 mg/L

l loro residuo l ibero * 0,05 m8/L

Fluoruri  (F-) 0,31 mglL Cromatografico APAT 4020 7,5 mglL

Clor i t i  (ClOr) <50 ILg/L ISS. CBB.037.REVOO 7OO VelL

l loruri  (Cl-) 27 mglL Cromatografico APAT 4020 l 5u  mg/L

tlitrati (NO.-) mg/L Cromatografico APAT 4020 5U mg/L

;olfati (SO4'z-) 18 mg/L Cromatografico APAT 4020 250 mg/L

jodio (Na') 23 mglL Cromatografico APAT 3030 200 mg/L

Potassio (K.) 3 mg/L Cromatografico APAT 3030

Magnesio (Mg2t) 10 mg/L Cromatografico APAT 3030

calc io (Ca2-) 73 mg/L Cromatografico APAT 3030

Ferro * 19 VC/L APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 200 pg/L


