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SERVIZIO CONTROLLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO 

 

Esaminato il rapporto di prova analitico      
 
Comune Data prelievo 
 
Punto prelievo  
 
Esame chimico – fisico                di routine               di verifica  
 
Esame microbiologico                di routine                di verifica    
 
  
Il campione dell’acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del                         
D. Lgs 31/2001 e s. m., risulta: 
 

NON CONFORME 
 
 

              Motivazione: 
 
 
Data: 30.10.2015 
 
 

Il Dirigente Medico 
dott. Fortunato Carnovale 
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PRESENZA DI COLIFORMI A 37*C  
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Campione di:
Numero di registro:
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Cliente:
Prelevato da:
Verbale di prelievo n.:
Comune:

Punto di prelievo:
Data prelievo

Data inizio analisi:
Note:
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Unità di misura Valore Limite
D.Lgs.3l /2001Coliformi a37"C

ISO 9308-2:20t 2
MPN/I00mL ISO 9308-2:2012

ILRESPONSABI

ll presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al raboratorio. Non può essere riprodotto, neanche parzialmente, né usato perscopi pubblicitari se non previa autorizzazionescritta da parte di questo raboratorio.
I campioni sottoposti a prova' se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo l,emissione del Rapporto di prova.I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di prova, salvo differenti accordi con il cliente.
;:::ffiilT::',f;'u:ilt'r"l}:il"':tolamentari 

sono conseruati per I anno dan'emissione oàr'napporto ai rrova,iirni i ,uri in cui esisrono
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Campione di:

Numero di registro:

C l ien te :

Prelevato da:

Verbale di prel ievo n.:

Comune:

Punto di prel ievo:

Data prelievo

Data inizio analisi:

Note :

o}/t)l2}1's Data accettlzionc: 9?.1.!..O.{.?9-L2-.

. - . . . ; . i . . . . . . . " . . . . . , . . . . . . ,
*  Determinazione esegui ta sul  campo (v '  verbale n '310/15 del  Reg'  In l '  ASPVV)

** Determìnazione esegu, la presso i l  Laborator io chimico del  Dip '  Prov ' le Arpacal  d i  Reggio calabr ia

lL RESBJXT6LE
( D ott. ss o769 e I o M o r i a D i a n o )

Zona lndustriale -Località Aeroporto - 89900 Vibo Valentia - Tel' e Fax 0963 567367;

e-mai l  :  ch imico.vv@arPacal . l t

Pa ra metro
Valore +

I ncertezza
Unità di mìsura Metodo

Valore Limite

D.Lgs. 31/2001 e smi

oH 7,8 Un i t à  pH Potenziometrico APAT 2060 > 6,5 e 19,5

lond ucì  b i l i tà 47r us/cm 20'c Conduttimetrico APAT 2030 2500 pS/cm 20'C

:olore <10 Hazen Visivo APAT 20204
Accettabile per i consumatori e

senza var iaz ion i  anomale

forbidità <0,1 NTU Turbid imetr ico APAT 2110
Accettabile Per i consumatori e

cenza var iaz ion i  anomale

\mmonio (NH4*) <0,L mg/L Cromatografico APAT 4020 0,5 mg/L

Nit r i t i  (NO2-) <0,02 mc/L Soettrof otometrico APAT 4050 0,5 m8/L

Cloro residuo l ibero * 0,05 mglL

Fluorun [È , l 0,31 mc/L Cromatografico APAT 4020 1,5 mg/L

- lonu  IL ru2  I <50 velL ISS, CBB.O37.REVOO tuu LtglL

Clorur i  (Cl  ) 28 mg/L Cromatografico APAT 4020 250 mg/L

Nit rat i  (NO, ) mg/L Cromatografico APAT 4020 50 mg/L

;olfati (SO4'z-) 18 m8/L Cromatografico APAT 4020 250 mglL

iodio (Na.) 24 mc/L Cromatografico APAT 3030 200 mg/L

Potassio (K') 3 mg/L Cromatografico APAT 3030

Magnesio (Mg2*) 11, m8/L Cromatografico APAT 3030

:alc io (ca 'z. ) 72 mg/L Cromatogratico APAT 303u

Fe r ro ' <5 ve/L APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 200 pg/L

f f iamentei |campioneperuenutoal |aboraÎor io 'NonpUò€sserer iprodottoparzia|mente,néusaÎoperscopipubb|ìci Îar i ,senonprevìaautor izzazionescri Î tadapafredi
questo Iaboratorio.

I valori di incertezza esîesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabìlità P=95% e un fatore di copedura k=2

lcampion iso t topos t iaprova,5enond iversamentech ies toda lc l ien te 'sonosmal t i t idopo l 'emiss ionede lRappodod iprova

I controcampioni di campiona regotamenrari sono conseruati per 60 gg. dall'emissione d€l RaPpofto di Prova, salvo differenti eccordi con il cliente'


