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SERVIZIO CONTROLLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO 

 

Esaminato il rapporto di prova analitico      
 
Comune Data prelievo 
 
Punto prelievo  
 
Esame chimico – fisico                di routine               di verifica  
 
Esame microbiologico                di routine                di verifica    
 
  
Il campione dell’acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del                          
D. Lgs 31/2001 e s. m., risulta: 
 

 
CONFORME 

 

 
Data: 30.12.2016 
 
 

Il Dirigente Medico 
dott. Fortunato Carnovale 
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Campione di: Acqua destinata al consumo umano

Numero di Registro: 840glPtc/16 (Accettazione VV l37l)
cliente: Dipartimento provinciare ARpACal di Vibo valentia
Prelevato da: Azienda Sanitaria provinciale di Vibo Valentia

Verbale di prelievo: n. 43lbis-16 deI2t/12/2016

Comune: Joppolo (VV)
Punto di prelievo: uscita serbatoio Calafatoni

Data prelievo : 2 | / 12 /20 1 6

Data inizio analisi: 22/t2/2016

Note: Analizzatori: M. Messina. V.Visalli

Data ricevim ento : 22 / 12 / 20 | 6

Data fine analisi: 22/12/2016

Parametro Valore +
incertezza

Unità di
misura Metodo Valore limite

D. Lgs. 3l/2001
Alluminio 4 pgl

trgl
EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 200Antimonio < 0,5 EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 5,0Arsenico <l tgl

mgl
EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 l0Boro 0,06 EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 1,0Cadmio < 0,5 pgl EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 5,0Cromo <l ttgl EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 50Ferro t6 pgl

ttgl
pdl

EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 200
Manganese 22 EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 50Mercurio < 0,1 EPA 200.8 Rev 5 4 leQ4 1,0Nichel I pdl EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 20Piombo <l pgl EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 l0Rame < 0.01 mg/l

usll

EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 1,0Selenio
EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 l0Vanadio 2 pgl EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 140Cloruro 55 mgil APAT CNR IRSA 4020 - Man 29 2003 250
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i casi in cui esistono prescrizioni o nomative
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