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SERVIZIO CONTROLLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO 

 

Esaminato il rapporto di prova analitico      
 
 
Comune Data prelievo 
 
Punto prelievo  
 
Esame chimico – fisico                di routine               di verifica  
 
Esame microbiologico                di routine                di verifica    
 
  
Il campione dell’acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del                                
D. Lgs 31/2001 e s. m., risulta: 
 

 
CONFORME   

 

 
Data: 13/10/2017 
 
 
 

Il Dirigente Medico 
dott. Fortunato Carnovale 
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Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DT VIBO VALENTTA
SETTORE TECNICO

LABORATOzuO B IO-NATURALISTICO

RAPPORTO DI PROVAN' 17VVO834B/OI

REGIONE

Campione di:
Numero di registro:
Cliente:
Prelevato da:
Verbale di prelievo n.:
Comune:
Punto di prelievo:
Data prelievo

Data inizio analisi:
Note:
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Parametro Valore t
Inceftezza Unità di misura Metodo Valore Limite

D.Lgs.3l/2001
Coliformi a37"C 0 MPN/l00mL ISO 9308-2:2012 0
Escherichia coli 0 MPN/l00mL ISO 9308-2:2012 0
Enterococchi intestinali 0 UFC/l00mL UNI EN ISO 7899-2003 0
Conteggio colonie a 22"C 2 UFC/mL UNI EN ISO 6222:2001 Senza variazioni anomale

IL RESPONSAB
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Note:

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto, neanche parzialmente, né usato per
scopi pubblicitari se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.

I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilitràL P:95%o e un fattore di copertura k=2.

I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo I'emissione del Rapporto di prova.

I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente.

I controcampioni di campioni non regolamentari sono conservati per I anno dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo i casi in cui esistono
prescrizioni o normative specifiche.

Zona Industriale Località Aeroporto - 89900 - Vibo Valentia - tel. 0963/567367 - fax 0963/567552
P. IVA 02352560797 www.arpacal.it

PGs.10.0_VV01_Blo_Mod. 1-1HPOT
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Campione di: Acqua destinata al consumo umano

Numero di Registro: 6809lRC/17 [N. Acc. DAP VV: 834)

Cliente: ARPACaI - Dipartimento Provincialc di W - Ufficio Accettazione Campioni

Prelevato da: ASP Vibo Valentia - Dipartimento di Prevenzione - Servizio lgiene degli Alimenti e Nutrizione

Verbale di prelievo: n. l23ll7 del 13/0912017

Cornune: Limbadi (W)

Punto di prelievo: Serbatoio Mandaradoni SORICaI

Data prelievo : 13 109 12017

Data inizio analisi: l. ,l09n0l7

Note: Analizzatori: V. Visalli, M. Messina

Dara ricevimento: 13/09/20 I 7

Data fine analisl: 18/0912017

Parametro
Valore *
incertezzz

Unita di
misura

Metodo
Valore timite

D. Lgs.
3 r/200 1

Colore Accenabile APAT CNR IRSA 2020 - Man 29 2003 Accettabile

Odore Accerabile APAT CNR IRSA 2050 - Man 29 2003 Accettabile

Torbidità Accenabile APAT CNR IRSA 2l l0 - Man 29 2003 Acccttabile

Ammonio (corne NÉIl) < 0,10 mgA APAT CNR ÍRSA3030 - Man 29 2W3 0,50

Clorito < 5 0 trgt APAT CNR IRSA4020 - Man 29 2003 700

Cloruro 2 l mg/l APAT CNR IRSA4020 - Man 29 2003 250

Concentrazione ioni idrogeno 7,1 UniÈpH APAT CNR IRSA 2060 - Man 29 2003 6,5 + 9,5

Conduttività (a 20"C) t29 pS/cm fSS.BDA022.rev.00 - Rapp. Istisan 07/3I 2500

Durezza (l) l t "F APAT CNR IRSA 2040 A - Man 29 200l

Calcio 
(2) 28,8 mg/l APAT CNR IRSA 3030 - Man 29 2003

Magnesio (" 9,4 mg/l APAT CNR IRSA 3030 - N{an 29 2003

Fluoruro < 0,10 mg/l APAT CNR IRSA 4020 - Man 29 2003 t,50

NitraJo (come NOt ) 6 ml APAT CNR IRSA 4020 - Man 29 2003 50

Nitrito (come NOi ) < 0,05 mg/l APAT CNR IRSA 4050 - Man 29 2003 0,50

Sodio 24 mg/l APAT CNR IRSA 1030 - Man 29 2003 200

Solfato t2 mg/l APAT CNR IRSA 4020 - Man 29 2003 250

IPA (Idrocarburi Poticiclici Aromatici)

Benzo(a)pirene < 0,005 ttdl APAT CNR IRSA 5060 - Aifan 29 2003 - EPA 8270D:2007 0,010

Idrocarburi policiclici aromatici < 0,05 ttdl Somma dci valori dei 4 composti che seguono 0,10

benzo(b)fl uorantene(3! < 0,01 vgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:2007

Benzo(k)fluoranteneo) < 0,01 pgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - BPA 8274D:2407

Benzo(ghi)perilene€) < 0,01 $ell ApAr cNR IRSA 5060 - Man 2s zov#ffitîtsAgg

Indeno( 1,2,3-cd)pirene(3) < 0,01 $91 ApArcNR IRSA5060- Man 2e.4M- eenqfipo,zoòif
t r ! " :  I

Nota (l): valori consigliati: 10150 "F. :
Nota iZi: Calció e Magncsio non sono normati sitrgolarmentg ma i loro valori servono per calcolare h Dulrl..zz,.. .,

ií - 

"tr'Í -

{;
, i l t4'Nota (Z;: Calcio e Magnesio non sono normati singolarmente, ma i loro valori servono percalcolare_h Ourezza. 

'' ìJl, 
.i' 

' ' 

a,' /y.,t 8\
Nota (3): i valori dei parametri contrassegnali con I'apice (3) non sono normati singolarmente ma solo come som.t*-i ". . 

- 
\

Nota (1): valorí consigliati: 10-50 oF. 
I { i I

Nota (2): Calció e Magncsio non sono normati sitrgolarmentg ma i loro valori servono per calcolare_ h Durezza. ' i* i, .i
Nota(3);ivatorideiparametricontrassegnaticonl'apice(3)nonsononormatisingolarmentemasolocomesom.t*-. ") .7 ..:

Mod. 1 -PO5.10"0.1/RC - Rev.Oo del $n1r2o14
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Parametro Valore *
incertezza

Unira di
misura Metodo

Valore limite
D" Lgs.
l tnaol

ANTTPARASSITARI

Antiparassifari- totale < 0,0i ttgl Sommadei valori dei 16composti cheseguono o,J0

Aldrin < 0,03 pgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EpA 8270D:2007 0,030

Alfa-BHC < 0,03 ttgll APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 827AD:2007 0,10

Beta-BHC < 0,03 ttg/l APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EpA 8270D:2ú7 0,10

Delta-BHC < 0,03 vgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:2007 0, l0

4,4I-DDD < 0,03 ILEII APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 200i - EPA 8270D:2@? 0,10

4,4'-DDE < 0,03 Itdl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:2007 0,10

4,4'-DDT < 0,03 pgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:.2007 0,r0

Dieldrin < 0,03 pell APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:.2007 0,030

Endosulfan I < 0,03 It9ll APAT CNR IRSA 5060 - Mar 29 2003 - EPA 8270D:2fi)? 0,10

Endosulfan II < 0,03 ttgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 82?0D:2002 0, l0

Endosulfan solfato < 0.03 tNl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EpA 8270D:2007 0,10

Endrin <0,03 ttgr APAT CNR ÍRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:2007 0, r0

Endrin aldeide < 0,03 llgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2001 - EpA E27AD:2AA7 0,10

Eptacloro < 0,03 ttgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:2007 0,030

Eptacloro epossido < 0,03 ttgl 0,030

Lindano (gamma-BHC) < 0,03 ttdl 0,10

frrd1
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Not€: Il prcslte mpporto rigrwda mlusivammte il mpiorc perenuto al laboralorio- N.r p.n ** riproaoao p*rlrt*cnrcje *9.1o po mpi pubbliciteri, se noop*a-
artori"-ione scritta da parte di qw*o laboratorio.
I nlori di irertcz cstesa cootiluti nel presentc dmumcnto mno relativi ad m livello di probabilità P =957r e rm fuorc di copcrtra k :2
I mpioni sottoposti a prova, se mn diverwcntc chi€sto dal cliente, mm smltiti dopo t'imissinne del Rapporto di prova.
I controcampioni di campioni rcgolanentari sono conscrwati per 60 gg. dall'cmíssiorc dcl Rapporto di hora, salvo difrcrcnti accordi mn il Cliente_
I controcampioni di campigni non rcgolamentari sono consgleti pcr I aluro datl'emissiore del Fapporo di Prorra, salvo i cosi in cui esistono prcscrizioni o ncmatiw

Via Troncovito, snc - 89135 Gatlico Su
Mod, 1+05.10.0.1/RC - Rev.fi) det l5'nln0l,4
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Parametro Valore t
incertezza

Unità di
misura Metodo

Valore limite
D. Lgs.
3t/2001

METALLI

Alluminio 2 tlgl EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 200
Antimonio < 0,5 pgr EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 5,0
Arsenico < l pgt EPA 200.E Rev. 5.4 194 10
Boro 0,06 mg/l EPA 200.8 Rev. 5.4 194 1.0
Cadmio < 0,5 pgr EPA200.8 Rev.5.4 194 5,0
Cromo < l p{l EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 50
Ferro 4 ttgl EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 200
Manganese < l tt{l EPA 200.E Rev. 5.4 1994 50
Mercurio < 0 ,1 pgl EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 t,0
Nichel < l pgr EPA 200.8 Rcv. 5.4 1994 20
Piombo < l $gl EPA 200.E Rev. 5.4 1994 l0
Rame < 0,01 mg/l EPA 200.8 Rcv. 5.4 1994 1,0
Selenio < l pgl EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 l0
Vanadio tLgl EPA 200.8 Rev. 5.4 194 140 e,

Npta (4): DM 22 Dicemke 201l.


