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SERVIZIO CONTROLLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO 

 

Esaminato il rapporto di prova analitico      
 
Comune Data prelievo 
 
Punto prelievo  
 
Esame chimico – fisico                di routine               di verifica  
 
Esame microbiologico                di routine                di verifica    
 
  
Il campione dell’acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del                                
D. Lgs 31/2001 e s. m., risulta: 
 
 
CONFORME        
 

 
 

Data: 02.10.2015 
 
 
 
 

Il Dirigente Medico 
dott. Fortunato Carnovale 
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Campione di:

Numero di registro:

Cliente:
Prelevato da:

Verbale di prelievo n.:

Comune:

Punto di prelievo:

Data prelievo

Data inizio analisi:

Note:

Maierato
Uscita Serbatoio Sorical

0'7:09:20__15
07.09.20rs

Data accettazione:

Data fine analisi:
_0-7_:-0-22Qls
Lq:-o_er0ls

Parametro
Valore +

Incertezza
Unità di misura Metodo

Valore Limite
D.Lgs.31/2001

Coliformi a37oC 0 MPN/l00mL ISO 9308-2:2012 0

Escherichia coli 0 MPN/l00mL ISO 9308-2:2012 0

Enterococchi 0 UFC/l00mL UNI EN ISO 7899-2003 0

Conteggio colonie a 22o C 0 UFC/lmL UNI EN ISO 6222:2001 Senza variazioni anomale

IL NSABILE

Note:

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto, neanche parzialmente, né usato per

scopi pubblicitari se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.

I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo l'emissione del Rapporto di prova.

I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente.
I controcampioni di campioni non regolamentari sono conservati per I anno dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo i casi in cui esistono

prescrizioni o normative specifi che.

Zona Industriale Località Aeroporto - 89900 - Vibo Valentia - tel. 0963/567367 - fax 0963/567367-567286
P. IVA 02352560797 www.arpacal.it
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RAPPORTO DI PROVA N' 15RC5836C/01 Pagina 1

Campione di: Acqua destinata al consumo umano

Numero di Registro: 5836/RC/15 (Accett. W 1058)

Cliente: Dipartimento Provinciale ARPACaI di VV

Prelevato da: ASP VV - Dipartimento di Prevenzione

Verbale di prelievo: n.264115 del07l09l20l5

Comune: Maierato (VV)

Punto di prelievo: Uscita Serbatoio SORICaI

Data prelievo: 07 /09/2015

Data inizio analisi: 2210912015

Note : Determinazione de i metalli. Analizzator e: V.Visal li

Data ricevimento: I ll09l20l5

Data fine analisi: 2210912015

METALLI

Parametro
Valore +
íncertezza

Unità di
misura

Metodo
Valore limite

D. Lss. 3ll200l

Alluminio < l pg^ EPA 200.8 Rev. 5.4 994 200

Antimonio < 0,5 tLgl EPA 200.8 Rev. 5.4 994 5,0

Arsenico < 1 pcll EPA 200.8 Rev. 5.4 994 l 0

Boro 0,01 mCil EPA 200.8 Rev. 5.4 994 1,0

Cadmio < 0,5 |rcll EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 5,0

Cromo < l pcn EPA 200.8 Rev. 5.4 994 50

Ferro vgll EPA 200.8 Rev. 5.4 994 200

Manganese < l pgr EPA 200.8 Rev. 5.4 994 )U

Mercurio <  0 ,1 pgr EPA 200.8 Rev. 5.4 994 1 ,0

Nichel < l pell EPA 200.8 Rev. 5.4 994 20

Piombo < 1 pgl EPA 200.8 Rev. 5.4 994 t 0

Rame < 0,01 mgl EPA 200.8 Rev. 5.4 994 t .0

Selenio < l pe/l EPA 200.8 Rev. 5.4 994 l 0

Vanadio I pgt EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 50

\,
ll Re$onsabile del Servizio

dr. (ntoniTn Dascola'  
A \ /urq

@esclusivamenteilcampionepene,utoal[abóratorio.Nonpuòessereriprodottopmialmente,néusatoperScopipubblicitari,senonprevra
auloizzazione scritta da parte di questo laboratorio.

I valori di incerteu estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P =957o e un fattore di copertura k =2

I campioni sottoposti a prova, se non diveìsamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo I'emissione del Rappofo di prova.

I controcampionì di campioni regolamentari sono conseryati per 60 gg. dall'emissione del RaPPorto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente'
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per'í anno dall'emissigne diiRapporto qg9l1 y!9l tg.t tn cui esistono prescrizioni o normative specifiche.
I controcampioni di camplonl non regolamentarl sono conseruall per
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