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Regione Calabria

Dipartimento di Prevenzione - Direttore: dott. Cesqre Pasqua
U. O. Igiene deglí Alimenti e della Nutrizione - SIAN
Respons abile dott. Gius eppe B arbieri

SERVIZIO CONTROLLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

Esaminato il rapporto di prova analitico 17VV00658/01 | 17RC0767C|01 | rZrrVOO6SC/0l

Comune MAIERATO Data prelievo verbale 20al l7 del 06.A2.2017

Punto prelievo USCITA SERBATOIO SORICAL

Esame chimico - fisico tr di routine |--]

Esame microbiologico tr di routine I

n campione dell'acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi dei
D. Lgs 3ll200l e s. m., risulta:

CONFORME

Data: 31.03.2017

U.O. Igiene degli alimenti e della Nutrizione - C.so Vittorio Emanuele III) - Vibo Vatentia tel/fax 0963962348
pec: aspvibovalentia@pec.it - e-mail giuseppe"barbieri@aspvv.it

di verifica

di verifica



Regione CalabÀa

ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
SETTORE TECNICO

LABORATORIO B IO-NATURALISTICO

RAPPORTO DI PROVAN' 17VVOO65B/OI

REGIONE

ffi
CAIABRIA

Data:09/O2/20I7

RPACAT

Campione di:
Numero di registro:
Cliente:
Prelevato da:
Verbale di prelievo n.:
Comune:
Punto di prelievo:

Data prelievo

Data inizio analisi:

Note:

06.9?.:2:0-17
06.02.2017
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Ltnpl-qi.A,
20 a/17 ilel06l02l20l7

. _Vlc_ita -$g-fhilgiq $p-r-icaI..... .
Data accettazione:
Data fine analisi:

0!,p.L.20__r!.
09.02.2017

Note:

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto, neanche parzialmente, ne usato per

scopi pubblicitari se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.

I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=957o e un fattore di copertura k=2.

I campioni sottoposti a provq se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo I'emissione del Rapporto di prova.

I conaocampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di hova, salvo differenti accordi con il Cliente.

I controcampioni di campioni non regolamentari sono conservati per I anno dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo i casi in cui esistono
prescrizioni o normative specifi che.

Zona Industriale Localita Aeroporto - 89900 - Vibo Valentia - tel. 0963/567367 - fax 0963/567552
P. IVA 02352560797 www.arpacal.it

PG5.10.0_W01_SlO_Mod.1_1HPOT
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Parametro Valore +
Incertezza

Unità di misura Metodo Valore Limite
D.Lss.3l12001

Coliformi a37"C 0 MPN/l00mL ISO 9308-2:201 2 0
Escherichia coli 0 MPN/l00mL ISO 9308-2:2012 0
Enterococchi intestinali 0 UFC/l00mL UNI EN ISO 7899-2003 0
Conteggio colonie a 22"C 0 UFC/mL UNI EN ISO 6222:2001 Senza variazioni anomale

IL



Regione Calabria

AR.PACAL
A.gerrzia Regionale per la Protezione dell,Arnbiente della Calabria

DIPARTIIVTENTO PR.O\.INCIALE DI VIB O VAL ENTIA
SETTORE TECNICO

SERVIZIO LAB ORATORIO CHIIVÍ IC O-:rO S S IC OLOGIC O

Vibo Valentia 09/0A2U7 Rapporto di Prova No 17W0065C/01 Pagina I di l
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Acqua destinata al consumo umano
0065
ASPW

Campione di:
Numero di registro:
Cliente:
Prelevato da:
Verbale di prelievo n.:
Comune:
Punto di prelievo:
Data prelievo
Data inizio analisi:

Note:

.2.9.e1.!1...........
MAIERATO
Serbatoio So.Ri.Cal. USCTTA
06l02/20!7 Dataaccettazione: 06/O2/2OL7

Data fine anarisi: P.19.?lA!.!...06/02/20t7

r Determinazione eseguita sul campo (v. verbale n" 21a/t7 del Reg. Int. ASPW)

Parametro
Valore +

Incertezza Uni tà d i  misura Metodo Valore Limite
D.Lgs. 3112001 e smi

3onc. ioni idrogeno 7,9 Unità pH Potenziometrico APAT 2060 > 6,5 e s9,5
:onducibilità 163 pS/cm 20'C conduttimetrico APAT 2030 25fi) uS/cm 20'C

Solore <10 Hazen Visivo APAT 2020A Accettabile per i consumatori e
senza variazioni anomalè

rorbidità 0,1 NTU Turbidimetrico APAT 2110 Accettabile oer i consumatori e
senza variaTioni anom:le

\mmonio (NHo*) <0,1 mclL Cromatografico APAT 3030 0,5 mg,/L
tlitriti (NOr-) <0,02 mc/L spettrofotometrico APAT rt050 0,5 mg,/L
lloro residuo libero * 0,2 mc/L Vafore consigliato O,2 mC /L
:luoruri (F-) 0,18 me/L Cromatografi co APAT 4020 1,5 mg/L

ìloriti (ClOr-) <50 pslL tss. cBB.037.REV00 7@1tglL

Cloruri (Cl-) 13 mc/L Cromatografi co APAT 4020 25O melL
Nitrati (NO3-) 1 mclL Cromatografi co APAT rto20 50 mg,/L
iolfati (s042-) 8 mc/L Cromatografico APAT 4020 25Omg/L
;odio (Na*) 10 mg/L Cromatografico APAT 3030 20O mg/L
)otassio {K*) 1 mslL Cromatografi co APAT 3030

Magnesio (Mg2*) 6 mc/L Cromatografico APAT 3030

lalcio {Ca2') 30 mc/L Cromatografi co APAT 3030
)ssidabilità <0,5 mg/L 02 Titrimetrico tss.BEB.027.REV00 5 mg/L 02
)urezza 10 "F ---r .ì_ìr APAT 204OA Consigliata 15 - 50

;:ÍTryfiF:;:,:n r7r
,o.{'A

Xt

Morio Diano)

t w -
Nde:||Presentelappofofig{rdae5c|usivementei|campionepeNendoa||aboÉtdìè:fù+|.ò.rls

questolebdatorio. 
,/

lvalori di incerteuza estesa cdtendi nel preente d@umemo sono rclativi ad un livello di prcbabithà p=gs%e un fan@ di @pedura k=2
| @mPimi sonop6ti a prda, se n6 div€ementè ahieso dal cliente, sono smahitidopo l'emisrione del Rappúo di praa.
l@ntro6mpimi di €mpioni rcSolamentari soo conseruatiper 60 88. dall'emissiom del Rappdo di p@a, sfuodiffcmti acqdiffi il diente.

Zona f ndustriale -Località Aeroporto - 89900 Vibo Valentia - Tel. e Fax 0963 567367;
e-mail : chimico.w@arpacal.it
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Data:21/02/2017

Regione Calabna

ARPACAT
Agenzia Regionale per la protezione del'Ambiente della calabria

DIPARTIMENT o PRo VINcTAT,ffi ALAB RIA
SETTORE TECNICO

SERVIZO LABORATOzuO CHTMICO

RAPPORTO DI PROVA N" I7RCO76-/OI Pagina 1 di2

Campione di: Acqua destinata al consumo umano

Numero di Regisrro: 0767/RC/17 (N. Acc. DAp VV: 65)

cliente: ARPACaI - Dipartimento provinciale di vv - ufficio Accettazione campioni
Prelevato da: ASP vibo valentia - Dipartimento di Prevenzione - u.o. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - SIAN
Verbale di prelievo: n.20a\17 del06/02/2017

Comune: Maierato (VV)

Punto di prelievo: Uscita Serbatoio SORICaI

Data prelievo : 06/02/20t7

Data inizio analisi: 07/02/2017

Note: Analizzatori:Y. Visalli, M. Messina, C. Verduci

Data ricevim ento: 07 /02/2017

Data frne analisi: 20/02/2017

Parametro Valore +
incertezza

Unita di
misura Metodo Valore limite

D. Lgs.3ll200

Alluminio
METALLI

ttgl EPA 200.8 Rev. 5 4 l9Q4 200
2

Antimonio < 0,5 pgl EPA 200.8 Rev. -5.4 1994 5,0Arsenico <l pgl EPA 200.8 Rev. 5.4 994 l0Boro 0,01 mgl EPA 200.8 Rev. 5.4 994 1,0Cadmio < 0,5 pgl EPA 200.8 Rev. 5.4 994 5,0Cromo <l trgl EPA 200.8 Rev. 5.4 994 50Ferro
5 ttgl

ttgl
EPA 200.8 Rev. 5.4 994 200

Manganese <l EPA 200.8 Rev. 5.4 994 50Mercurio < 0,1 ttgl EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 1,0Nichel <l pell

trgl
mg/l

EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 20Piombo <l EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 l0
Rame < 0,01 EPA 200.8 Rev. 5 4 1994 1,0Selenio <l ttgl EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 t0Vanadio 2 pgl EPA 200.8 Rev. 5.4 1994

-

140 
(r)

Benzo(a)pirene 
I

IPA (Idrocarburi policicl ici Aromatici)

EPA 35 I 0C:2007 : 827 0D:2007 0,010
< 0,005 pgl

Idrocarburi po Iiciclici aromatici < 0,05 pgl Somma dei valori dei 4 cnmnncri ^ho 0,10
Benzo(b) fl uorantene(2) < 0,01 pgl EPA 35 I 0C:2OO7. R)1 on,.', nn1
B enzo(k)fl uorantene(2) < 0.01 pgl

pell

Itgl

EPA 3 5 I 0C: 20 07 ; 827.W.1ffi-.:;
Benzo(ghi)perilene(2) < 0,01 EPA 35 t0C:2007: s2,gn6;to(ji .. 1."
Indeno( 1,2,3-cd)pirene(z) < 0,01 EPA 35 I 0C :20 at í*21 oo :zooti rd

Nota (l): DM 22 Dicembre 201t
Nota (2): i valori dei parametri contrassegnati con I'apice (2) non sono normati singolarmente ma solo come sommd

1 "1,t .

Mod. 1-P05.1 0.0. i/RC - Rev.00 det 1st11t2014

É
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Regione Calabna

ARPACAL
Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente della calabria

IPARTIMENT O PROVINCffi ATABRIA
SETTORE TECNICO

SERVIZIO LABORATOzuO CHIMICO

RAPPORTODIPMData:21/021201j
Pagina2 di 2

Parametro Valore a
incertezza

Unità di
misura ; Metodo Valore limite

D. Lgs. 3l/2001

-

Antiparassitari- totale
ANTIPARASS

-

I .o,os I pett

ITARI
Jomma del valori dei l6 comnosfi che 0,50Aldrin < 0,03 pgl

0,030Alfa-BHC < 0,03 ttgl 0,10Beta-BHC < 0,03 pgl
0,10Delta-tsHC < 0,03 ItC/l 0, l04.4'-DDD < 0,03 pgl
0, l04,4'-DDE < 0,03 pgl
0, l0

< 0,03 pgl EPA 35 I 0C:2007 : 827 Of\:2oo]. 0, t0Lrteldrln < 0,03 | púl
0,030Endosulfan I < 0,03 pgl
0. 0Endosulfan II < 0,03 vgl 0, 0

< 0,03 ttgl EPA 35 I 0C:2007:. S27Dtttoo]- 0, 0
< 0,03 pgl bPA 35 l0C:2007 : 827 0D:2007 0, 0
< 0,03 trgl b,PA J5 I 0C:2007 : 827 OD :2oo7 0, 0r,ptacloro < 0,03 pgl

0,030Eptacloro epossido < 0,03 ttgl 0,030Llndano (gamma-BHC) < 0,03 pdl EPA 35 l0C:2007 ; 827 0D:2007

-

0,10

Benzene 

-

VOC (Cor

< 0,5

nposti Organ

rc/l-_l
lcl volatlh)

APAT ÍRSA 5140 - Man 2s )oo7 1,0t,z-drcloroetano < 0"5 vgl 3,0Tetracloroetilene Tricloroef ilenc <l ttgl l0<l ttgl APA I IRSA 5 150 - Man 29 ?ooì
<l pgl APA f 

' IRSA 5 150 - Man 29 )oo7
I natometant - totale I Itgl 30B romod ic lorometano(a) <l ttgl

pgl APAf-IRSA 5150 - Man )q )oo7
<l pgl APAI'IRSA 5150 - Man ?9 )onì

Lrlbromoclorometano( <l pgl APAT IRSA 5150 - Man 29 2003
Note (3) e (4): i valori dei parametri contrassegnari con gli apici (3) e (4)_r singolarmente ma solo come rispettiva somma

il Refpo-.nsabile del Servizio
dr. Ahtonlko Dascola

I:l::_lt tf:""1: yfpo'to 'ie,-d" "autorizrznne scri* a, p*i a, q""*il;;;ì; " *"'"rurrs Psrvcnuto arlsooratorotllsr?hò essere riprodotto pazialmenù. né usato p".."opi pubbli"ifiì!ìói-iiil
I valori di incerteza estÀa contenuti nel presente documento sono rer"tiri 

"a 
u*lrx"ttò i probabi!6e.f5yo e un fattore di copertura k =2I campioni sottoposti a prova" se non diversamenre chiesto dal cliente, sono.smaltifi dopo t.,en*+sromAet Rapporto di prow.

i::#::Hi[ilÍlffiilli;:î1il::ff#1",::r"X*i*:t.**il',xli*:"ffi:&tnsa,vodifferentiaccordiconi,c,ienteper I anno dall'emissione déliapporto di prova,.auo i 
"".il"ui"srstono 

prescrzioni o normative

Via Troncovito. snc - 35 Gallico
Mod 1-P05.10.0.1/RC - Rev.OO det 15t11t2014

www.arpacal.it-Tel./Fax




