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SERVIZIO CONTROLLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO 

 

Esaminato il rapporto di prova analitico      
 
 
Comune Data prelievo 
 
Punto prelievo  
 
Esame chimico – fisico                di routine               di verifica  
 
Esame microbiologico                di routine                di verifica    
 
  
Il campione dell’acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del                                
D. Lgs 31/2001 e s. m., risulta: 
 

 
CONFORME   

 

 
Data: 12/06/2018 
 
 
 

Il Dirigente Medico 
dott. Fortunato Carnovale 
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MILETO 16.05.2018 (verbale 85/18) 

USCITA SERBATOIO SAN GIOVANNI 
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ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

Datai 22/05/18

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
SERVIZIO LAB ORATORIO B IO.NATURALI STIC O

RAPPORTO DI PROVAN" I8VVO183B/01 Pagina 1 di  1

Campione di:
Numero di registro:
Cliente/Indirizzo:
Prelevato da:
Verbale di prelievo n.:
Comune:
Punto di prelievo:
Data prelievo:
Data inizio analisi:
Note:

Acqug dgptinate al consumo umano
0183
ASPVibo Valentia
G. -Pugliese
85/18 del 16105/2018
Mileto
Uscita Serbatoio S.Giovanni
16l0slz0r8
16/0st20t8

Data ricevimento:
Data fine analisi:

Parametro Valore +
lncertezza Unità di misura Merodo J*::îlrt:

lol iformi a37"C 0 MPN/l00mL 9308-2:2012 i 0
ichia coli 0 MPN/l00mL 9308-2:2012 : 0

i intestinali 0 UFC/l00mL 'JNI EN ISO 7899-2003 i 0
nteggio colonie a22"C 5 UFC/mL EN ISO 6222:2001 , Senza variazioni anomale

IL C.T.P. - BIOLOGO
Dott.sqa AngelaAlia
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Ilpfesenterapportoriguardaesc.lusivamenteilcampionepervenutoallaboratofio.Nonpuòa
autorizzazrone scritta da parte di questo laboratorio.

valori di incertezza estesa (intervallo di fiducia per le analisi microbiologíche) contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità p:95yo e un
rttore di copertura k:2
campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo I'emissione del Rapporto di prova.
controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente.
controcampioni di campioni non regolamentari sono conservati per I anno dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo i casi in cui esistono prescrizioni o normative
recifiche.

Arpacal - Dipartimento di Vibo Valentia
Zona lndustriale loc. Aeroporto - 89900 Vibo Valentia- te1.0963 567367- fax 0963 36zss2

P. IVA 02352560797 www.arpacal.it
Mod. 1 -PO5. 1 0.0. lAlV - Rev.2 det Ogt0l t2O1B
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LABORATORTO CHIMICO ACQUA/AzuA

Pagina I di 3

Data:08/06/2018

Campione di: Acqua destinata al consumo umano

Numero di Registro: 3479/RC/18 (N' Accettazione DAP VV 183)

Cliente: Arpacal - Dipartimento Provinciale di VV - Ufficio Accettazione Campioni

Prelevato da: ASP Vibo Valentia - Dipartimento di Prevenzione - Servizio tgiene degli Alimenti e Nunizione

Verbale di prelievo: n' 85/18 det 16105/2018

Comune: Miteto (VV)

Punto di prelievo: Uscita Serbatoio S' Giovanni

Data Prelievo: 16/05/20 t 8

Data inizio analisi: t6/05/2018

Metalli + tPA + AntiParassitari'

Data ricevimento: 16/05/20 t 8

Data fine analisi: 0610612018

Nota (r): varore consigriaro:0,2 mg/r(se imrygîj:):,-X3g]';i?[ffififl,l,H:p5, *r"oru* taDuteua-
iffi ìr;, è;;ì" t Malresio non sono normati srnsorar

Note: Controllo di Routine +

Metodo

Vatore limite
D. Lgs-
3 t/2001

AccettabileParametro

Colore

Valore *
incertezza

Unitàdi
misura

APAT CNR IRSA ZUZU - YTTUI " """"

ep---Nt' IRsA 2o5o - Man 29 2oo3

Fffi rnsA 2l lo ' ìu{= l1 2ool

ePet Clrn IRSA 3030 - Man 29 2003
--oper 

cNn rRsA 4o2o - N'ran 3-11

rDa ^ ,^to - Man 29 2003

Accettabile Accettabile

Acccttabile Accenabile
\Jt.l\,r

Accettabile 0,50

Rm-monio (come NtL)
< 0,t0 mgA 700
< 5 0 vgll 250

CIoruro
r-^.centrazione ioni idrogeno

, : . r  r^ , lAOl-\

t7 mgl A.TA
rr.,r^n ?9 2003 6,5 + 9,5

7,4 UnitàpH APAI LNls lKù^ evvv '-

--. M D..6 fetisn 07/31 2s00

525 pS/cm

ili cNn rnsA 2uo A - M* r 2m

Fcnn trcA3o3'o-Y-n2w

}--cNn IRSA 3o3o - Man 29 2oo3
*FFcNn 

n'sA oo2j-M- 3 :e1
__--:-=::-;: rr--,la ?oor

uonoultrv l@ \s 'v Y'

DrrezzaQl

Calcio 
(3)

: : l

Magnesio 
("

l -

lFluoruro

lNittuto (come No3- )
I

lNitrito (come No2- )
I

lsoaio
I

23
oF

8 l , l mC/l

7,1 mCll r,50

0,21 mC/l 50

l3 men APAICNK ll(òf\{w4v

ep--- rmAao59:M*29391

eretEr'rn ÍRSA 3030 - Man 29 2003

ep-cun' IRSA 4o2o - Man 29 2oo3

91
200< 0,05 mgl

20 mgA 250

l5 mdt

'::T:'f;:1?:,:1 
rer.nax oe65 3i2GL8

Via Trorrcovito, snc - 89135 Gallico Superiore di Regglo

P' ùÀ ozsszsSougT ws'w'aroacal'it



.lE>.'-t.ci -'

@ Asenzia

Data: O8/06/20t8

Pagina 2 di 3

EPl:ry.s Rev. s.lGì
EPA 200.8 n"u.s'ciq%-
EPA 200.8 n.". sìG
8.1:98 n.".ìid
!ll2oo.s R.". 5j tee4-
lPA 3oo 8 n"uJiìge-;
EP1:ry.8 n.u.Jl[]
EPA 200.8 n"u.sìiil
Ep13oo.s n*Jirge-;
fPA2g.s n"u.s,ìil
Epl1oo 8 n"". siìD
EPl200.s n.". s.cE
EPA2oo.8 n*.1ìGì
EPA 200.8 R"u.5.4 1994-

nearcNnrasasoW

Benzo(a)pirene

ta.**au.i pori"Iiliiiiil
Benzo(b)fluo*nrÀF

8"13o{t)nuoran;;6

Benzo(ghi)perifidt

Indeno(1,2,3-cd)eilneo-.---

tPe(ta'**u*iporiiiliìiil,ri)-:

Vota (4): D\4 22/12/2}lt. Nota (5): i vatori r,é; ̂Nota (5): i varori dei parametri contrasseenrr;.^,--.......- 

-'-- '* - 
r :--_etri contrassegnati con l,apice 15) non *_^ _^ce (5) non sono normati singolarmente ma solo come somma

via rfoncovito.,". _ r*1;1i1*1;
p. lvA o-s2s6rrr; ;;::;ff.I

E
Rev. 1 o
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DIPARTIMENTO PR
LABORATOzuO CHrMrco ACQUA/ARIA

RAPPORTO DI PROVA N-8RCJa7'CyOi Pagina 3 di 3

Parametro Valore *
'lftcerteTzÀ Unità di

misura Metodo
Valore limite

D. Lgs.
3ll2001

ANTIPARASSITARI
Antiparassitari-rorale 

| .o,rol $gl Somma dei valori dei t6 commcri nhe 0,50
Aldrin < 0,03 pgl APAT CNR IRSA 506,0 - Man 29 tool - Fpa p't 0,030
Alfa-BHC < 0,05 pgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2fIll - Fpa Rr?nrì.rm" 0,10
Beta-BHC < 0,05 tLgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EpA 8270D:2tKt7 0, r0
Delta-BHC < 0,05 ttgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2(nl - EpA R?7nrì.rrvr7 0, l04,4'-DDD < 0,05 ttgl APATCNR IRSA 5060 - Man 29 2OO1 - Fp^ îr?nn.rrì 

" 0,104,4'-DDE < 0,05 ttgl APATCNR IRSA 506{) - Man 29 2ool 0, l04,4'-DDT < 0,05 pgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2fxt? - Fpa er?nrì. 0, t0
Dieldrin < 0.03 ItCll APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 ?fflr 0,030
Endosulfan I < 0,05 ttgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2fi)1 0,10
Endosulfan II < 0,05 púl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2fn1 - Epa îr7nrì-rrvr? 0,10
Endosulfan solfato < 0,05 pgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2fxll 0,10
Endrin < 0,05 pgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EpA 827aD:2m:. 0,r0
Endrin aldeide < 0,05 tlgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2tnt - F.pa Rr?nrì.rffrz 0,10
Eptacloro < 0,03 $gr APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 ?tnî - Fpa qr7nn.

0,030
Eptacloro epossido < 0,03 pgll APATCNR IRSA 5060 - Man 29 2ty)t - Fpa I 0,030
Lindano (gamma-BHC) < 0.05 ILÚI APAT CNR IRSA i060 - Man 29 2003 - EpA 8270D:2ffi7 0, t0

H:i.iJ;#:trTffi
I valori di inenea estee contouti rcl presente documnto sslo rclativi ad u livello di Sobabilità p +5cl. e un futofc di copcrtm k =2
IffirJLT,::ff:"*:X:":*:::1,::llyà-"r'i"*.1ry-..",ul,.doporemissimdcrRapporrodipro%.l;ffifi:llÍlH3[ll;;'J:H:3:-ry"1y.*à'J*ti'"#iii.#[iffilTo'?ffTi*11ffi;""**coni,c,iene. rcgo|amcnÎ8n sono corrServati per I mno dall'emissionc deiRaomno dr Èns er-a i ...j :- -,: -:-.^--di ftora, salvo i casi in crri csisrom prescriziou:o nomatr.w specifiche.

Arpacal_ Dipartimento di Reggio Calabria
Via Troncovito, snc - g9135 Gallico Superiore at negÉL CabUria _ Tet.fax O9 65 3726La

P. IVA 02352560797 wrrw.aroacal-it
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