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SERVIZIO CONTROLLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO 

 

Esaminato il rapporto di prova analitico      
 
 
Comune Data prelievo 
 
Punto prelievo  
 
Esame chimico – fisico                di routine               di verifica  
 
Esame microbiologico                di routine                di verifica    
 
  
Il campione dell’acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del                           
D. Lgs 31/2001 e s. m., risulta: 
 

 
CONFORME   

 

 
Data: 12/06/2018 
 
 
 

Il Dirigente Medico 
dott. Fortunato Carnovale 
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MILETO 16.05.2018 (verbale 85/18) 

USCITA SERBATOIO PARAVATI 
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Campione di:
Numero di registro:
Cliente/Indirizzo:
Prelevato da:

Agque destinate al consumo umano
0t85
ASP Vibo Valentia
G. Pugliese
85/18 del 1610512018
Mifeto
Uscita Sglbatoio Pa rayali

_16tos!2018
16t05/2018

Verbale di prelievo n.:
Comune:
Punto di prelievo:

Data prelievo:
Data inizio analisi:
Note:

Data ricevimento:
Data fine analisi:

.lciói,snii,i.t
2UO5t20t8

Parametro Valore *
Incertezza

Unità di misura
i Valore LimiteMetodo j p.Lss.r l/2001

iformi a 37"C 0 MPN/l00mL 9308-2:2012 I 0
lscherichia coli 0 MPN/l00mL 'SO 9308-2:2012 0
lnterococchi intestinali 0 UFC/l00mL 'lNI EN rSO 7899-2003 0
Jonteggio colonie a 22"C I UFC/mL 'JNI EN ISO 6222:2001 Senza variazioni anomale

IL C.T.P.- BIOLOGO
ngelaAlia

:: Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riproaotto parziAmente, n" usatol-i"opiJubfii[ìfiffi
ia arfiorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.

valori di incerteza estesa (intervallo di fiducia per le analisi microbiologiche) contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità p=952o e un
rttore di copertura k:2
campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dat cliente, sono smaltiti dopo I'emissione del Rapporto di prova.
controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente.
controcampioni di campioni non regolamentari sono conseryati per I anno dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo i casi in cui esistono prescrizioni o normative
recifiche.

Arpacal - Dipartimento di Mbo Valentia
Zona lndustriale loc. Aeroporto - 89900 Mbo Valentia- te1.0963 s67367- fax 0963 367ss2

P. IVA 02352560797 www.aroacat.it
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Agcnzia Regionale per la Protezione dclt'Ambiente della Calabria

ARPACAL REGfONE

"*ìffi
CALABRIA

Data:08/06/2018

Campione di: Acqua destinata al consumo umano

Numero di Registro: 348I/RC/IE (N. Accettazione DAp VV lg5)
cliente: Arpacal - Dipartimento provinciale di vv - ufficio Accettazione campioni
Prelevato da: ASP vibo Vatentia - Dipartimento di Prevenzione - Servizio lgiene degli Alimenti e Nufiizione
Verbale di prelievo: n. 85/18 del l6i0520lg

Comune: Miteto (VV)

Punto di prelievo: Uscita Serbatoio paravati

Data prelievo: 16/0512018

Data inizio analisi: 1610512018

Note: Controllo di Routine + Metalli + IpA + Antiparassitari.

Nota (1): valore consigliato:0,2 mgl(se impiegato). Nota (2): valori consigliati: 10-50 oF.
Nota (3): calcio e Magnesio non sono normati singolarmente, ma i loro valóri servono per calcolare lîDurezzq.

DTPARTIMENTO PROVINC
LABORATORIO CHIMICO ACQUA/ARIA

RAPPORTO DI PROVA N" 18RCA48IC/OI Pagina I di 3

Data ricevimento: 16105/201 g

Data fine analisi: 06t06l2}t}

Parametro Valore *
tncertezza

Unita di
misura Metodo

Valore limite
D. Lgs.
3U2001

Colore Accettabile APAT CNR IRSA 2020 - Man 29 2001 Accettabile
Odore Accettabile APAT CNR IRSA 2050 - Ma^29 2Cf,,3 Accettabile
Torbidita Accettabile APAT CNR IRSA 2l t0 - Man 29 2003 Accettabile
Ammonio (come NtIa') < 0,10 mg/l

pell

APAT CNR IRSA 1030 - Man 29 2003 0,50
Clorito < 5 0 APAT CNR IRSA 4020 - Man 29 2@3 700
Cloruro t 7 mg^ APAT CNR IRSA 4020 - Man 29 2003 250
Concentrazione ioni idrogeno 7,5 Unità pH APAT CNR IRSA 2060 - Man 29 2003 6,5 + 9,5
conduttivita (a2o"c) 474 pS/cm

OF

mg/l

mg/l

ISS.BDA022.rev.0O - Rapp- Isrisan 0Z3l 2500
DurezzaQ) 22 APAT CNR IRSA 2040 A - Man 29 2003

Calcio (3)
77,4 APAT CNR IRSA 3030 - Man 29 2003

Magnesio (3)
5,5 APAT CNR IRSA 3030 - Man 29 200i

Fluoruro 0,27 mgll APAT CNR IRSA 4020 - Man 29 2001 1,50
Nitrato (come NO3- ) t0 mg/l

mgl

mgA

APAT CNR IRSA 4020 - Man 29 2003 50
Nitrito (come NO2- ) < 0,05 APAT CNR IRSA 4050 - Man 29 2003 0,50
Sodio t6 APAT CNR IRSA 3030 - Man 29 2ffij 200
Solfato 2 l mgll APAT CNR IRSA 4020 - Man 29 2003 2s0

Arpacal _ Dipartimento di Reggio Calabria
Via Troncovito, snc -89135 Gallico Superiore di Reggio Calabria _Tel.fax 0965 372618

P. IVA 02352560797 www.aroacal.it

Rev.3-O
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REGTONE
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Nota (4): DM 22ll2l2oll. valori dei paramctri contrassegnati cOn I'apice (5) non sono normati singolarmente ma solo come somma'

Parametro
Valore +
lncerteua

Unita di
misura

Metodo
Valore limite

D. Lgs-
3 l i200l

METALLI

200
Alluminio | 73 pgr EPA 200.8 Rev. 5.4 1994

Antimonio < 0,5 $91

pgl

EPA 200.8 Rev. 5-4 t994 5,0

EPA200.E Rev.5.4 1994 t0
Arsenico < l

Boro 0.03 m/l EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 t,0

EPA200.8 Rev.5.4 t994 5,0
Cadmio < 0,5 $gl

EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 50
Cromo < l pgl

Ferro t5 pgl EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 200

50
Manganese 1 pgl EPA200.8 Rev.5.4 1994

Mercurio < 0,1 |u'gl EPA200.8 Rev. 5.4 1994 t.0

Nichel < [ ;Lg'l EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 20

Piombo < l pc/l EPA 200.8 Rev. 5-4 t994 l0

Rame < 0,01 mg/l

*gr

EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 1,0

EPA 200-8 Rcv. 5-4 1994 l0
Selenio < 1

Vanadio 5 pgl EPA 200.E Rev. 5.4 1994 140 
(1)

TPA(tdrocarburi Poticiclici Aromatici)

Benzo(a)pirene < 0.005 pgll APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 827OD:.2007 0,010

Idrocarburi policiclici aromatici < 0,05 pgl

pgl

Somma dci valori dei 4 composti che seguono o, l0

APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:2007
Benzo(bXluorantene(5) < 0,01

Benzo(k)fl uorantene(s) < 0,01 pdl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:2007

Benzo(ghi)perilene(s) <'0,01 pgr APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:20O7

Indeno( 1,2,3-cd)Pirene(5) < 0,01 ltgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:2007

Arpacal - Dipartirnento di Reggio Calabria

Via Troncovito, snc - 89135 Gallico Superiore di Reggio Calabria - Tel.fax 0965 372618

P. IVA 02352560797 rymacau!
Rev. i.0
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Arpacal- Dipartimento di Reggio Calabria
Via Troncovito, snc - 89135 Gallico Superiore di Reggio Calabria - Tel.fax 0965 372618

P. IVA 02352560797 urww.arpacal.it

Parametro
Valore *
'tncerJezza

Unità di
misura Metodo

Valore limite
D. Lgs.
3l/2001

ANTTPARASSITARI

Antiparass itari- totale < 0,10 pgll Somma dei valori dei 16 composti che seguono 0,50

Aldrin < 0,03 $gl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:2007 0,030

Alfa-BHC < 0,05 pgl APAT CNR IRSA 5060 - Ivfan 29 2003 - EPA 8270D:20O7 0,10

Beta-BHC < 0,05 pgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2001 - EPA 8270D:2001 0,10

Delta-BHC < 0,05 pgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:2007 0.10

4.4'-DDD < 0,05 $gl APAT CNR IRSA 5060 -Malnzg 2003 - EPA 8270D:.2007 0,10

4,4'-DDE < 0,05 tlgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D.'2007 0,10

4,4'-DDT < 0,05 $gl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D..2007 0,10

Dieldrin < 0,03 ttúl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:2007 0,030

Endosulfan I < 0,05 $úl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:2Cfl.7 0.10

Endosulfan II < 0,05 $91 APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 827OD:2OO7 0,10

Endosulfan solfato < 0,05 ttgl APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA E270D:2007 0.10

Endrin < 0,05 pgr APAT CNR IRSA 5060 - Man 29 2003 - EPA 8270D:2007 0,t0

Endrin aldeide < 0,05 Itgl APAT CNR IRSA 50@ - Man 29 2003 - EPA 8270D:2007 0,10

Eptacloro < 0,03 pgl APAT CNR IRSA 5060 - lvfar 29 2003 - EPA 8270D:2007 0,030

Eptacloro epossido < 0,03 $úl APAT CNR IRSA 5060 - Man29 2003 - EPA 827OD:2ú7 0.030

Lindano (gamma-BHC) < 0,05 ttgl APAT cNR IRSA 5060 - WÈ9gAOq -.EPA E27oD:2007 0,10

Note: ll pres€nts mppofto rigwda e$lusimcnte il campiorc pcrcnuto al labontorio. Non può esscre riprodoco przidm€de, nc usalo pcr $opi pubblicitai, sc oon previa
ilrorizrzionc scritta da pane di questo labsalorio.

nlori di incertezza ests contcnuti nel pres€rite docun€nto sono relativi ad m livelto di probabilità P *95'lo c un fittorc di copertrra k =2
campioni sottoposti a prova, * non diversarnente chi€sto dal cli€nte, mno smaltiti dopo I'emissiorc del RappoÍto di prova-
controcampioni di campioni regolamentsi sono conserwli pcr 60 gg. dall'emissiorp del Rapporto di Pror,z, salvo differcnti accadi con il Cliente.

I ontrsmpioni di empioni non sono oons€rvati Der I mo dall'emissione del di Prora- salw i casi in cui csisoro o nofmallve

Le firme outoorafe gossono essere sostituite do indkozione o stompo dei sooaetti responsabili oi ltrinsi defdft. 3 c- 2 del D. Las. 72/02/79)3 n" 39

Rev. i.0


