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SERVIZIO CONTROLLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO 

 

Esaminato il rapporto di prova analitico      
 
Comune Data prelievo 
 
Punto prelievo  
 
Esame chimico – fisico                di routine               di verifica  
 
Esame microbiologico                di routine                di verifica    
 
  
Il campione dell’acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del                                
D. Lgs 31/2001 e s. m., risulta: 
 

 
CONFORME 

 

 
Data: 23.12.2016 
 
 

Il Dirigente Medico 
dott. Fortunato Carnovale 
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DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
SETTORE TECNICO

LABORATORIO BIO-NATURALISTICO

RAPPORTO DI PROVAN" 16W1360B/OI

REGIONE

CATABRIA

Campione di:
Numero di registro:
Cliente:
Prelevato da:
Verbale di prelievo n.:
Comune:
Punto di prelievo:
Data prelievo
Data inizio analisi:
Note:

M-otgiîlt-t .
Uscita Serbatoio Comunale
14.12.2016 Data accettazione:

Data fine analisi:
!!,1?29_rg
!_7.,12_A-0_!f

Zona|ndustria|eLoca|itàAeroporto-89900-Vib
P. IVA 02352560797 www.arpacal. it

Valore 4
Incertezza Unità di misura Valore Limite

D.Les.3ll200l
Coliformi a37oC ISO 9308-2:2012

ISO 9308-2:201 2

UNI EN ISO 6222:2001

Note:

Il presente npporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodofto, neanche parzialmente, né usato per
scopi pubblicitari se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.
I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilita p= g5o/o e unfaftore di copertura k=2.
I campioni sottoposti a prova' se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo l,emissione del Rapporto di prova.
I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per60 gg. dall'emissione del Rapporto di prova, salvo differenti accordi con il cliente.
I controcampioni di campioni non regolamentari sono conservati per I anno dall'emissione del Rapporto di prova, salvo i casi in cui esístono
prescrizioni o normative specifiche.
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RECIOI\IE

r6wl360c/01

Campione di: Agqrr destinata a
1360Numero di registro:

Cliente:
Prelevato da:
Verbale di prelievo n.:
Comune:
Punto di prelievo:
Data prelievo
Data inizio analisi:

Note:

36/8tS-16
MONGIANA

_Serbatoio"iÀit;i;ó:t6' . ...-...--.:
iíi;lmi; 

accettazionè:

Zona f ndustriale -Località Aeroporto - 89900 Vibo Valentia - Tel. e Fax 0963 567367;
e-mail : chimico.w@arpacal. it

I

Parametro Valore +

I ncertezza Unità di misura Metodo Valore Limite

:onc. ioni idrogeno 6,9 Unità DH Potenziometrico APAT 2060 > 6,5 e <9,5Conducibilità 76 us/cm 20"c conduttimetrico ApAT 2o3o 2500 FS/cm 20'C
3olore <10 Hazen Visivo APAT 2020A Accettabile per i consumatori e

Iorbidità o,2 NTU Turbidimetrico ApAT 2110 Accettabile per i consrrato.i e
Ammonio (NHn*) <0,1 mclL Cromatografico ApAT 3030

senza variazioni anomale

0,s mslt\litriti (NO2-) <0,02 mc/L Spettrofotometrico ApAT 4O5O
lforo residuo libero non determ. m8/t
Fluoruri (F-) 0,19 melL Cromatografico ApAT 4O2O 1,5 mg,/L
3loriti (ClOr') <50 pc/L tss. cBB.037.REV00 7@pelL
Cloruri (Cl-) 11 mg/t Cromatografico ApAT 4O2O 250 mg/L
Nitrati (N03-) <1 mgL cromatoPrafico apaT llntn 50 m&/t
iolfati (sO42-) o m8/L Cromatografico APAT 4O2O 250 mg/L

2ffimsll
iodio (Na*) 9 m8/L Cromatografico APAT 3O3O
Potassio lK-) t mc/L Cromatografico APAT 3030
Vlagnesio (Mg") 3 'Ir'E/L

3alcio (Ca2*) 15 mclL Cromatosrafico ApAT 3o3o
Ossidabilità <0,5 mgllLO, îtrimetrico tSS. BEB.O27.REVOO 5 mg/L O,

conldhta 1s - so
Durezza 5 "F APAT 2O4OA

i,:::':::]W:::;:;';,t,4

\b

ptezODs

f1H
i,x"'i jffi1.;j:"*no n*"'*
I valori di incefte':a estes @hlenúi nel presente d@mento sdo a€latM ad un livello di probauilii p=gsx e un fanoré di copenura k=2 /| €mpioni sdop*ti a prda, se non diveÈamènte chièro dar criede, sno t."r,r,iJùo a"airrronc der Rappono di p.da.I contrccampioni di empioni reSolefienlari sffo consetrati per6() gg. dall'emissionè del Rappono di prda, salvodiffe€nti .c@rdi d il diente.


