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SERVIZIO CONTROLLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO 

 

Esaminato il rapporto di prova analitico      
 
Comune Data prelievo 
 
Punto prelievo  
 
Esame chimico – fisico                di routine               di verifica  
 
Esame microbiologico                di routine                di verifica    
 
  
Il campione dell’acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del                                
D. Lgs 31/2001 e s. m., risulta: 
 
 
CONFORME        
 
 
Data: 12.02.2016 
 
 

Il Dirigente Medico 
dott. Fortunato Carnovale 
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RAPPORTO DI PROVA N' I5CZ27I6C/OI

Acqua destinata al consumo umano
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Campione di:
Numero Registro:
Cliente:
Prelevato da:
Verbale di prelievo no:
Comune:
Punto di prelievo:
Data prelievo:
Data inizio analisi:

l0/tt/20t5
rr/tr/20r5

Data ricevimento:
Data line analisi:

l0/lt/2015
0t/12/20t5

I Note:|-__..._.- _

Nota 1: I.P.A. s'intendono quelli riportati nel D. Lgs 3l/2001

ill? 
t;:l*j'li::i::::::::n^Ì::l:_o^t5",,_irp"hi;Bl^c:b.3.?Ig,*gTi"_Blg, derra BHc, cis crordano, trans crordano, 4,4,_DDD ,4,4,-DDE,4'4'-DDT, dieldrin, endrin, alaclor, atazina,2,4'-DDD ,2,4'-DD1,2,4'-DDT, isodrin, esaclorobenz"n", 

"o,".toi, 
liffi;;ffi_isomero B, endosulfan I, endosulfan II, metossicloro, pentaclorobenzene.

Parametro Valore +
lncertezza

Valore limite
D.Lgs 3ll200l

Unità di misura Metodo

Alluminio < 2 0 200 ItC/L trNI EN tSO 17294_22005
Antimonio < 0,5 5,0 pc/L UNI EN ISO 7294-22005
Arsenico < l l 0 IlP/L I.JNI EN ISO 7294-22005

Boro < 0.1 1 ,0 mgtL IJNI EN ISO 7294-2 2005
Cadmio < 0,5 5.0 tts/L IJNI EN ISO 7294-22005
Cromo < 5 50 pslL I.JNI EN ISO 7294-2 2005
Ferro 50 200 tts/L UNI EN ISO 7294-2 2005

Manganese < 5 50 tts/L UNI EN ISO 7294-2 2005
Mercurio < 0.1 1.0 pslL UNI EN ISO 7294-22005
Nichel < 5 20 pc/L UNI EN ISO 7294-2200s
Rame < 0.1 1.0 mglL I.JNI EN ISO 7294-2 2005

Selenio < l l 0 pglL I.JNI EN ISO 7294-2 200s
Piombo < 2 1 0 pclL UNI EN rSO t7294-22005
Vanadio < 5 50 pc/L uNr EN rso 17294-2200s

LP.A. (Nota l): < 0,01 0,10 ItC/L ISTISAN 0713 I -ISS.CAB.039.rev00
Benzo(a)oirene : < 0.003 0.010 PPJL IITMAN 0713 I -ISS. CAB.039.rev00

Antiparassitari ('Nota 2) < 0.1 0.5 ps,/L IITISAN 0713 I -ISS.CAC.O I 5.rev00
Cianuri: < 5 50 pclL Metodo Intemo

Il Irresente rapporto riguarda esclusirr^."rrEilìffi i-Jf,Giió-ì parzialmente né usato per scopiubblicitarisenonpreviaautorizazionescrittadapartediqueitolaboratori..\n\Zo7rrrv9vrrvrwagrrr|ù

::l***::::,1'::::^"i:::: î:lpj:i:i::dTy-.""to.sono rerativi ua 
"lQfupa4@lsolo eun rattore di copertura k=2.I campioni sottoposti a prova se non diversamente chiesto dal cliente, rono s-ultitiffili*F.-*;;iiil;;i;;;;;:""-'^ 

'

I contro campioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissioni del Rapporto di prova, salvo differenti accordi con il cliente.I contro campioni di campioni non regolamentari sono conservati perianno dall'emissione dei Rapporto di piova, salvo i casi in cui esistonoprescrizioni o normative specifi che.
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