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Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – S.I.A.N. 
Responsabile dott. Giuseppe Barbieri 

C.so Vittorio Emanuele III °- 89900 Vibo Valentia Tel/Fax 0963.962345 

 

 

SERVIZIO CONTROLLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO 

 

Esaminato il rapporto di prova analitico      
 
Comune Data prelievo 
 
Punto prelievo  
 
 

ESAME MICROBIOLOGICO     DI ROUTINE 
 

ESAME CHIMICO – FISICO      DI ROUTINE 
 
  
Il campione dell’acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del                                
D. Lgs 31/2001 e s. m., risulta: 

*NON CONFORME 
 
 

MOTIVAZIONE:  
 
 
Data: 11.11.2015 
 
 
 

Il Dirigente Medico 
dott. Fortunato Carnovale 

15VV1205B/01 15VV1205C/01 

MONGIANA 05.11.2015 

FONTANA PUBBLICA PIAZZA SAN ROCCO  

*PRESENZA DI COLIFORMI A 37C° 
*PRESENZA DI ESCHERICHIA COLI 
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Campione di:

Numero di registro:

Cliente:
Prelevato da:

Verbale di prelievo n.;

Comune:
Punto di prelievo:

Data prelievo

Data inizio analisi:

Note:

ASP Vibo Valentia
.12_0_s .
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Piazza San Rocco

05.11.2015
05.11.2015
Segnalazione prot.n. 39820 del 06/ll/2015

Data accellazione:
Data fine analisi:

p--s:1L20rs
06.11.20rs

Parametro
Valore 4

Incertezza
Unità di misura Metodo

Valore Limite
D.Lgs.3l l200I

Coliformi a37"C 4 1 MPN/l00mL ISO 9308-2:201 2 0

Escherichia coli l l MPN/l00mL ISO 9308-2:201 2 0

#Îh

Note:

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto, neanche parzialmente, né usato per

scopi pubblicitari se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.

I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo l'emissione del Rapporto di prova.

I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente.
I controcampioni di campioni non regolamentari sono conservati per I anno dall'emissione del Rappofo di Prova, salvo i casi in cui esistono
prescrizioni o normative specifi che.
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Acqua destinata al consumo umano

1205
ASP W

Campione di:

Numero di registro:

Cliente:

Prelevato cla:

Velbale di prelievo n.:

Comune:

I'unîo di prelievo:

f)ata prelievo

Data inizio analisi:

Note:

A. Lampasi

-1.:_{l:
.Y -q îs-ir.r.9................
Piazza San Rocco

0sl1,1.l2OLs Dataacceftazione: 05/tU2075

0s/1,1/zoLs Data fine analisi: 06/LL/20L5

N Determinazione esegui ta sul  campo {v.  verbale n '351/15 del  Reg'  Int .  ASPW)

Parametro
Valore t

I ncertezza
Unità di misura Metodo

Valore Limite

D.Lgs. 31,/2001 e smi

pH 6,5 Unità pH Potenziometrico APAT 2060 > 6,5 e <9,5

Conducibi l i tà 67 pS/cm 20"C Conduttimetrico APAT 2030 2500 pS/cm 20'C

Colore <L0 Hazen Visivo APAT 2020A
Accettabile per i consumatori e

senza variazioni anomale

f  orbid i tà 0,1 NTU Turbid imetr ico APAT 2110
Accettabile per i consumatori e

. è h ' .  r , . . i . ? i ^ n i  r ó ^ m à l a

\mmonio (NHo*) <0,1- m8/t- Cromatografico APAT 3030 0,5 mg/L

,litriti (NO, ) <0,02 mg/L Soettrofotometrico APAT 4050 0,5 mg/L

l loro residuo l ibero * Tracce m8/L

Fluoruri  (F-) 0,16 m8/L Cromatografico APAT 4020 1,5 mg/L

lloriti (ClOz-) <50 pelL ISS. CBB.037.REVOO 70O pelL

l loruri  (Cl-) 8 m8/L Cromatografico APAT 4020 250 mg/L

Nitrati (NOi) <1. m8/L Cromatografico APAT 4020 50 mg/L

Solfati (So42-) 5 mglL Cromatografico APAT 4020 250 mglL

iodio (Na') 8 mg/L Cromatografico APAT 3030 2AO me/L

)otassio (K' ) 1. m8/L Cromatografico APAT 3030

vlagnesìo (M92*) 2 mg/L Cromatografico APAT 3030

- '  ' ^ 2 + '
-arcro tLa ) 8 mg/L Cromatografico APAT 3030

:erro 30 mg/L Soettrof otometrico ETA-AAS APAT 3 160 2OO prglL

IL RE
(Dott.sso

Zona lndustriale -Località Aeroporto - 89900 Vibo Valentia - Tel. e Fax 0963 567367,

e-mai l :  ch imico.w@arpacal . i t

questo la boralorio.

I valori di incedezza estesa contenuti nel presente documento sono relalivi ad un livello di probabilità P-95% e un feÎtore di copenura k=2

I campioni sottoposîi a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smahiti dopo l'emissione del Rappono di prova.

I controcampioni di campioni regolamentari sono conseruÀti per 60 gg. dall'emìssione del Rappoilo di Prova, salvo differenti accordi con il Clìente


