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SERVIZIO CONTROLLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO 

 

Esaminato il rapporto di prova analitico      
 
Comune Data prelievo 
 
Punto prelievo  
 
Esame chimico – fisico                di routine               di verifica  
 
Esame microbiologico                di routine                di verifica    
 
  
Il campione dell’acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del                                
D. Lgs 31/2001 e s. m., risulta: 
 
 
CONFORME        
 
 
Data: 12.02.2016 
 
 

Il Dirigente Medico 
dott. Fortunato Carnovale 
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Campione di:
Numero Registro:
Cliente:
Prelevato da:
Verbale di prelievo no:
Comune:
Punto di prelievo:
Data prelievo:
Data inizio analisi:

Note:

Data ricevimento:
Data fìne analisi:

rr/tt/201s
0t/12/20t5

Parametro Valore *
lncertezza

Valore limite
D.Lgs 3l/2001

Unità di misurs Metodo

Alluminio < 2 0 200 ps/L TINI EN ISO 7294-22005
Antimonio < 0,5 5,0 pgL UNI EN ISO 7294-2 200s
Arsenico < l l 0 rtE/L I.JNI EN ISO 7294-22005

Boro < 0,1 1.0 melL UNI EN ISO 7294-22005
Cadmio < 0.5 5.0 tLs/L UNI EN ISO 7294-2 200s
Cromo < 5 50 ILgL T]NI ENISO 7294-2200s
Ferro ) ) 200 tts/L UNI EN ISO 7294-2 2005

Manganese < 5 50 pslL UNI EN ISO 7294-2200s
Mercurio < 0.1 t .0 ps/L I.INI ENISO 7294-2200s
Nichel < 5 20 ILgL LINI EN ISO 7294-2 200s
Rame < 0,1 1.0 mE/L I.JNI ENISO 7294-22005

Selenio < l l 0 pclL UNI EN ISO 7294-22005
Piombo < 2 l 0 pc/L UNI EN ISO 7294-2 2005
Vanadio < 5 50 pc/L I.JNI EN ISO 7294-2 2005

LP.A. (Nota 1): < 0,01 0,10 pclL ISTISAN 07i3 l -IS S.CAB.039.rev00
Benzo(a)oirene : < 0,003 0.010 Itg,tL ISTISAN 0713 I -ISS.CAB.03 9.rev00

Antiparassitari (Nota 2) < 0.1 0.5 ps,lL ISTISAN 0713 I -ISS.CAC.0 I 5.rev00
Cianuri: < 5 50 ps,/L Metodo Interno

Nota l: I.P.A. s'intendono quelli riportati nel D. Lgs 3112001
Nota 2: gli antiparassitari ricercati sono: Aldrin, alpha-BHC, beta BHC, gamma BHC, delta BHc, cis clordano, trans clordano, 4,4,-DDD ,4,4,-
3^tj:-19-?Pl,-1]1t$1191î,.ul1jo', ifrTi4 

2,4'-DDD ,2,4'-DDB,2,4'-DDr,isodrin, esaclorobenzene,,eptaclor, eptaclor epossido- 
'

isomero B, endosulfan I, endosulfan II, metossicloro, pentaclorobenzene.
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g.,) lnge

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al riprodotto parzialmente né usato per
se non previa autoiuazione scitta da parte di questo laboratorio)

I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi 
"a 

uù.IQàg6ia*f$X 95%o e unfattore di copertura le2.
I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente. sono smaltùr cmpronl soroposu a prova, se non dlversamente chesto dal cliente, sono smaltití@b-femis6ione del Rapporto di prova.
I contro campioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova salvo differenti accordi con il Cliente.
I contro campioni di campioni non regolamentari sono conservati per I anno dall'emissione dei 

-Rapporto 
di piova, salvo i casi in cui esistono

prescrizioni o normative specifiche.


