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SERVIZIO CONTROLLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO 

 

Esaminato il rapporto di prova analitico      
 
Comune Data prelievo 
 
Punto prelievo  
 
Esame chimico – fisico                di routine               di verifica  
 
Esame microbiologico                di routine                di verifica    
 
  
Il campione dell’acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del                                
D. Lgs 31/2001 e s. m., risulta: 
 

 
CONFORME 

 

 
Data: 22/05/2017 
 
 
 

Il Dirigente Medico 
dott. Giuseppe Carnovale 
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Regione Calabna

ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

DIPARTTMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTTA
SETTORE, TECNICO

LAB ORATORIO BIO-NATURALISTICO

RAPPORTO DI PROVAN' I7VVOI7ZB/OI

REGIONE

CALABRIA
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Campione di:
Numero di registro:
Cliente:
Prelevato da:
Verbale di prelievo n.:

Comune:
Punto di prelievo:

Data prelievo

Data inizio analisi:

Note:

44n7-PG
Pqgtiq,s__e_G,

..M-9p-!-e;-o_9p9....
u--q-c-i!np-eiP-nf -o-is-Q*p-slsp-eq
05.04.2017 05.04.2017
g*qf?Qr7 Data fine analisi: 08.04.2017

Parametro
Valore +

Incertezza
Unità di misura Metodo

Valore Limite
D.Lss.31/2001

Coliformi a37oC 0 MPN/l00mL ISO 9308-2:2012 0

Escherichia coli 0 MPN/l00mL ISO 9308-2:2012 0

Enterococchi intestinali 0 UFC/l00mL UNI EN ISO 7899-2003 0

Conteggio colonie a 22"C 0 UFC/mL UNI EN ISO 6222:2001 Senza variazioni anomale

Note:

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto, neanche parzialmente, né usato per

scopi pubblicitari se non previa autorizzzzione scritta da parte di questo laboratorio.

I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilita P=95% e un fattore di copertura k:2.

I campioni sottoposîi a prov4 se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo I'emissione del Rappofo di prova.

I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente.

I controcampioni di campioni non regolamentari sono conservati per I anno dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo i casi in cui esistono

prescrizioni o normative specifiche.

Zona Industriale Localita Aeroporto - 89900 - Vibo Valentia - tel. 0963/567367 - fax 0963/567552
P. IVA 02352560797 www.arpacal.it
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Acqua destinata al consumo umano
ot72
ASP W
a'ruru;;
44/L7-PG

Campione di:
Numero di registro:
Cliente:
Prelevato da:
Verbale di prelievo n.:
Comune:
Punto di prelievo:

Data prelievo

Data inizio analisi:

Note:

MONTEROSSO

.l.elP.ltgjg.._c.e.p.e!.ye.s..e._._u_:9!Lî..Y.!I
os/04120L7 Dataaccettazione: O5/O4/20L7

.9:.1_o:1.2Jf_!.' a rrne analisi: ..t:19.!139I!..
* Determinazione eseguita sul campo (v. verbale n" 44/L7-PG del Reg. lnt. ASPW)

Parametro
Valore +

lncertezza
Unità di misura Metodo

Valore Limite

D.Lgs. 31/2001 e smi

3onc. ioni idrogeno 7,7 Unità pH Potenziometrico APAT 2060 :6,5 e <9,5

3onducibilità L43 FS/cm 20'C Conduttimetrico APAT 2030 2s00 É/cm 20'C

Colore <10 Hazen Visivo APAT 2020A
Accettabile per i consumatori e

senza variazioni anomale

forbidità 0,1 NTU Turbidimetrico APAT 2110
Accettabile per i consumatori e

senza variazioni anomale

\mmonio (NHo-) <0,1 m8/t Cromatografico APAT 3030 0,5 mg,/L

tlitriti (NOr-) <0,o2 m8/L Spettrofotometrico APAT 4050 0,5 mg/L

lloro residuo libero * 0,1 m8/L Valore consigliato 0,2 mg /t

:luoruri (F-) o,t7 mc/L Cromatografi co APAT 4020 1,5 mg/L

:loriti (ClOr-) <50 pclL rss. c8B.037.REVff) 7ú StglL

lloruri (Cl-) t2 mc/L Cromatografi co APAT 4020 250 mg/L

{itrati {NO3-} 4 mc/t Cromatografi co APAT 4020 50 mg/L

;olfati (SO42') 6 m8/t Cromatografi co APAT rt020 25OmglL

;odio (Na*) 13 m8/L Cromatografico APAT 3030 20O mg/L

)otassio (K') mg/t Cromatografico APAT 3030

Magnesio (Mg2*) 5 m8/L Cromatografico APAT 3030

ìalcio (Ca'z-) 23 me/L Cromatografico APAT 3030

)ssidabilità 0,s mg/L02 Titrimetrico lss.BE8.027.REV00 5 mg/L O,

)urezza 8 "F APAT 2O4OA Consigliata 15 - 50

Laboratorio

Nde: ll presente npportvriguarda esclusivamente il Gmpione peryendo al panialmentq né ueto per *opi pubbli(ilarié nd previa edorirrariúe scrina da p.de di
questolaboratono. "|l.ftìsdldc-.-
I valori di incefterza esl6a cfflenuta nel prerenîe d@dento sono relativi ad un livello di prc6abilitl-P-:Jf596'e un fend€ di cogenura k=2
lGmpioni soÍopsti a prda, enfi diveEamente chielo dal cliede, sono smahhidopo femissime del Rappodo di p@a.

l@îtrocampioni di @mpioni regolamentad fio consedati per 60 gg. dall'cmisside dcl Rappono di Psa. slvo diffecnti ac@rdi cm al Cliente.

Zona lndustriale -Località Aeroporto - 89900 Vibo Valentia - Tel. e Fax 0963 567367; e-mail: chimico.w@arpacal.it
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Regione Calabna

ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria
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Campione di: Acqua destinata al consumo umano

Numero di Registro: 2279/RC/17 ( AccettazioneYY 172)

Cliente: ARPACaI - Dipartimento Provinciale di VV - Ufficio Accettazione Campioni

Prelevato da: ASP Vibo Valentia - Dipartimento di Prevenzione - U.O. Servizio lgiene degli Alimenti e della Nutrizione

Verbale di prelievo: n. 44117-PG del05/04/2017

Comune: Monterosso Calabro (W)

Punto di prelievo: Uscita Serbatoio Capoluogo

Data prelievo : 05 104/2017

Data inizio analisi: 06/0412017

Note: Analizzatori: M. Messina C. Verduci

Data ricevim ento: 06 / 04 120 17

Data f,rne analisi: 28/04/2017

METALLI

Parametro
Valore +
inceftezza

Unità di
misura

Metodo
Valore limite

D. Lgs. 3l/2001

Alluminio 9 pell EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 200

Antimonio < 0,5 ttgl EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 5,0

Arsenico < l Itgl EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 t0

Boro 0,02 mC/l EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 1,0

Cadmio < 0,5 pgl EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 5,0

Cromo I ttgl EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 50

Ferro l0 usll EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 200

Manganese < l pcll EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 50

Mercurio < 0,1 Itgl EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 1,0

Nichel pgl EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 20

Piombo < l pell EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 l 0

Rame < 0,01 mC/l EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 t ,0

Selenio < l pdl EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 l 0

Vanadio pdl EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 140 ( r )

IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici)

Benzo(a)pirene < 0,005 pgl EPA 35 I 0C:2007 : 827 0D:2007 0.010

Idrocarburi policiclici aromatici < 0,05 pcll Somma dei valori dei 4 composti che seguono 0,10

B enzo(b)fl uorantene(') < 0,01 ttCll EPA 35 0C:2007: 8270D:,2007

Benzo(k)fl uorantene(z) < 0,01 pcll EPA 35IOC

Benzo(gh i)perilene(') < 0,01 pgl EPA 3 5 I 0C :2007,#@b2n07.: l

Indeno( 1,2,3-cd)pirene(2) < 0,01 ttgll EPA 35 oc'2aÍ1 s2Totrtzooz
Nota (l): DM 22 Dicembre 201l.
Nota (2): i valori dei parametri contrassegnati con l'apice (2) non sono normati singolarmente rnn rolo.o-" *dru

li
|:i: [;ì. l#ii ?i[]:k11t"t"",**"rnati con l'apice (2) non sono normati singorarmenre ma soro come w#ma. 
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Mod. 1-P05.i0.0.1/RC - Rev.00 del 15t11t2014 
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Regione Calabna

ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

IPARTTMENTO PROVINCIALE DT REGGIO CALABRIA
SETTORE TECNICO

SERVIZO LABORATOzuO CHIMICO

RAPPORTO DI PROVA N' I7RC2279C/OIData:02/0512017 Pagina2 di2

ANTIPARASSITARI

Parametro Valore +
iocertezza

unita di
misura Metodo

Valore limite
D. Lgs. 3l/2001

Antiparassitari- totale < 0,05 ttgl Somma dei valori dei 16 composti che 0,50

Aldrin < 0,03 tt9ll EPA 35 0C:2007; 8270D:2007 0,030
Alfa-BHC < 0,03 pdl EPA 35 0C;2007:8270D.2007 0 0

Beta-BHC < 0,03 pgl EPA 35 0C:2007: 8270D:2007 0, 0

Delta-BHC < 0,03 pgl EPA 35 0C:2007;8270D;2007 0 0

4,4'-DDD < 0,03 pgl EPA 35 0C:2007:8270D:2007 0 0
4,4'-DDE < 0,03 pgl EPA 35 0C:2007; 8270D:2007 0 0

4,4'-DDT < 0,03 pcll EPA 35 0C;2007;8270D:2007 0 0

Dieldrin < 0,03 pgl EPA 35 0C:2007; 8270D:2007 0,030
Endosulfan I < 0,03 pc/l EPA 35 0C:2007;8270D:2007 0 0

Endosulfan II < 0,03 tLgl EPA 35 I 0C:2007 : 827 0D:2007 0, 0

Endosulfan solfato < 0.03 ttgl EPA 35 I 0C:2007 : 827 0D:2007 0, 0

Endrin < 0,03 ttgl EPA 35 I 0C:2007 ; 827 0D:2007 0 0
Endrin aldeide < 0,03 t g l EPA 35 I 0C:2007 : 827 0D:2007 0 0

Eptacloro < 0,03 pell EPA 35 l0C:2007 : 827 0D :2007 0,030

Eptacloro epossido < 0,03 ttgl EPA 35 I 0C:2007 : 827 0D;2007 0.030
Lindano (gamma-BHC) < 0,03 pgl EPA 35 I 0C:2007 : 827 0D :20Q7 0, r0

. ,  ì

i r , : * f
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Il' :Rgsponsabile del Servizio
d?: Antonipg"Dagcola' t
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Note: Il presente rapporto rigwda esclusivmente il empione peruenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto pmialmente, né usato per scopi pubblicitai, se non prevla
autorizione scritta da parte di questo laboratorio.
I valori di incertez estesa contenuti nel presente dmmento sono relativi ad m livello di probabilita P 457o e un fattore di copertua k =2

I cmpioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smltiti dopo I'emissione del Rapporto di prova.
I controcampioni di campioni regolamentari sono conseruati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di hova, salvo differenti accordi con il Cliente.
I controcampioni di campioni non regolamentari sono conseruati per I mo dall'emissione del Rapporto di Prova" salvo i rui in cui esistono prescrizioni o normative

Via Troncovito, snc- 89135 Gallico Superiore di Reggio Calabria -Tel./Fax 0965 372618 - P. IVA 02352560797 www.arpacal.it
Mod. 1-P05.10.0.1/RC - Rev.00 del 1il1'll2l14


