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Valore a
Incertezza Unità di misura

Coliformi a37"C ISO 9308-2:201 2
ISO 9308-2:201 2

L RESPONSABILE
.ssa Angela M. Djano

Note:

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto, neanche parzialmente, né usato per
scopi pubblicitari se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.

I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità H5o/o eun fattore di copertura k:2.
I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo I'emissione det Rapporto di prova.
I conhocampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di hova, salvo differenti accordi con il Clíente.
I controcampioni di campioni non regolamentari sono conservati per I anno dall'emissione det Rapporto di prova, salvo i casi in cui esistono
prescrizioni o normative specifiche.
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Parametro
Valore t

Incertezza Unità di misura Metodo Valore Limite
D.Lgs. 31/2001 e smi

Conc. ioni idrogeno 7,7 Unità pH Potenziometrico ApAT 2060 > 6.5 e s9,5
3onducibilità L42 uS/cm zo'c Conduttimetrico APAT 2O3O 250O uS/cm 20'C
Solore <10 Hazen Visivo APAT 20204 Accettabile per i consumatori e

senza variazioni anomale
forbidità 0,2 NTU Turbidimetrico APAT 2110 Accettabile per i consumatori e

senza vafiazioni anomàle
Ammonio (NH4*) <0,1 mg/t Cromatografico APAT 3O3O O,5 mglL
Nitriti (NOr-) <o,02 m8/L Spettrofotometrico APAT 4O5O O,5mg/L
lloro residuo libero non determ. mc/L Vafore consigliato O,2 mg /LFluoruri (F-) 0,16 mg/L Cromatografico APAT /m2O 1,5 mg,/L
Cloriti (ClOr-) <50 pslL rss. cBB.037.REV00 7úpslL
3loruri (Cl-) 15 me/L Cromatografico ApAT 4O2O 250 mg,/L
Vitrati (NO3-) 3 m8/L Cromatografi co APAT 4O2O 50 mg/t
;olfati (SO42-) 8 m8/L Cromatografico APAT 4O2O 25O me/L
iodio (Na*) L 1 mclL Cromatografi co APAT 3030 2úmglL
Potassio (K-) 1 mclL Cromatografi co APAT 3O3O
Vlagnesio (Mg2*) 7 m8/L Cromatografi co APAT 3O3O
3alcio (Ca2*) 33 m8/t Cromatografi co APAT 3030
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I contrcamPioni di €mpioni regolam€ntari sono @nsMti per 60 8g. dall'ehissione del Reppono di pbva, salvo differènti a@rdi cd il diente.
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